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 Zonneregelaar  Handboek voor de vakman  Installatie  Bediening  Functies en opties  Fouten opsporen 
Handboek Hartelijk dank voor de aankoop van dit apparaat.  Lees deze handleiding zorgvuldig door om optimaal gebruik te kunnen maken van dit apparaat.   Bewaar deze handleiding zorgvuldig. 
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VeiligheidsrichtlijnenNeem deze veiligheidsrichtlijnen precies in acht om gevaren en schade voor men-sen en waardevolle voorwerpen uit te sluiten.VoorschriftenNeem bij werkzaamheden de desbetreffende, geldende normen, voorschriften en richtlijnen in acht!Gegevens van het apparaatJuist gebruikDe zonne-energieregelaar is bestemd voor de elektronische besturing en regeling van thermische standaard-, zonne-energie- en verwarmingssystemen met inachtne-ming van de in deze handleiding opgenomen technische gegevens.Onjuist gebruik leidt tot uitsluiting van alle aansprakelijkheidsclaims.CE-conformiteitsverklaringHet product voldoet aan de relevante richtlijnen en is daarom voorzien van het CE-label. De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant worden aangevraagd.AanwijzingSterke elektromagnetische velden kunnen de werking van de regelaar na-delig beïnvloeden. Let erop dat de regelaar en het systeem niet aan sterke elektromagne-tische stralingsbronnen worden blootgesteld.Vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.
DoelgroepDeze handleiding is uitsluitend bedoeld voor geautoriseerde vakmensen.Elektrotechnische werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door elektro-monteurs.De eerste inbedrijfstelling dient te worden uitgevoerd worden door de fabrikant van de installatie of door een door hem benoemd vakkundig persoon.Verklaring van de symbolenWAARSCHUWING! Waarschuwingen worden aangegeven met een gevaren-driehoek! Er wordt aangegeven hoe het gevaar kan wor-den voorkomen!Signaalwoorden geven de ernst van het gevaar aan dat optreedt als deze niet wor-den voorkomen.WAARSCHUWING betekent dat persoonlijk letsel, eventueel ook levensge-vaarlijk letsel, kan optredenLET OP betekent dat materiële schade kan optredenAanwijzingAanwijzingen worden aangegeven met een informatiesymbool.

 Tekstgedeeltes die met een pijl worden aangegeven, vragen om een eigen han-deling.Afvalverwijdering• Verpakkingsmateriaal van het apparaat dient milieuvriendelijk te worden wegge-gooid.• Oude apparaten dienen door een geautoriseerd afvalverwijderingsbedrijf mili-euvriendelijk te worden afgevoerd. Desgewenst nemen wij uw bij ons gekochte oude apparaten terug en garanderen een milieuvriendelijke afvalverwijdering.
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De Solar Unit 100 is de kleinste regeling van de SL serie. Zijn uitvoering is opti-maal voor kleine en middelgrote solar- en verwarmingssystemen, met een keuze Solar Unit 100 de automatische functiecontrole zoals voorgeschreven in de VDI richtlijn 2169.
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nl 1 Overzicht• 3 relaisuitgangen (daarvan 1 potentiaalvrij laagspanningsrelais)• 4 ingangen voor temperatuursensoren Pt1000, Pt500 of KTY• 1 impulsingang V40 • 2 PWM-uitgangen voor de toerentalgeregelde aansturing van HR-pompen• Keuze uit 10 basissystemen• Automatische functiecontrole conform VDI 2169

ïïð

Technische gegevens Ingangen: 4 temperatuursensoren Pt1000, Pt500 of KTY, 1 impulsingang V40Uitgangen: 2 halfgeleiderrelais, 1 potentiaalvrij laagspanningsrelais, 2 PWM-uitgangenPWM frequentie: 1000 HzPWM spanning: 10,5 VSchakelvermogen:1 (1) A 240 V~ (halfgeleiderrelais)1 (1) A 30 V  (potentiaalvrij relais)Totaal schakelvermogen: 2 A 240 V~Voeding: 100 …  240 V~ (50 …  60 Hz)Soort aansluiting: YOpgenomen vermogen: < 1 W (stand-by)Werking: Type 1.B.C.YOntwerpstootspanning: 2,5 kVData-interface: VBus®VBus®-stroomafgifte: 60 mAFuncties: bedrijfsurenteller, vacuümcollectorfunctie, thermostaatfunctie, toeren-talregeling en warmteverbruiksmeting, instelbare systeemparameters en inscha-kelbare opties (menugestuurd), verbruiks- en diagnosefunctie, functiecontrole con-form  VDI 2169Behuizing: Kunststof, PC-ABS en PMMAMontage: wandmontage, inbouw in schakelpaneel mogelijkWeergave / display: Systeembewakingsdisplay voor systeemvisualisering, 16-seg-mentweergave, 8 symbolen, controlelampje (Lightwheel®) en achtergrondverlichtingBediening: 4 drukknoppen en 1 draaiknop (Lightwheel®)Veiligheidsklasse: IP 20 / DIN EN 60529Beschermingsklasse: IOmgevingstemperatuur: 0 …  40 °CVervuilingsgraad: 2Afmetingen: 110 x 166 x 47 mm

ophanging

bevestigingsopening
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2 Installatie2.1 MontageWAARSCHUWING! Elektrische schok!Bij geopende behuizing liggen spanningsvoerende onder-delen bloot! Koppel telkens voordat u de behuizing opent, het apparaat alpolig los van het net!AanwijzingSterke elektromagnetische velden kunnen de werking van de regelaar na-delig beïnvloeden. Let erop dat de regelaar en het systeem niet aan sterke elektromagne-tische stralingsbronnen worden blootgesteld.Monteer het apparaat uitsluitend in droge binnenruimten. De regelaar moet via een extra inrichting met een scheidingsafstand van minimaal 3 mm alpolig resp. met een ontkoppelinrichting (zekering) conform de geldende installatievoorschriften van het net gescheiden kunnen worden.Met bij de installatie van de voedingskabel en de sensorkabels erop dat deze ge-scheiden van elkaar worden geïnstalleerd.Voer om het apparaat aan de muur te monteren de volgende stappen uit: Verwijder de kruiskopschroef uit het afdekplaatje en trek het afdekplaatje naar onderen toe af van de behuizing. Markeer het ophangpunt op de ondergrond en monteer de meegeleverde plug met de bijbehorende schroef voor. Hang de behuizing op het ophangpunt en markeer het onderste bevestigings-punt op de ondergrond (gatafstand 130 mm). Plaats de plug in het gat.  Voer de elektrische aansluitingen volgens de klembezetting uit (zie pagina 5). Plaats het afdekplaatje op de behuizing. Sluit de behuizing met de bevestigingsschroef.

2.2 Elektrische aansluitingLET OP! Elektrostatische ontlading!Elektrostatische ontlading kan schade aan elektronische onderde-len veroorzaken! Zorg vóór aanraking van het binnenste van de behui-zing voor ontlading. Raak hiervoor een geaard onder-deel (bv. waterkraan, verwarming, o.i.d.) aan.WAARSCHUWING! Elektrische schok!Bij geopende behuizing liggen spanningsvoerende onderde-len bloot! Koppel telkens voordat u de behuizing opent, het apparaat alpolig los van het net!AanwijzingHet aansluiten van het apparaat op de voeding is altijd de laatste stap van de werkzaamheden!AanwijzingBij gebruik van niet-toerentalgeregelde verbruikers, bv. kleppen, moet het toerental worden ingesteld op 100 %.De voeding van de regelaar vindt plaats via een voedingskabel. De voedingsspanning moet 100 …  240 V~ (50 …  60 Hz) bedragen.De regelaar is voorzien van in totaal 3 relais, waaraan verbruikers, bv. een pomp, een klep en dergl., kunnen worden aangesloten:• Relais 1 …  2 zijn halfgeleiderrelais, ook geschikt voor toerentalregeling: Geleider R1 …  R2Nulleider NRandaarde • Relais 4 is een potentiaalvrij laagspanningsrelaisAanwijzingAansluitklem R3 is zonder functie!Afhankelijk van de productuitvoering zijn voedingskabel en sensoren reeds op het apparaat aangesloten. Als dit niet het geval is, ga dan als volgt te werk:Sluit de temperatuursensoren (S1 tot S5) met willekeurig polariteit aan op de volgende klemmen:S1 = sensor 1 (collectorsensor)S2 = sensor 2 (boilersensor beneden)S3 = sensor 3 (bv. boilersensor boven)S4 = sensor 4 (bv. boilersensor boiler 2)
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Sluit het volumemeetonderdeel V40 met willekeurige polariteit aan op de klemmen V40 en GNDDe met PWM aangeduide klemmen zijn besturingsuitgangen voor een HR-pomp (omschakelbaar naar 0 - 10 V, zie pagina18).Relaistoewijzing PWM-uitgangenPWM A - Relais 1PWM B - Relais 2
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ïð ïïDe voeding bevindt zich op de klemmen:Nulleider NGeleider LRandaarde AanwijzingDe aansluiting hangt af van het gekozen systeem (zie pagina 7).AanwijzingZie pagina 23 voor de werkwijze bij de inbedrijfstelling.

2.3 Datacommunicatie / busDe regelaar beschikt over de VBus® voor datacommunicatie en zorgt deels ook voor de energievoorziening van externe modules. De aansluiting vindt plaats met willekeurige polariteit op de met VBus gemarkeerde klemmen. Via deze databus kunnen een of meerdere VBus®-modules worden aangesloten. Bovendien kan de regelaar met de interfaceadapter VBus®/ USB of VBus®/LAN (niet meegeleverd) op een pc of netwerk worden aangesloten.  
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2.4 Systeemoverzicht1
 Zonne-energiesysteem met 1 boiler (pagina 8)

6
 Zonne-energiesysteem met 2 boilers en pomplogica (pagina 13)

10
 Zonne-energiesysteem met 1 boiler en afvoer van overtollige warmte (pagina 17)

5
 Zonne-energiesysteem met 2 boilers en kleplogica (pagina 12)

2
 Zonne-energiesysteem met 2 boilers en warmte-uitwisseling (pagina 9)

3
 Zonne-energiesysteem met 1 boiler en naverwarming (pagina 10)

4
 Zonne-energiesysteem met 1 boiler en 3-wegklep voor boilerlagenvulling (pagina 11)

9
 Zonne-energiesysteem met 1 boiler en retourverhoging (pagina 16)

7
 Zonne-energiesysteem met oost- / westdak (pagina 14)

8
 Zonne-energiesysteem met 1 boiler en vaste brandstofketel (pagina 16)
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2.5   Systemen   Systeem 1:   standaard-zonne-energiesysteem met 1 boiler 
 De regelaar stelt het temperatuurverschil tussen collectorsensor S1 en boilersen-sor S2 vast.   Zodra het verschil groter is dan of gelijk is aan de ingestelde waarde voor het inschakeltemperatuurverschil, wordt de pomp (R1) ingeschakeld en dus de boiler geladen tot het uitschakeltemperatuurverschil of de maximumtemperatuur van de boiler is bereikt. 

Display weergave Systeem 1

 Sensoren  S1  Temperatuur collector  1 / GND  S2  Temperatuur boiler onder  2 / GND 
 S3  vrij  3 / GND  S4  vrij  4 / GND 

 Relais  R1  Zonnepomp  R1 / N / PE  R2  vrij  R2 / N / PE  R4  vrij  R4 / R4 

Íî

Îï

Íï

Í
î

Í
ï

Î
î

Î
ï

Îî Îïï î

ïï

î î  Netz  Mains 



nl
9

Install
atie

Weerg
aves, fu

ncties
 en op

ties
Meldin

gen
Inbedr

ijfstell
ing

Bedien
ing en

 functi
e

  Systeem 2:   Zonne-energiesysteem met 2 boilers en warmte-uitwisseling 
 De regelaar stelt het temperatuurverschil tussen collectorsensor S1 en boilersen-sor S2 vast.   Zodra het verschil groter is dan of gelijk is aan de ingestelde waarde voor het inschakeltemperatuurverschil, wordt de pomp (R1) ingeschakeld en dus de boiler geladen tot het uitschakeltemperatuurverschil of de maximumtempera-tuur van de boiler is bereikt.   Via een andere temperatuurverschilfunctie (S3 warmtebron / S4 warmteput) wordt een warmte-uitwisselingsregeling met een bestaande boiler via een andere pomp (R2) gerealiseerd.  
Display weergave Systeem 2

 Sensoren  S1  Temperatuur collector  1 / GND  S2  Temperatuur boiler onder  2 / GND 
 S3  Temperatuur warm-te-uitwisseling bron  3 / GND 
 S4  Temperatuur warm-te-uitwisseling put  4 / GND 

 Relais  R1  Zonnepomp  R1 / N / PE  R2  Boilerlaadpomp  R2 / N / PE  R4  vrij  R4 / R4 
Ò Ò Ò Ò

Ò  Netz  Mains 
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  Systeem 3:   Zonne-energiesysteem met 1 boiler en naverwarming 
 De regelaar stelt het temperatuurverschil tussen collectorsensor S1 en boilersen-sor S2 vast.   Zodra het verschil groter is dan of gelijk is aan de ingestelde waarde voor het inschakeltemperatuurverschil, wordt de pomp (R1) ingeschakeld en dus de boiler geladen tot het uitschakeltemperatuurverschil of de maximumtemperatuur van de boiler is bereikt. Via een thermostaatfunctie (S3) wordt een naverwarming gerealiseerd (R2 en R4).  Als de waarde bij S3 de inschakeltemperatuur voor de naverwarming bereikt, wordt deze ingeschakeld.   Als de uitschakeltemperatuur van de naverwarming wordt be-reikt of overschreden, wordt deze weer uitgeschakeld. 

Display weergave Systeem 3Îï
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 Sensoren  S1  Temperatuur collector  1 / GND  S2  Temperatuur boiler onder  2 / GND 
 S3  Temperatuur naver-warming  3 / GND 
 S4  vrij  4 / GND 

 Relais  R1  Zonnepomp  R1 / N / PE  R2  Boilerlaadpomp  R2 / N / PE 
 R4 Aansturing naver-warming  R4 / R4  Netz  Mains 
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  Systeem 4:   Zonne-energiesysteem met 1 boiler en 3-wegklep voor boilerlagenvulling 
 De regelaar vergelijkt de temperatuur bij de temperatuursensor S1 met de tem-peraturen bij S2 en S3.   Als de gemeten temperatuurverschillen groter zijn de in-gestelde waarde voor de inschakeltemperatuurverschillen, dan wordt de pomp (R1) in bedrijf gesteld en via de klep (R2) wordt het betreffende boilergedeelte tot aan de ingestelde gewenste resp. maximumtemperatuur van de boiler geladen.   De voorrangslogica zorgt ervoor dat het bovenste gedeelte van de boiler eerst wordt geladen. 

Display weergave Systeem 4

 Sensoren  S1  Temperatuur collector  1 / GND  S2  Temperatuur boiler onder  2 / GND 
 S3  Temperatuur boiler boven  3 / GND 
 S4  vrij  4 / GND 

 Relais  R1  Zonnepomp  R1 / N / PE  R2  Klep zonne-energie  R2 / N / PE  R4  vrij  R4 / R4 
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doorstromingsrichting in stroomloze toestand



nl
12

Installatie
Weergaves, functies en opties

Meldingen
Inbedrijfstelling

Bediening en functie

  Systeem 5:   2-boiler-zonne-energiesysteem met kleplogica, 1 pomp, 3 sensoren en 3-wegklep 
 De regelaar vergelijkt de temperatuur bij de temperatuursensor S1 met de tem-peraturen bij S2 en S4.   Als de gemeten temperatuurverschillen groter zijn de inge-stelde waarde voor de inschakeltemperatuurverschillen, dan wordt de pomp (R1) in bedrijf gesteld en via de klep (R2) wordt de betreffende boiler maximaal tot aan de ingestelde gewenste resp. maximumtemperatuur van de boiler geladen.   De voor-rangslogica zorgt ervoor dat boiler 1 eerst wordt geladen. 

Display weergave Systeem 5

 Sensoren  S1  Temperatuur collector  1 / GND  S2  Temperatuur boiler onder  2 / GND 
 S3  vrij  3 / GND  S4  Temperatuur boiler 2 beneden  4 / GND 

 Relais  R1  Zonnepomp  R1 / N / PE  R2  Klep zonne-energie  R2 / N / PE  R4  vrij  R4 / R4 
Ò Ò Ò Ò

Ò  Netz  Mains 
doorstromingsrichting in stroomloze toestand
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  Systeem 6:   2-boiler-zonne-energiesysteem met pomplogica 
 De regelaar vergelijkt de temperatuur bij de temperatuursensor S1 met de tempe-raturen bij S2 en S4.    Als de gemeten temperatuurverschillen groter zijn de ingestel-de waarde voor de inschakeltemperatuurverschillen, dan wordt de pomp (R1 en/of R2) in bedrijf gesteld en via de klep (R2) wordt de betreffende boiler tot aan de ingestelde gewenste resp. maximumtemperatuur van de boiler geladen. .   De voor-rangslogica zorgt ervoor dat boiler 1 eerst wordt geladen. 

Display weergave Systeem 6ÎîÎï
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 Sensoren  S1  Temperatuur collector  1 / GND  S2  Temperatuur boiler onder  2 / GND 
 S3  vrij  3 / GND  S4  Temperatuur boiler 2 beneden  4 / GND 

 Relais  R1  Zonnepomp boiler   R1 / N / PE  R2  Zonnepomp boiler 2  R2 / N / PE  R4  vrij  R4 / R4  Netz  Mains 



nl
14

Installatie
Weergaves, functies en opties

Meldingen
Inbedrijfstelling

Bediening en functie

  Systeem 7:   Zonne-energiesysteem met oost- / westdak 
 De regelaar vergelijkt de temperaturen bij de beide collectorsensoren S1 en S4 met de boilertemperatuur bij temperatuursensor S2.  .   Als één van de gemeten tem-peratuurverschillen groter is dan het vooringestelde inschakeltemperatuurverschil, dan wordt de betreffende pomp (R1 en / of R2) ingeschakeld en zodoende de boiler geladen tot het uitschakeltemperatuurverschil of de maximumtemperatuur van de boiler is bereikt. 

Display weergave Systeem 7ÎîÎï
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 Sensoren  S1  Temperatuur collector  1 / GND  S2  Temperatuur boiler onder  2 / GND 
 S3  vrij  3 / GND  S4  Temperatuur collector 2  4 / GND 

 Relais  R1  Zonnepomp collector  R1 / N / PE  R2  Zonnepomp collector 2  R2 / N / PE R4  vrij  R4 / R4  Netz  Mains 
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  Systeem 8:   Zonne-energiesysteem met 1 boiler en naverwarming via vaste brandstofketel 
 De regelaar stelt het temperatuurverschil tussen collectorsensor S1 en boilersen-sor S2 vast.   Zodra het verschil groter is dan of gelijk is aan de ingestelde waarde voor het inschakeltemperatuurverschil, wordt de pomp (R1) ingeschakeld en dus de boiler geladen tot het uitschakeltemperatuurverschil of de maximumtemperatuur van de boiler is bereikt.  Via een andere temperatuurverschilfunctie (S4 warmtebron / S3 warmteput wordt een naverwarming van de boiler door een vaste brandstofketel via een andere pomp gerealiseerd (R2). 

Display weergave Systeem 8

Ò Ò Ò Ò

Ò

 Sensoren  S1  Temperatuur collector  1 / GND  S2  Temperatuur boiler onder  2 / GND 
 S3  Temperatuur boiler boven  3 / GND 
 S4  Temperatuur vaste brandstofketel  4 / GND 

 Relais  R1  Zonnepomp  R1 / N / PE  R2  Laadpomp vaste brandstofketel  R2 / N / PE 
 R4  vrij  R4 / R4  Netz  Mains 
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  Systeem 9:   Zonne-energiesysteem met 1 boiler en retourverhoging 
 De regelaar stelt het temperatuurverschil tussen collectorsensor S1 en boilersen-sor S2 vast.   Zodra het verschil groter is dan of gelijk is aan de ingestelde waarde voor het inschakeltemperatuurverschil, wordt de pomp (R1) ingeschakeld en dus de boiler geladen tot het uitschakeltemperatuurverschil of de maximumtemperatuur van de boiler is bereikt.  Via een andere temperatuurverschilfunctie (S3 warmtebron / S4 warmteput) wordt een retourverhoging (verwarmingscircuitondersteuning) via een andere klep (R2) gerealiseerd. 

Display weergave Systeem 9

 Sensoren  S1  Temperatuur collector  1 / GND  S2  Temperatuur boiler onder  2 / GND 
 S3  Temperatuur boilerre-tourverhoging  3 / GND 
 S4  Temperatuur verwar-mingsretour  4 / GND 

 Relais  R1  Zonnepomp   R1 / N / PE  R2  Klep retourverhoging  R2 / N / PE  R4  vrij  R4 / R4 
Ò Ò Ò Ò

Ò  Netz  Mains 
doorstromingsrichting in stroomloze toestand
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  Systeem 10:  standaard-zonne-energiesysteem met 1 boiler  en afvoer van overtollige warmte 
 De regelaar stelt het temperatuurverschil tussen collectorsensor S1 en boilersen-sor S2 vast.   Zodra het verschil groter is dan of gelijk is aan de ingestelde waarde voor het inschakeltemperatuurverschil, wordt de pomp (R1) ingeschakeld en dus de boiler geladen tot het uitschakeltemperatuurverschil of de maximumtempera-tuur van de boiler is bereikt. Wanneer de Maximale Collectortemperatuur (KMAX) bereikt is, wordt de solar-pomp via Relais 1 en het 3-wegventiel via Relais 2 aangestuurd, om de overtollige warmte af te leiden naar een koellichaam. Om veiligheidsredenen vindt deze warm-te-afvoer enkel plaats zolang de buffertemperatuur onder de nood-uitschakeltem-peratuur van 95°C (200°F) ligt.
Display weergave Systeem 10

 Sensoren  S1  Temperatuur collector  1 / GND  S2  Temperatuur boiler onder  2 / GND 
 S3  vrij  3 / GND  S4  vrij  4 / GND 

 Relais  R1  Zonnepomp  R1 / N / PE  R2  Klep afvoer van over-tollige warmte  R2 / N / PE 
 R4  vrij  R4 / R4 

Ò Ò Ò Ò

Ò  Netz  Mains 
doorstromingsrichting in stroomloze toestand
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3 Bediening en functie3.1 Knoppen en draaiknop
De regelaar wordt via 2 knoppen en 1 draaiknop (Lightwheel®) onder het display bediend:linker knop ( ) - Escape-knop om te wisselen naar het vorige menurechter knop ( ) - Bevestigen / selecterenLightwheel® - Omhoog scrollen / Omlaag scrollen, instelwaarde verhogen / instelwaarde verlagen3.2 Microknoppen voor handmatige bediening en vakantieDe regelaar beschikt over twee microknoppen die na het omlaag schuiven van de slider toegankelijk worden en waarmee u naar de menu‘s vakantiefunctie en handbediening gaat.Microknop : Als u kort op de microknop  drukt, wisselt de regelaar naar het menu handbediening (zie pagina 44).Microknop : Met de microknop  kan de vakantiefunctie worden geactiveerd (zie pagina 43). Als de microknop ca. 3 s lang wordt ingedrukt, verschijnt het instelkanaal DAGEN, waarmee de dagen van af-wezigheid kunnen worden ingesteld. Als een waarde groter dan 0 wordt ingesteld, wordt de functie met de in het menu VAK FUNCTIE gedane instellingen geactiveerd en worden de dagen vanaf 00:00 uur afgeteld. Als 0 wordt ingesteld, wordt de functie gedeactiveerd.

Elektrische aansluiting van een HR-pompDe toerentalregeling van een HR-pomp vindt plaats via een PWM-signaal. Naast de aansluiting op het relais (spanningsvoorziening) moet de pomp op één van de PWM-uitgangen A / B van de regelaar worden aangesloten.Relaistoewijzing PWM-uitgangenPWM A - Relais 1PWM B - Relais 2

í

×Ð îð

AanwijzingZie voor meer informatie over de relaisaansturing pagina 18.
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3.3 ControlelampjeDe regelaar beschikt over een meerkleurig controlelampje in het midden van het Lightwheel®. De volgende toestanden kunnen hiermee worden weergegeven:Kleur brandt continu knipperend
groen Alles ok Handbediening: tenminste een relais HAND ON / minimumtoerental / maximumtoerental

rood Sensorbreuk, sensorkortsluiting, debietcontrole, overdruk, onderdruk

geel Vakantiefunctie actief T te hoog, nachtcirculatie, VL / RET verwisseld, maximumtemperatuur boiler overschreden
rood /groen Handbediening: tenminste een relais HAND OFF3.4 Menustructuur instelwardenTV AANTV UITTV GEWENSTBOIL GEWMAXBGBSMAXB…

menuniveauVERBRUIKInstelniveauSYSLADCOL…

StatusniveauTCOLTCOL2TBOTBB…
Verbruikswaardenh R1h R2MAXS1MINS1…

De menustructuur van de regelaar wordt onderverdeeld in 2 niveaus: het statusni-veau en het menuniveau.Het statusniveau bestaat uit afzonderlijke weergavekanalen, waarin weergavewaar-den en meldingen worden aangegeven.Het menuniveau bestaat uit het verbruikswaardenmenu en afzonderlijke menuop-ties die weer bestaan uit submenu‘s en instelkanalen. Om een functie te activeren resp. te deactiveren, moet deze op het menuniveau worden geselecteerd. De weer-gave springt dan naar het instelmenu, waarin alle vereiste instelwaarden kunnen worden ingesteld.AanwijzingEnkele menuopties zijn afhankelijk van het gekozen systeem en de ingestel-de opties. Deze worden daarom niet altijd weergegeven.AanwijzingDe weergegeven gedeelte van de menustructuur dient enkel en alleen ter verduidelijking van de menuopbouw van de regelaar en is daarom niet volledig.3.5 Menuopties selecteren en waarden instellenIn de normale bedrijfsmodus van de regelaar bevindt zich het display op het sta-tusniveau, waarin de weergavekanalen te zien zijn. Als 1 minuut lang niet op een knop wordt gedrukt, gaat de displayverlichting uit. Als daarna nog eens 3 minuten lang niet op een knop wordt gedrukt, wisselt het display naar het statusniveau. Om de displayverlichting weer te activeren, kunt u op een willekeurige knop druk-ken. Om tussen de weergavekanalen te wisselen, draait u aan het Lightwheel®.Toegang tot het instelniveau: Houd de knop ( ) ca. 3 s lang ingedrukt.De regelaar wisselt naar het instelniveau. De afzonderlijke menu‘s bevatten de bijbe-horende instelkanalen en worden door de aanduiding PUSH onder een menuoptie weergegeven. Om naar het gewenste menu te gaan, drukt u op de rechter knop ( )AanwijzingHet instelniveau is alleen toegankelijk als de bedienercode van de installa-tiemonteur is ingevoerd (zie pagina 51).
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4   Systeembewakingsdisplay   Systeembewakingsdisplay 
 Het systeembewakingsdisplay bestaat uit 3 gedeelten:   De kanaalweergave, de sym-bolenbalk en de systeemweergave.   Kanaalweergave 
 De kanaalweergave bestaat uit 2 regels.   In de bovenste 16-segmentweergave wor-den hoofdzakelijk kanaalnamen / menuopties weergegeven.   In de onderste 16-seg-mentweergave worden waarden weergegeven.  Symbolenbalk 
 De extra symbolen van de symbolenbalk geven de actuele status van het systeem aan. 

 Opties / functies kiezen en instellen  Een optie / functie, die instelwaarden bevat, wordt met de  aanduiding PUSH weer-gegeven.    Om naar het submenu van de optie te gaan, kiest u op de gewenste optie met het Lightwheel® en drukt u op de rechter knop ( ).   Om een optie te activeren, kiest u ON.   Om deze te deactiveren, kiest u OFF.  De instelkanalen worden aangegeven met .    Kies het gewenste instelkanaal met het Lightwheel®.   Bevestig de selectie met de rechter knop ( ).    knippert (instelmodus).   Stel de waarde in met het Lightwheel®.   Bevestig de selectie met de rechter knop ( ).    verschijnt weer continu, de instelling is opgeslagen.  Als laatste kanaal verschijnt de aanduiding BACK PUSH.   Om terug te gaan naar de menuopties, drukt u op de rechter knop ( ).  Als er langere tijd niet op een knop wordt gedrukt, wordt de instelling geannuleerd en blijft de vorige waarde behouden. 3.6    Verbruikswaarden resetten  De hoeveelheid warmte, de bedrijfsuren van de relais alsmede de minimum- en maximumtemperaturen kunnen worden gereset.   Om een waarde te resetten, gaat u als volgt te werk:   Kies de gewenste waarde en druk op de rechter knop ( ).    knippert.   Draai het Lightwheel® tegen de klok in.  De weergave van de waarde springt naar 0.   Druk op de rechter knop ( ).  Vervolgens verschijnt de veiligheidsvraag DEL.   Draai het Lightwheel® met de klok mee.   De weergave springt van NO naar YES.   Bevestig de selectie met de rechter knop ( ).  De waarde wordt gereset, het symbool wordt continu weergegeven.   Om de procedure af te breken, drukt u op de linker knop ( ). 
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4.1   Systeemweergave  In het systeembewakingsdisplay wordt het gekozen schema weergegeven.   Het be-staat uit meerdere systeemcomponentensymbolen die afhankelijk van de status van het systeem knipperen, continu of verborgen worden weergegeven. 

Collectoren met collectorsensor 3-wegkleppen  Er wordt telkens alleen de stromingsrichting resp. de hui-dige schakelstand weergegeven. 

Boiler 1 en 2 met warmtewisselaar Pompverwarmingscircuit (retourverhoging)Bijverwarming met brandersymbool

Temperatuursensor
4.2  Andere aanduidingen  Smiley  Bij een storingsvrije werking (normale bedrijfsmodus) wordt een smiley  in het display weergegeven.   Storingsaanduiding  Een storing wordt weergegeven door het rood knipperende controlelampje en door de extra weergegeven symbolen voor de waarschuwingsdriehoek  en de steeksleutel .  Beknopte tekst en lichtkrant  Functies en opties, meet- en verbruikswaarden alsmede meldingen worden zowel beknopt als ook voluit weergegeven.   Nadat de beknopte tekst is weergegeven, wordt de bijbehorende tekst voluit als lichtkrant van rechts naar links weergegeven.  Symbool  wordt continu weergegeven  knipperend  Statusaanduidingen:  Maximale begrenzing boiler is actief (maximumtemperatuur boiler is overschreden)  Collectorkoelfunctie is actief, sys-teemkoeling of boilerkoeling is actief 

 Optie vorstbeveiliging is geac-tiveerd  Waarde onder minimumtempera-tuur collector, vorstbeveiligingsfunc-tie actief  Nooduitschakeling collector is actief  +  Handmatige bediening is actief  +  Nooduitschakeling boiler is actief  Instelmodus  Vakantiefunctie is geactiveerd  Normale bedrijfsmodus  Storingsaanduiding:  +  Sensordefect 
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5 Statusniveau / meetwaardenIn de normale bedrijfsmodus van de regelaar bevindt zich het display op het sta-tusniveau. Dit geeft systeemafhankelijk de in de tabel vermelde meetwaarden weer.Naast deze weergavewaarden worden op het statusniveau mogelijke storingsmel-dingen weergegeven (zie pagina 52).Weergave Betekenis (voluit)TCOL Temperatuur collectorTCOL2 Temperatuur collector 2TBO Temperatuur boiler onderTBB Temperatuur boiler bovenTB2O Temperatuur boiler 2 benedenTBUW Temperatuur warmte-uitwisseling bronTB2P Temperatuur warmte-uitwisseling putTNV Temperatuur naverwarmingTVBK Temperatuur vaste brandstofketelTBVB Temperatuur boiler - vaste brandstofketelTBRV Temperatuur boiler retourverhogingTRVC Temperatuur retour verwarmingscircuitS3 Temperatuur sensor 3S4 Temperatuur sensor 4n1 % Toerental relais 1n2 % Toerental relais 2L/h Debiet sensor V40 TVLWVM Voorlooptemperatuur warmteverbruiksmetingTRWVM Retourtemperatuur warmteverbruiksmetingKWh Hoeveelheid warmte KWhMWh Hoeveelheid warmte MWhBLBE Blokkeerbeveiliging relais 1BLBE2 Blokkeerbeveiliging relais 2INIT Initialisatie drainbackVULT. Vultijd drainbackSTAB Stabilisatie drainbackTDES DesinfectietemperatuurCDES Countdown desinfectieDDES VerhittingsperiodeSDES StarttijdvertragingTIJDDATUM

6 VerbruikswaardenIn het menu verbruikswaarden worden verschillende verbruikswaarden weerge-geven.Weergave Betekenish R1 Bedrijfsuren relais 1h R2 Bedrijfsuren relais 2h R4 Bedrijfsuren relais 4DAGEN Bedrijfsdagen van de regelaar (niet te resetten)MAXS1 Maximumtemperatuur sensor 1MINS1 Minimumtemperatuur sensor 1MAXS2 Maximumtemperatuur sensor 2MINS2 Minimumtemperatuur sensor 2MAXS3 Maximumtemperatuur sensor 3MINS3 Minimumtemperatuur sensor 3MAXS4 Maximumtemperatuur sensor 4MINS4 Minimumtemperatuur sensor 4
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7    Inbedrijfstelling  Als het systeem hydraulisch is gevuld en bedrijfsklaar is, moet de regelaar op de voeding worden aangesloten.   De regelaar doorloopt een initialisatiefase, waarin alle symbolen op het display wor-den weergegeven en het Lightwheel® rood brandt.  Bij de inbedrijfstelling of na een reset van de regelaar start na de initialisatiefase het inbedrijfstellingsmenu.   Het inbedrijfstellingsmenu leidt de gebruiker door de belangrijkste instelkanalen voor het gebruik van het systeem.  Inbedrijfstellingsmenu  Het inbedrijfstellingsmenu bestaat uit de onderstaand beschreven kanalen.   Om een instelling te doen, drukt u op de knop .    knippert en de instelling kan wor-den gedaan.   Bevestig de instelling met de rechter knop ( ).   Draai aan het Light-wheel®, in het display verschijnt het volgende kanaal. 
 Instelmodus  knippert  Bediening 

 Waarde wijzigen  knippert 
 Waarde bevestigen  knippert niet 
 naar de volgende parameter 

 1.  Taal:   Stel de gewenste menutaal in. 
Inbedrijfstelling2.  Tijd:   Stel de huidige tijd in.   Stel eerst het uur in en dan de minuten. 3.  Zomer- / wintertijdomschakeling:   Activeer (ja) of deactiveer (nee) de automatische zomer- /  wintertijdomschakeling. 4.  Datum:   Stel de huidige datum in.   Stel eerst het jaar in, dan de maand en vervolgens de dag. 



nl
24

Installatie
Weergaves, functies en opties

Meldingen
Inbedrijfstelling

Bediening en functie

9.  Lading boiler 2:   Schakel het laden van boiler 2 in of uit (zie pagina 33).  Aanwijzing  De lading van boiler 2 kan alleen worden inge-steld als in het subkanaal SYS een 2-boilersys-teem of gelaagde boiler is gekozen. 

Inbedrijfstelling5.  Systeem:  Stel het gewenste systeem in (zie pagina  31). 6.  Gewenste temperatuur van de boiler:   Stel de gewenste temperatuur van de boiler in.   Voer in 2-boilersystemen de instelling tevens uit voor S2GEW (zie pagina 32). 7.  Maximumtemperatuur van de boiler:   Stel de maximumtemperatuur van de boiler in.   IVoer in 2-boilersystemen de instelling tevens uit voor S2MAX (zie pagina 33). 8.  Lading boiler 1:   Schakel het laden van boiler 1 in of uit (zie pagina 33).  Aanwijzing  De lading van boiler 1 kan alleen worden inge-steld als in het subkanaal SYS een 2-boilersys-teem of gelaagde boiler is gekozen. 

10.  Soort relaisaansturing:   Stel het soort relaisaansturing voor REL in.   Voer de instelling tevens uit voor REL2, indien aanwezig (zie pagina 42). 11.  Minimumtoerental:   Stel het minimumtoerental MIN van het relais in.   Voer de instelling tevens uit voor relais 2, indien aanwezig (zie pagina 42).  Aanwijzing  Als in het subkanaal REL (REL2) de instelling ONOF is gekozen, staat de instelling van het minimumtoerental niet ter beschikking. 
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12.  Maximumtoerental:   Stel het maximumtoerental MAX van het relais in.   Voer de instelling tevens uit voor relais 2, indien aanwezig (zie pagina 42).  Aanwijzing  Als in het subkanaal REL (REL2) de instel-ling ONOF is gekozen, staat de instelling van het maximumtoerental niet ter beschikking. 

Inbedrijfstelling
  Verlaat het inbedrijfstellingsmenu met de rechter knop ( ) :  Hiermee is de regelaar bedrijfsklaar en zou met de fabrieksinstellingen een optimale werking van het zon-ne-energiesysteem mogelijk moeten zijn.  Aanwijzing  De in het inbedrijfstellingsmenu gedane instel-lingen kunnen na de inbedrijfstelling op elk ge-wenst moment in het betreffende instelkanaal worden gewijzigd.  Extra functies en opties kunnen ook worden geactiveerd en ingesteld (zie pagina 26). Voer vóór de overdracht aan de exploi-tant van het systeem de bedienercode van de klant in (zie pagina 51). 
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8   Weergaves, functies en opties  Aanwijzing  De weergave- en instelkanalen alsmede het instelbereik zijn afhankelijk van het gekozen systeem, de functies en opties, de ingevoerde bedienercode en de aangesloten componenten. 8.1  Statusniveau  Weergave van de blokkeerbeveiligingstijd 
  BLBE(2)  Blokkeerbeveiliging actief  Weergave van de drainback-perioden 
 INIT  Initialisatie actief   

 VULT.  Vultijd loopt   

 STAB  Stabilisatie    Weergave van de collectortemperaturen 
 TCOL(2)  Collectortemperatuur  Weergavebereik:   -40 …  +260 °C  Geeft de huidige collectortemperatuur weer. •  TCOL  :  Collectortemperatuur •  TCOL2  :  Collectortemperatuur 2 (2-collectorsysteem) 
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 Weergave van de boilertemperaturen 
 TBO, enz.  Boilertemperaturen  Weergavebereik:   -40 …  +260 °C  Geeft de huidige boilertemperatuur weer.  •  TBO  :  Temperatuur boiler beneden •  TBB  :  Temperatuur boiler boven  in 2-boilersystemen (alleen indien aanwezig): •  TB2B  :  Temperatuur boiler 2 boven •  TB2O  :  Temperatuur boiler 2 beneden •  TBUW  :  Temperatuur warmte-uitwisseling bron •  TB2P  :  Temperatuur warmte-uitwisseling put •  TBVB  :  Temperatuur boiler - vaste brandstofketel  Weergave van de temperaturen bij S3 en S4 
 S3, S4  Sensortemperaturen  Weergavebereik:   -40 …  +260 °C  Geeft de huidige temperatuur van de betreffende toestandsensor zonder re-gelfunctie weer. •  S3  :  Temperatuur sensor 3 •  S4  :  Temperatuur sensor 4  Aanwijzing:  Bij systemen met retourverhoging wordt S3 als warmtebronsensor TBRV gebruikt. 

 Weergave van overige temperaturen 
 TVBK, enz.  Andere gemeten temperaturen  Weergavebereik:   -40 …  +260 °C  Geeft de huidige temperatuur bij de betreffende sensor weer.   De weergave van de temperaturen is systeemafhankelijk. •  TVBK  :  Temperatuur ketel met vaste brandstof •  TRVC  :  Temperatuur verwarmingsretour •  TBRV  :  Temperatuur boilerretourverhoging •  TVLWVM  :  Temperatuur voorloop (WVM) •  TRWVM  :  Temperatuur retour (WVM) •  TNV  :   Temperatuur naverwarming  Weergave van het debiet 
 L/  debiet  Weergavebereik:   0 …  9999 l/h  Geeft het gemeten huidige debiet weer.   Dit dient om de overgedragen hoe-veelheid warmte vast te kunnen stellen (V40). 
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 Weergave van het toerental 
 1 %,  2 % Huidig pomptoerental  Weergavebereik:   20 …  100 % (standaardpomp / HR-pomp)  Geeft het huidige toerental van de betreffende pomp weer.  Weergave van de hoeveelheid warmte 

 kW  /MW  Hoeveelheid warmte in kWh / MWh  Geeft de in het systeem gewonnen hoeveelheid warmte weer.   Hiervoor moet de optie warmteverbruiksmeting zijn geactiveerd.   Via de opgave van het debiet en de waarde van de referentiesensoren voorloop en retour wordt de over-gedragen hoeveelheid warmte gemeten.   Deze wordt in KWh in het weerga-vekanaal KWh en in MWh in het weergavekanaal MWh weergegeven.   De som van beide kanalen vormt de totale warmteopbrengst.  De totale hoeveelheid warmte kan worden gereset (zie pagina 20).  

 Weergave van de thermische desinfectie 
 TDES  Temperatuur desinfectie  Weergavebereik:   -40 …  +260 °C  Als de optie thermische desinfectie (OTDES) is geactiveerd en de verhittings-periode loopt, wordt de bij de referentiesensor gemeten desinfectietempera-tuur weergegeven. 

 CDES   Countdown controleperiode  Weergavebereik:   0 …  30:0 …  24 (dd:hh)  Als de optie thermische desinfectie (OTDES) is geactiveerd en de controlepe-gegeven (in dagen en uren). 

 SDES   Starttijdstip  Weergavebereik:   0:00 …  24:00 (tijd)  Als de optie thermische desinfectie (OTDES) is geactiveerd en een starttijd-stip voor de vertraging is ingevoerd, wordt dit ingestelde tijdstip knipperend weergegeven. 
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 DDES  Verhittingsperiode  Weergavebereik:   0:00 …  23:59 (hh:mm)  Als de optie thermische desinfectie (OTDES) is geactiveerd en de verhittings-weergegeven (in uren en minuten).  Weergave van de tijd 
  Tijd   tijd  Geeft de huidige tijd weer.  Weergave van de datum 
 DATUM  datum  Geeft de huidige datum weer. 
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8.2 Overzicht menuniveauVERBRUIK 1VERBRUIKSWAAR-DEN LLOGI 7LAADLOGICA REL 13RELAISINSTELLING OWVM 19WARMTEVER-BRUIKSMETING
LAD 2 4LADING BOILER 2 WUITW 10WARMTE-UITWISSELING

BLBE 16BLOKKEERBEVEILI-GING TAAL 22TAALKEUZESYS 2SYSTEEMKEUZE KOEL 8KOELFUNCTIE VAK FUNCTIE 14VAKANTIEFUNCTIE SENS 20SENSORENCOL 5COLLECTOR

NV 11NAVERWARMING OTDES 17THERMISCHE DESINFECTIE VDI 23FUNCTIE-CONTROLE  VDI 2169
LAD 3LADING BOILER VBSK 9VASTE BRAND-STOFKETEL HAND 15HANDMATIGE BEDIENING

DATUM 21DATUMCOL 2 6COLLECTOR 2 RTV 12RETOURVERHO-GING OPARR 18PARALLELRELAIS CODE 24BEDIENERCODERESET 25FABRIEKS-INSTELLING
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De hierna met stippellijnen aangegeven parameters zijn optieafhankelijk en verschijnen alleen als deze in het gekozen systeem beschikbaar zijn.



nl
31

Install
atie

Weerg
aves, fu

ncties
 en op

ties
Meldin

gen
Inbedr

ijfstell
ing

Bedien
ing en

 functi
e

  VERBRUIK  1 PUSH  hR 1 (2, 4)  bedrijfsuren   Relais 1, 2, 4  DAGEN  Bedrijfsdagen  MAXS1(…  4)  Maximumtemp.   Sensor 1 …  4  MINS1(…  4)  Minimumtemp.   Sensor 1 …  4 

 1   Bedrijfsurenteller 
   R (1, 2, 4)  Bedrijfsurenteller  De bedrijfsurenteller telt de bedrijfsuren van het betreffende relais bij elkaar op (h R1 / h R2 / h R4)   Op het display worden hele uren weergegeven.  De bij elkaar opgetelde bedrijfsuren kunnen naar worden gereset (zie pagina 20).    Bedrijfsdagen  Weergave van de bedrijfsdagen van de regelaar sinds de inbedrijfstelling.   De be-drijfsdagen kunnen niet worden gereset.   Minimum- en maximumtemperaturen 
 MAXS1(2, 3, 4)  Maximumtemperaturen bij S1 …  S4 
 MINS1(2, 3, 4)  Minimumtemperaturen bij S1 …  S4   Weergave van de minimum- en maximumtemperaturen bij S1 …  S4. De weergave van de temperaturen kan worden gereset (zie pagina   20).  2   Systeem    Keuze van het systeem  Elk systeem beschikt over voorgeprogrammeerde opties en instellingen die, indien nodig, geactiveerd resp. gewijzigd kunnen worden.   Kies het juiste systeem aan het begin (zie pagina 7). 

 1  Verbruikswaarden 
  SYS  2 PUSH  SYS  Basissysteem  Instelbereik:   1 …  10  Fabrieksinstelling:  1 BACK  PUSH  Instelniveau  2
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3/4 3/4  T-regelingDe regelaar gedraagt zich als een standaard-verschilregeling. Als het temperatuur-verschil het inschakeltemperatuurverschil bereikt of overschrijdt, wordt de pomp ingeschakeld. Als het temperatuurverschil de ingestelde uitschakeltemperatuurver-schil bereikt of hieronder daalt, wordt het betreffende relais uitgeschakeld.AanwijzingHet inschakeltemperatuurverschil moet tenminste 0,5 K hoger liggen dan het uitschakeltemperatuurverschil. Het gewenste temperatuurverschil moet tenminste 0,5 K hoger liggen dan het inschakeltemperatuurverschil.AanwijzingBij 2-boiler- en gelaagde boilersystemen worden twee aparte menu‘s (LAD en LAD 2) weergegeven.ToerentalregelingAls het temperatuurverschil het inschakeltemperatuurverschil bereikt of over-schrijdt, wordt de pomp ingeschakeld en draait deze gedurende 10 sec met een toerental van 100%. Daarna daalt het toerental naar het minimumtoerental. Als het gewenste temperatuurverschil wordt overschreden, wordt het toerental van de pomp met één trap (10 %) verhoogd. Met de parameter Stijging kan het regelgedrag worden aangepast. Elke keer als het temperatuurverschil met de in-stelbare stijgingswaarde wordt verhoogd, wordt het toerental met telkens één trap verhoogd tot het maximum van 100%. Als het temperatuurverschil met de instel-bare stijgingswaarde daalt, wordt het toerental daarentegen met één trap verlaagd.Aanwijzing Voor de toerentalregeling moet het betreffende relais op AUTO, MIN, MAXof ADAP worden gezet (instelkanaal HAND.MODUS) en de re-laisaansturing IMPULS, PZON of PVERWP worden ingesteld (instel-kanaal REL).Gewenste temperatuur van de boilerIn het instelkanaal S(2)SOL kan de gewenste temperatuur van de boiler worden ingesteld. AanwijzingZie voor meer informatie over de relaisaansturing pagina 42.

LAD (2) 3/4PUSH TV(2)AANInschakeltemperatuurversch.Instelbereik: 1,0 …  50,0 Kin 0,5 K-stappenFabrieksinstelling: 6,0 KTV(2)UITUitschakeltemperatuurversch.Instelbereik: 0,5 …  49,5 Kin 0,5 K-stappenFabrieksinstelling: 4,0 KTV(2)GEWENSTGewenst temperatuurverschilInstelbereik: 1,5 …  50,0 Kin 0,5 K-stappenFabrieksinstelling: 10,0 K

S(2)GEWGewenste temperatuur van de boilerInstelbereik: 4 …  95 °CFabrieksinstelling: 45 °C
a cb
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3/4  VoorrangslogicaDe voorrangslogica wordt alleen in 2-boilersystemen en gelaagde boilers toegepast en bepaalt de verdeling van de warmte tussen de boilers. PRIO: Boiler 1 / boiler onderPRIO2: Boiler 2 / boiler bovenDe boiler, waarvoor 1 wordt ingesteld, is de voorrangsboiler.Als voor beide boilers dezelfde waarde wordt ingesteld, worden de boilers parallel geladen.Maximumtemperatuur boiler en sensor maximumtemperatuur boilerAls de boilertemperatuur de ingestelde maximumtemperatuur van de boiler be-reikt, wordt een verdere lading van de boiler voorkomen en dus een schadelijke oververhitting voorkomen. Bij overschreden maximumtemperatuur van de boiler wordt  continu weergegeven.De sensor voor de maximale begrenzing van de boiler kan worden geselecteerd. De maximale uitschakeling heeft dan altijd betrekking op de geselecteerde sensor. De inschakelhysterese is instelbaar.AanwijzingBij 2-boiler- en gelaagde boilersystemen worden twee aparte menu‘s (LAD en LAD 2) weergegeven.Lading boilerBij 2-boiler- en gelaagde boilersystemen kan één van de beide boilers resp. van de boilergedeelten via de parameter LBOIL(2) worden uitgeschakeld.Als LBOIL of LBOIL2 op OFF wordt gezet, werkt het systeem als een 1-boiler-systeem. De weergave op het display blijft ongewijzigd.

PRIO (2)VoorrangslogicaKeuze: 1, 2Fabrieksinstelling: 1

S(2)MAXMaximumtemperatuur boilerInstelbereik: 4 …  95 °in 1 °C-stappenFabrieksinstelling: 60 °CB(2)MAXBSensor maximumtemperatuur boilerInstelbereik: 1-boilersysteem: S2, S32-boilersysteem: S4, S5Fabrieksinstelling: 1-boilersysteem: S22-boilersysteem: S4

LABOIL (2)Lading boiler 1, 2Keuze: ON / OFFFabrieksinstelling: ON

STG (2)StijgingInstelbereik: 1 …  20 K in 1 K-stappenFabrieksinstelling: 2 K

a c

BACKPUSH

3/4

5/6

b
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5/6  Nooduitschakeling collectorAls de collectortemperatuur de ingestelde temperatuurlimiet van de collector overschrijdt, wordt de zonnepomp (R1 / R2) uitgeschakeld om een schadelijke over-verhitting van de zonnecomponenten te voorkomen (nooduitschakeling collector). Bij overschreden temperatuurlimiet van de collector knippert op het display .AanwijzingAls de drainback-optie is geactiveerd, ligt het instelbereik van de tempera-tuurlimiet van de collector bij 80 …  95 °C. De fabrieksinstelling is dan 95 °C.AanwijzingBij systemen met oost- / westdak worden twee aparte menu‘s (COL en COL 2) weergegeven.WAARSCHUWING! Kans op letsel! Kans op schade aan het systeem door drukstoten!Als in een drukloos system water wordt gebruikt als warm-tedragend medium, begint het water bij 100 °C te koken. Zet bij drukloze systemen met water als warmtedragend medium de temperatuurli-miet van de collector niet hoger dan 95 °C!CollectorkoelingDe collectorkoelfunctie houdt de collectortemperatuur door geforceerde verwar-ming van de boiler binnen het bedrijfsbereik tot bij een boilertemperatuur van 95°C de functie om veiligheidsredenen wordt uitgeschakeld.Als de boilertemperatuur de ingestelde maximumtemperatuur van de boiler bereikt, wordt het zonne-energiesysteem uitgeschakeld. Als nu de collectortemperatuur naar de ingestelde maximumtemperatuur van de collector stijgt, wordt de zonnepomp zolang ingeschakeld tot weer onder deze temperatuurlimiet wordt gebleven. Hierbij kan de boilertemperatuur verder stijgen (achtergestelde actieve maximumtempera-tuur van de boiler), echter alleen tot 95 °C (veiligheidsuitschakeling van de boiler). Bij actieve collectorkoeling knippert  in het display.AanwijzingDeze functie staat alleen bij niet geactiveerde systeemkoeling en afvoer van overtollige warmte ter beschikking.AanwijzingBij systemen met oost- / westdak worden twee aparte menu‘s (COL en COL 2) weergegeven.

COLL MAX TEMPMax. temperatuur collectorInstelbereik: 70 …  160 °Cin 1 °C-stappenFabrieksinstelling: 110 °CHerinschakelhysterese: -5K

OCOLKKeuze: OFF / ON Fabrieksinstelling: OFF
OK

OFF ON
OCOLKPUSHCOL (2) 5/6PUSH CNOOD (2)Temperatuurlimiet collector Instelbereik: 80 …  200 °Cin 1 °C-stappenFabrieksinstelling: 130 °CHerinschakelhysterese: -10 K

a c

BACKPUSH
5/6

b
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5/6  Minimumtemperatuur van de collector De minimumtemperatuur van de collector dient om een minimale inschakeltempe-ratuur aan te geven die overschreden moet worden om de zonnepomp (R1 / R2) in te schakelen. Als de collectortemperatuur onder de ingestelde minimumtempera-tuur daalt, knippert  in het display.AanwijzingBij systemen met oost- / westdak worden twee aparte menu‘s (COL en COL 2) weergegeven.VacuümcollectorfunctieDeze functie dient ter verbetering van het inschakelgedrag bij systemen met meet-technisch ongunstig geplaatste collectorsensoren (bv. bij vacuümcollectoren).De functie wordt binnen een instelbaar tijdvenster actief. Deze schakelt de pomp van het collectorcircuit gedurende de instelbare looptijd tussen de instelbare stil-standintervallen in om de vertraagde temperatuurregistratie te compenseren.Als de looptijd meer dan 10 s bedraagt, draait de pomp de eerste 10 s van de looptijd op 100 %. De resterende looptijd draait de pomp met het ingestelde mi-nimumtoerental.Als de collectorsensor defect is of de collector geblokkeerd, wordt de functie on-derdrukt resp. uitgeschakeld.2-collectorsystemenBij systemen met 2 collectorvelden wordt de vacuümcollectorfunctie een tweede keer aangeboden.In systemen met 2 collectorvelden is de vacuümcollectorfunctie alleen van invloed op het inactieve collectorveld. De zonnepomp van het actieve collectorveld blijft zolang ingeschakeld tot de uitschakelvoorwaarden zijn bereikt.Aanwijzing Als de drainback-functie is geactiveerd, staat de vacuümcollectorfunctie niet ter beschikking. 

OVCOL (2)VacuümcollectorfunctieKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFFVCST (2)StarttijdInstelbereik: 00:00 …  23:00Fabrieksinstelling: 07:00VCLO (2)LooptijdInstelbereik: 30 …  600 sin 5 s-stappenFabrieksinstelling: 30 s

VCEN (2)EindtijdInstelbereik: 00:30 …  23:30in 00:30-stappenFabrieksinstelling: 19:00VCSTT (2)StilstandtijdInstelbereik: 5 …  60 minin 00:01-stappenFabrieksinstelling: 30 min

OVCOLPUSH COLL MIN TEMP (2)Min.temperatuur collectorInstelbereik: 10 …  90 °Cin 1 °C-stappenFabrieksinstelling: 10 °C

OMLIMCOL (2)Min.temperatuur collectorKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFF
OK

OK

OFF

OFF

ON

ON

OMLIMCOLPUSH

c

c

a

a

BACKPUSH

BACKPUSH5/6 b

b
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5/6  VorstbeveiligingsfunctieDe vorstbeveiligingsfunctie activeert het laadcircuit tussen collector en boiler als de collectortemperatuur onder de ingestelde temperatuur VB AAN TEMP daalt. Zo wordt het warmtedragend medium beschermd tegen bevriezen en indikken. Als VB UIT TEMP wordt overschreden, wordt de zonnepomp weer uitgeschakeld.De functie wordt onderdrukt als de boilertemperatuur van de gekozen boiler on-der 5 °C daalt. Bij 2-boilersystemen wordt de functie dan omgezet naar de 2e boiler of bij de gelaagde boiler naar het bovenste gedeelte. Als de 2e boiler (resp. het bovenste gedeelte van de boiler) ook slechts nog 5 °C laat zien, wordt het systeem geheel uitgeschakeld.AanwijzingBij systemen met oost- / westdak worden twee aparte menu‘s (COL en COL 2) weergegeven.Aanwijzing Omdat voor deze functie alleen de beperkte hoeveelheid warmte van de boiler ter beschikking staat, dient de vorstbeveiligingsfunctie alleen in ge-bieden te worden toegepast, waar slechts enkele dagen per jaar tempera-turen rond het vriespunt worden bereikt.

OVB COL (2)VorstbeveiligingsfunctieKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFFVB(2) AAN TEMPInschakeltemperatuur vorstbeveiligingInstelbereik: -40 …  +8 °CFabrieksinstelling: 4 °CVB(2) UIT TEMPUitschakeltemperatuur vorstbeveiligingInstelbereik: -39 …  +9 °CFabrieksinstelling: 5 °C

OVBCOLPUSH OK
OFF ON

ca BACKPUSHBACKPUSH
7  Drainback-optieIn een drainback-systeem stroomt het warmtedragend medium naar een opvangbak als er geen zonnelading plaatsvindt. De drainback-optie initieert het vullen van het systeem als de zonnelading begint. Als de drainback-optie is geactiveerd, kunnen die onderstaand beschreven instellingen worden gedaan.Aanwijzing In drainback-systemen zijn extra componenten zoals een voorraadbak noodzakelijk. Activeer de drainback-optie alleen als alle vereiste compo-nenten vakkundig zijn geïnstalleerd.Tijdsbestek inschakelvoorwaardeMet de parameter tDTI wordt het tijdsbestek, waaraan continu aan de inschakel-voorwaarde moet worden voldaan, ingesteld.VultijdMet de parameter tDVL wordt de vultijd ingesteld. Tijdens deze tijd draait de pomp met een toerental van 100 %.StabilisatieMet de parameter tSTB wordt het tijdsbestek ingesteld, waarin de uitschakelvoor-waarde na het beëindigen van de vultijd wordt genegeerd.

ODBDrainback-optieKeuze: OFF / ONFabrieksinstelling: OFF
LLOGI 7PUSH ODB PUSH tDTITijdsbestek - inschakelvoor-waardeInstelbereik: 1 …  100 sin 1 s-stappenFabrieksinstelling: 60 stSTB / stabilisatieInstelbereik: 1,0 …  15,0 minin 0,5 min-stappenFabrieksinstelling: 2,0 min

tDVL / vultijdInstelbereik: 1,0 …  30,0 minin 0,5 min-stappenFabrieksinstelling: 5,0 min

OK
OFF ON

7

a b

b

c d e f

5/6
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Aanwijzing Als de drainback-functie is geactiveerd, staan de koelfuncties alsmede de vorstbeveiligingsfunctie niet ter beschikking.Het menu VAK FUNCTIE (vakantiefunctie) is dan eveneens niet beschik-baar en kan ook niet via de microknop  worden opgeroepen.Aanwijzing De drainback-optie staat alleen ter beschikking in systemen met een boiler, een collectorveld en als er geen koelfunctie is geactiveerd.Aanwijzing Als de drainback-functie ODB is geactiveerd, worden de fabrieksinstellingen van de parameters TV AAN, TV UIT en TV GEWENST naar een voor drain-back-systemen geoptimaliseerde waarde aangepast:TV AAN = 10 KTV UIT = 4 K TV GEWENST = 15 K Daarnaast wijzigt het instelbereik en de fabrieksinstelling van de nooduit-schakeling van de collector CNOOD:Instelbereik: 80 …  120 °C;  Fabrieksinstelling: 95 °CReeds uitgevoerde instellingen in deze kanalen worden genegeerd en moe-ten opnieuw worden uitgevoerd als de drainback-optie achteraf wordt ge-deactiveerd.AanwijzingAls de vakantiefunctie is geactiveerd, staat de drainback-optie niet ter be-schikking.BoosterfunctieDeze functie dient om een 2e pomp tijdens het vullen van het systeem extra in te schakelen. Als de zonnelading wordt gestart, dan wordt R2 parallel aan R1 gescha-keld. Als de vultijd is verstreken, wordt R2 uitgeschakeld. Aanwijzing De boosterfunctie staat alleen in system 1 ter beschikking.Optie successievelijke ladingBij de successievelijke lading wordt de met hogere prioriteit ingestelde boiler tot aan de gewenste temperatuur geladen. Als deze wordt bereikt, begint het laden van de tweede boiler. Als de eerste boiler weer onder de gewenste temperatuur daalt, wordt het laden van de tweede boiler weer onderbroken, onafhankelijk van het feit of aan een inschakel-voorwaarde voor de boiler met hogere prioriteit of lagere prioriteit is voldaan of niet.Als beide boilers tot aan de gewenste temperatuur zijn geladen, volgt dezelfde pro-cedure tot aan de betreffende maximumtemperaturen.

OBSTBoosterfunctieKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFF

a

a

b

b

c

c

d

d e fBACKPUSH
OSuCOptie successievelijke ladingKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFFOSPREIDPUSH TVSPREIDTemperatuurversch. gespreide ladingInstelbereik: 20 …  90 KFabrieksinstelling: 40 K

OSPREIDOptie gespreide ladingKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFF
OK

OFF ONBACKPUSH

7
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Optie gespreide ladingIn 2-boilersystemen met twee pompen kan een spreidingsfunctie worden geactiveerd:Zodra het instelbare temperatuurverschil TVSPREID tussen collector en de boi-ler met hogere prioriteit is overschreden, wordt de tweede boiler parallel geladen, voor zover de zonnelading voor deze boiler niet wordt geblokkeerd. Als 2K onder TVSPREID wordt gebleven, wordt de pomp weer uitgeschakeld.De collectortemperatuur moet boven de boilertemperatuur liggen.LaadlogicaBij 2-boiler- en gelaagde boilersystemen kunnen instellingen voor de pendellaadlo-gica worden gedaan.In 1-boilersystemen wordt alleen de menuoptie pompvertraging aangeboden.PendellaadlogicaAls de boiler met hogere prioriteit niet kan worden geladen, wordt de in de pri-oriteit volgende boiler gecontroleerd. Als het mogelijk is om de boiler met lagere prioriteit te laden, wordt deze gedurende de circulatietijd geladen.Na het verstrijken van de circulatietijd wordt de lading gestopt en observeert de rege-laar de collectortemperatuur gedurende de pendelpauzetijd. Als de collectortempera-tuur met 2 K stijgt, start een nieuwe pendelpauze om een verdere verwarming van de collector mogelijk te maken. Als de collectortemperatuur niet voldoende stijgt, wordt de in de prioriteit volgende boiler opnieuw voor de duur van de circulatietijd geladen.Zodra aan de inschakelvoorwaarden van de voorrangsboiler wordt voldaan, wordt deze geladen. Als niet aan de inschakelvoorwaarden van de voorrangsboiler wordt voldaan, wordt de lading van de in de prioriteit volgende boiler voortgezet. Als de voorrangs-boiler de gewenste temperatuur bereikt, wordt er geen pendellading meer uitgevoerd.Voor elk laadproces geldt een vast ingestelde minimale looptijd van 3 min.Bij 2-boiler- of gelaagde boilersystemen worden alle boilers / gedeelten van de boiler eerst tot de gewenste temperatuur van de boiler geladen (conform hun prioriteit en met inachtneming van de pendellaadlogica). Pas als alle boilers / gedeelten van de boiler de gewenste temperatuur van de boiler hebben overschreden, worden de boilers / gedeelten van de boilers volgens hun prioriteit met inachtneming van de pendellaadlogica tot de maximumtemperatuur van de boiler geladen.Als de pendellaadlogica actief is en de regelaar het laden omzet naar de voorrangsboi-ler, werkt de parameter pendelpauze ook als stabilisatietijd. Gedurende deze tijd wordt het uitschakeltemperatuurverschil genegeerd, zodat het systeem zich kan stabiliseren.NaloopMet deze functie wordt het laden van de boiler ook voortgezet als de waarde onder het uitschakelverschil tussen collector en boiler daalt. Het laden wordt uit-geschakeld als de waarde daalt onder het uitschakelverschil TV(2)UIT tussen de toegewezen voorloop- en retoursensoren.

tLPPendelpauzeInstelbereik: 1 …  30 minFabrieksinstelling: 2 minPVERTRPompvertragingKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFF

tCIRCCirculatietijdInstelbereik: 1 …  30 minFabrieksinstelling: 15 minPTOERT PauzetoerentalKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFF

8

a b c d

BACKPUSH
7
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8  KoelfunctiesEr kunnen verschillend koelfuncties worden geactiveerd: de systeemkoeling, de boi-lerkoeling en de afvoer van overtollige warmte.Aanwijzing Als de temperatuur bij de boilersensor 95 °C bereikt, worden alle koelfunc-ties geblokkeerd. De herinschakelhysterese bedraagt -5 K.AanwijzingAls één van de koelfuncties of de vorstbeveiliging is geactiveerd, staat de drainback-optie niet ter beschikking.SysteemkoelingDe systeemkoeling dient om het zonne-energiesysteem gedurende langere tijd be-drijfsklaar te houden. Deze negeert de maximumtemperatuur van de boiler om het collectorveld en het warmtedragend medium op dagen met sterke zoninstraling thermisch te ontlasten.Als de boilertemperatuur de ingestelde maximumtemperatuur van de boiler over-schrijdt en het inschakeltemperatuurverschil TV AAN is bereikt, blijft de zonne-pomp ingeschakeld of wordt deze ingeschakeld. De zonnelading wordt zolang uitge-voerd tot het temperatuurverschil onder de ingestelde waarde TV UIT daalt of de ingestelde temperatuurlimiet van de collector wordt bereikt.In 2-boilersystemen kan de volgorde van de boilers worden ingesteld.Bij actieve systeemkoeling knippert  in het display.AanwijzingDe functie staat alleen ter beschikking als de collectorkoelfunctie, de af-voer van overtollige warmte en de drainback-optie niet zijn geactiveerd.BoilerkoelingAls de boilerkoelfunctie wordt geactiveerd, koelt de regelaar de boiler gedurende de nacht af om deze voor de zonnelading de volgende dag voor te bereiden.Als de ingestelde maximumtemperatuur van de boiler is bereikt en de collector-temperatuur onder de boilertemperatuur daalt, wordt het systeem weer ingescha-keld om de boiler te koelen.De referentietemperatuurverschillen zijn TV AAN KOEL en TV UIT KOEL.Afvoer van overtollige warmteDe afvoer van overtollige warmte dient om in geval van sterke zoninstraling de ont-stane overtollige warmte af te voeren naar een externe warmtewisselaar (bv. Fan Coil) om de collectortemperatuur binnen het bedrijfsbereik te houden.Er kan gekozen worden of de afvoer van overtollige warmte via een extra pomp of een klep wordt geactiveerd (OTPOM ON = uitvoering pomp, OTPOM OFF = uitvoering klep).

TV AAN KOELInschakeltemperatuurversch.Instelbereik: 1,0 …  30,0 KFabrieksinstelling: 20,0 KTV UIT KOELUitschakeltemperatuurversch.Instelbereik: 0,5 …  29,5 KFabrieksinstelling: 15,0 K

OBOILKOptie boilerkoelingInstelbereik: OFF / ONFabrieksinstelling: OFF

OSYKOptie systeemkoelingInstelbereik: OFF / ON Fabrieksinstelling: OFF
KOEL 8PUSH8

a d e f

OAOWOptie afvoer van overtol-lige warmteKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFF
OK

OFF ON
OAOW PUSHBACKPUSH
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Uitvoering pomp:Het toegewezen relais wordt met 100 % ingeschakeld als de collectortemperatuur de ingestelde collector-temperatuuroverschrijding bereikt. Als de collectortemperatuur 5 K onder de ingestelde collector-temperatuurover-schrijding daalt, wordt het relais weer uitgeschakeld. Bij de uitvoering pomp werkte de afvoer van overtollige warmte onafhankelijk van de zonnelading.Uitvoering klep:Het toegewezen relais wordt parallel met de zonnepomp ingeschakeld als de collec-tortemperatuur de ingestelde collector-temperatuuroverschrijding bereikt. Als de collectortemperatuur 5 K onder de ingestelde collector-temperatuuroverschrijding daalt, wordt het relais weer uitgeschakeld.Als één van de boilertemperaturen de maximumtemperatuur van deze boiler met meer dan 5 K overschrijdt, terwijl de afvoer van overtollige warmte actief is, wordt de functie gedeactiveerd. Als onder deze temperatuur met de hysterese maximum-temperatuur boiler (HYB(2) in LAD(2)) wordt gebleven, wordt de functie afvoer van overtollige warmte weer vrijgegeven.Aanwijzing In Systeem 1 is de instelbare waarde UTKL met 10K tegenover de col-lector-noodtemperatuur vastgelegd. De afvoer van overtollige warmte staat alleen ter beschikking als de collectorkoeling, de systeemkoeling en de drain-back-optie zijn gedeactiveerd.

10

9

a d e fOTOCOLTemperatuuroverschrijding col-lectorInstelbereik: 40 …  160 °CFabrieksinstelling: 110 °COTPOMPomp- of kleplogicaKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFFVBSK 9PUSH TV VBK AANInschakeltemperatuurversch.Instelbereik: 1,0 …  50,0 K Fabrieksinstelling: 6,0 KTV VBK UITUitschakeltemperatuurversch.Instelbereik: 0,5 …  49,5 KFabrieksinstelling: 4,0 KTV VB GEWENSTGewenst temperatuurversch.Instelbereik: 1,5 …  50,0 KFabrieksinstelling: 10,0 KMINLVBMinimumlimietInstelbereik: 0,5 …  89,5 °CFabrieksinstelling: 60,0 °C

MXVBBMaximumlimietInstelbereik: 0,5 …  95,0 °CFabrieksinstelling: 60,0 °C

9  Vaste brandstofketelDe functie vaste brandstofketel dient om warmte uit een vaste brandstofketel over te dragen aan een boiler.Het relais (systeemafhankelijk) wordt geactiveerd als aan alle inschakelvoorwaarden wordt voldaan:• het temperatuurverschil tussen de sensoren warmtebron en warmteput heeft het inschakeltemperatuurverschil overschreden• de temperatuur bij de sensor van de vaste brandstofketel ligt boven de minimum-temperatuur• de temperatuur bij de boilersensor ligt onder de maximumtemperatuurAls het gewenst temperatuurverschil is overschreden, wordt de toerentalregeling ingeschakeld. Bij elke  afwijking met de stijgingswaarde wordt het toerental met één trap (10 %) aangepast. De herinschakelhysterese bedraagt -5 K.

OK

BACKPUSH

BACKPUSH8
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WUITW 10PUSH TV AAN WW Inschakeltemperatuurversch.Instelbereik: 1,0 …  50,0 K Fabrieksinstelling: 6,0 KTV UIT WWUitschakeltemperatuurversch.Instelbereik: 0,5 …  49,5 KFabrieksinstelling: 4,0 KTV GEW WUGewenst temperatuurversch.Instelbereik: 1,5 …  50,0 KFabrieksinstelling: 10,0 K

MXLWUMaximumlimietInstelbereik: 0,5 …  95,0 °CFabrieksinstelling: 60,0 °C

STIJGWWStijgingInstelbereik: 1 …  20 KFabrieksinstelling: 2 KMINLWUMinimumlimietInstelbereik: 0,5 …  89,5 °CFabrieksinstelling: 60,0 °C

10  Warmte-uitwisselingsfunctieDe functie warmte-uitwisseling dient om warmte van een warmtebron aan een warmteput over te dragen.Het relais (systeemafhankelijk) wordt geactiveerd als aan alle inschakelvoorwaarden wordt voldaan:• het temperatuurverschil tussen de sensoren warmtebron en warmteput heeft het inschakeltemperatuurverschil overschreden• de temperatuur bij de warmtebronsensor ligt boven de minimumtemperatuur• de temperatuur bij de warmteputsensor ligt onder de maximumtemperatuurAls het gewenst temperatuurverschil is overschreden, wordt de toerentalregeling ingeschakeld. Bij elke  afwijking met de stijgingswaarde wordt het toerental met één trap (10 %) aangepast.

10

11
BACKPUSH
BACKPUSH

NV  11PUSH NV INThermostaatinschakeltemp.Instelbereik: 0,5 …  95,0 °Cin 0,5 °C-stappenFabrieksinstelling: 40,0 °CNV UITThermostaat-uitschakeltemp.Instelbereik: 0,5 …  94,5 °Cin 0,5 °C-stappenFabrieksinstelling: 45,0 °Ct1INInschakeltijd 1Instelbereik: 00:00 …  23:45Fabrieksinstelling: 06:00in 15 min-stappen

t2 (3) INInschakeltijd 2 (3)Instelbereik: 00:00 …  23:45Fabrieksinstelling: 00:00

t1UUitschakeltijd 1Instelbereik: 00:00 …  23:45Fabrieksinstelling: 22:00t2 (3) UUitschakeltijd 2 (3)Instelbereik: 00:00 …  23:45Fabrieksinstelling: 00:00

12

11  Naverwarming / thermostaatfunctieDe thermostaatfunctie werkt onafhankelijk van de zonne-energiefunctie en kan bv. worden gebruikt voor het gebruik van overtollige warmte of voor naverwarming.• NV IN < NV UIT die thermostaatfunctie wordt gebruikt voor naverwarming• NV IN > NV UIT die thermostaatfunctie wordt gebruikt voor gebruik van overtollige warmteVoor een tijdelijke vergrendeling van de thermostaatfunctie staan 3 tijdframes t1 …  t3 ter beschikking. De in- en uitschakeltijden kunnen in stappen van 15 min worden ingevoerd. Bij dezelfde in- en uitschakeltijd is het tijdvenster inactief.Als de thermostaatfunctie bv. alleen tussen 6:00 en 9:00 uur moet worden ingescha-keld, dan moet voor t1 IN 6:00 en voor t1 UIT 9:00 worden ingesteld. Af fabriek is alleen het eerste tijdvenster van 06:00 tot 22:00 uur vooringesteld. Als alle tijdframes op 00:00 worden gezet, is de functie uitsluitend afhankelijk van de temperatuur.
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RTV 12PUSH TV IN RETOURVInschakeltemperatuurversch.Instelbereik: 1,0 …  50,0 K Fabrieksinstelling: 6,0 K
RTVRetourverhogingKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFF TV UIT RETOURVUitschakeltemperatuurversch.Instelbereik: 0,5 …  49,5 KFabrieksinstelling: 4,0 KMNLRVMinimumlimietInstelbereik: 0,5 …  89,5 °CFabrieksinstelling: 30,0 °C

 RetourverhogingDe functie retourverhoging dient om warmte uit een warmtebron over te dragen aan de retour van het verwarmingscircuit.Het relais (systeemafhankelijk) wordt geactiveerd als aan alle inschakelvoorwaarden wordt voldaan:• het temperatuurverschil tussen de sensoren boilerretour en verwarmingsretour heeft het inschakeltemperatuurverschil overschreden.• de temperatuur bij de verwarmingsretour ligt boven de ingestelde minimumtem-peratuur.De herinschakelhysterese bedraagt -5 K.

12

14

OFF
ON

BACKPUSHREL (2) / RelaisaansturingKeuze: ONOF, impuls, PZON, PVERWP, ADAPFabrieksinstelling: ONOF
REL 13PUSH MAX (2, 3)MaximumtoerentalInstelbereik: 20 …  100 %Fabrieksinstelling: 100 %

MIN (2)MinimumtoerentalInstelbereik: 20 …  100 %Fabrieksinstelling: 30 %

 RelaisaansturingMet deze parameter kan het soort relaisaansturing worden ingesteld. Er kan tussen de volgende soorten worden gekozen:instelling standaardpomp zonder toerentalregeling• ONOF : pomp aan / pomp uitinstelling standaardpomp met toerentalregeling• IMPULS : Impulspakketbesturing door het halfgeleiderrelaisinstelling HR-pomp• PZON : • PVERWP : AanwijzingZie voor meer informatie over de aansluiting van HE-Pompen pagina 18.MinimumtoerentalIn het instelkanaal MIN (2) kan voor de uitgangen R1 en R2 een relatief minimumto-erental voor een aangesloten pomp worden voorgeprogrammeerd.AanwijzingBij niet-toerentalgeregelde verbruikers ( bv. kleppen) moet het toerental van het betreffende relais op 100 % of de aansturing op ONOF worden gezet om de toerentalregeling te deactiveren.MaximumtoerentalIn het instelkanaal MAX (2) kan voor de uitgangen R1 en R2 een relatief maximum-toerental voor een aangesloten pomp worden voorgeprogrammeerd.AanwijzingBij niet-toerentalgeregelde verbruikers (bv. kleppen) moet het toerental van het betreffende relais op 100 % of de aansturing op ONOF worden gezet om de toerentalregeling te deactiveren.Relaistoewijzing PWM-uitgangenPWM A - Relais 1PWM B - Relais 2

13

ONOF Impuls, PZON, PVERWPBACKPUSH
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14  Vakantiefunctie Met de vakantiefunctie kan de aansturing van de regelaar gedurende een afwezig-heid worden ingesteld. Deze dient om het systeem bedrijfsklaar te houden en een continue thermische belasting te verlagen. De onderstaand beschreven instellingen worden pas actief als de vakantiefunctie met de parameter DAGEN is geactiveerd, zie onder.Er staan 3 koelfuncties ter beschikking: systeemkoeling, boilerkoeling en afvoer van overtollige warmte van de boiler. De systeemkoeling dient om het zonne-energiesysteem gedurende langere tijd be-drijfsklaar te houden. Deze negeert de maximumtemperatuur van de boiler om het collectorveld en het warmtedragend medium op dagen met sterke zoninstraling thermisch te ontlasten.De systeemkoeling kan met de parameter OSYK worden geactiveerd. Hier gelden de instelbare inschakel- en uitschakelverschillen TV AAN en TV UIT uit LADL1(2). De boilerkoeling is af fabriek geactiveerd en kan met de parameter OBOILK wor-den gedeactiveerd. De boilerkoeling begint als de boilertemperatuur met de instel-bare waarde TV AAN KOEL hoger is dan de collectortemperatuur. Deze wordt weer uitgeschakeld als de boiler TBKV bereikt of het temperatuurverschil onder de waarde TV UIT KOEL daalt. Met de parameter TBKV kan de temperatuur worden ingesteld, waar naartoe de boiler moet worden afgekoeld.De afvoer van overtollige warmte dient om in geval van sterke zoninstraling de ontstane overtollige warmte af te voeren uit de boiler naar een externe warmte-wisselaar (bv. Fan Coil) of verwarmingselement in huis om oververhitting van de collectoren te voorkomen. De afvoer van overtollige warmte van de boiler werkt onafhankelijk van het zonne-energiesysteem en kan met de parameter OAOWB worden geactiveerd. Hier gelden de instelbare inschakel- en uitschakeltemperaturen UTOBA en UTOBU. Wanneer de Inschakeltemperatuur op Sensor 3 bereikt wordt, schakelt Relais 2 net zo lang, tot onder de uitschakeltemperatuur wordt gegaan. Met de parameter DAGEN kunnen de dagen van afwezigheid worden ingesteld. Als een waarde groter dan 0 wordt ingesteld, is de functie met de in het menu VAK FUNCTIE gedane instellingen geactiveerd en worden de dagen vanaf 00:00 uur afgeteld. Als 0 wordt ingesteld, wordt de functie gedeactiveerd.AanwijzingDe optie OUWAS is enkel bij Systeem 1 mogelijk.

VAK FUNCTIE 14PUSH
OAOWBPUSH OAOWBAfvoer van overtollige warmte boilerKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFFOTOBATemperatuuroverschrijding boiler aanKeuze: 5 …  95 °CFabrieksinstelling: 65 °COTOBUTemperatuuroverschrijding boiler uitKeuze: 4 …  94 °CFabrieksinstelling: 45 °C

14

BACKPUSHOFF ON

TV AAN KOELInschakeltemperatuurversch.Instelbereik: 1,0 …  30,0 KFabrieksinstelling: 20,0 KTV UIT KOELUitschakeltemperatuurversch.Instelbereik: 0,5 …  29,5 KFabrieksinstelling: 15,0 KTBKVTemp. boilerkoeling vakantieInstelbereik: 4 …  95 °CFabrieksinstelling: 45 °C

OBOILKOptie boilerkoelingInstelbereik: OFF / ONFabrieksinstelling: ON

OSYKOptie systeemkoelingInstelbereik: OFF / ON Fabrieksinstelling: OFF

OK

BACKPUSH14
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BACKPUSH
BACKPUSH 15  HandbedieningVoor controle- en onderhoudswerkzaamheden kan de bedrijfsmodus van het relais handmatig worden ingesteld. Hiervoor moet het instelkanaal HAND.MODUS1(2, 4) (voor R1, 2, 4) worden gekozen, waarin de volgende instellingen gedaan kunnen worden:BedrijfsmodusAUTO : Relais in automatisch bedrijfOFF : Relais is uitgeschakeldMIN : Relais wordt met ingesteld minimumtoerental geschakeld  (niet bij REL = ONOF)MAX : Relais wordt met ingesteld maximumtoerental geschakeld  (niet bij REL = ONOF)AanwijzingNa voltooiing van de controle- en onderhoudswerkzaamheden moet de bedrijfsmodus weer op AUTO worden gezet. Een normale regelstand is in de handbediening niet mogelijk.AanwijzingZie voor informatie over het controlelampje in het Lightwheel® pagina 19.

HAND 15PUSH
BLBE 16PUSH

HAND.MODUS1 (2)Instelbereik:  AUTO, ON, OFF, MIN, MAXFabrieksinstelling:  AUTO

BLBEInstelbereik: ON, OFFFabrieksinstelling: OFF

HAND.MODUS4Instelbereik: AUTO, ON, OFFFabrieksinstelling:  AUTO

16  BlokkeerbeveiligingOm het blokkeren van pompen bij langdurige stilstand te voorkomen, beschikt de regelaar over een blokkeerbeveiligingsfunctie. Deze functie schakelt het relais da-gelijks om 12:00 uur achter elkaar gedurende 10 s met een toerental van 100 % in.

16

17

AanwijzingDe parameter DAGEN is alleen via de microknop  toegankelijk (zie pagina 31).AanwijzingDe in dit hoofdstuk beschreven instellingen zijn onafhankelijk van de instel-lingen in het menu KOEL die tijdens de vakantie inactief zijn.AanwijzingAls de drainback-optie is geactiveerd, is de vakantiefunctie niet beschikbaar en kan ook niet via de microknop  worden opgeroepen.AanwijzingAls de vakantiefunctie is geactiveerd, staat de drainback-optie niet ter be-schikking.  15

14
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17 17  Thermische desinfectieDeze functie dient om de vorming van legionella in drinkwaterreservoirs door ge-richte activering van de naverwarming te beperken.Referentierelais is R2, Referentiesensor is R3.Voor de Thermische Desinfectie wordt de temperatuur van de Referentiesensor bewaakt. Tijdens het bewakingsinterval moet voor de desinfectieduur ononderbro-ken de desinfectietemperatuur zijn overschreden, zodat aan de desinfectievoor-waarden wordt voldaan. De controle-interval vangt aan wanneer de temperatuur aan de referentiesensor onder de desinfectietemperatuur valt. Is de controle-interval voorbij, dan schakelen R2 en R4 de circulatiepomp en de naverwarming in. De desinfectieperiode begint wanneer de desinfectietemperatuur aan de referentiesensor overtreft wordt. De thermische desinfectie kan alleen worden voltooid als de desinfectietempera-tuur voor de desinfectieduur ononderbroken overschreden blijft.StarttijdvertragingAls de starttijdvertraging wordt geactiveerd, kan een tijdstip voor de thermische desinfectie met starttijdvertraging worden ingesteld. Het inschakelen van de naver-warming wordt tot dit tijdstip vertraagd, nadat het bewakingsinterval is verstreken. Als het bewakingsinterval bijvoorbeeld om 12.00 uur eindigt en de starttijd is in-gesteld op 18.00 uur, dan wordt het referentierelais om 18.00 uur in plaats van 12.00 uur, dus met 6 uur vertraging ingeschakeld.Aanwijzing Als de thermische desinfectie is geactiveerd, verschijnen de weergavekana-len TDES, CDES, SDES en DDES. 

OTDES 17PUSH PDES / bewakingsintervalInstelbereik: 0 …  30:0 …  24 h (dd:hh)Fabrieksinstelling: 01:00

OTDESOptie thermische desinfectieInstelbereik: ON / OFFFabrieksinstelling: OFF

SDES / starttijdvertragingInstelbereik: 00:00 …  24:00Fabrieksinstelling: 18:00 (alleen hele uren)

DDES / desinfectieduurInstelbereik: 00:00 …  23:59Fabrieksinstelling: 01:00TDES / desinfectietemperatuurInstelbereik: 0 …  95 °Cin 1 °C-stappenFabrieksinstelling: 60 °COSDES / optie starttijdvertragingKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFF

19

OFF

OFF

ON

ON

BACKPUSHOPARR 18PUSH OPARROptie parallelrelaisKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFFONGEK / omgekeerdKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFF

18 BACKPUSH 18  ParallelrelaisMet deze functie kan bv. een klep met een eigen relais parallel met de pomp worden aangestuurd.Als een zonnelading plaatsvindt of een speciale zonnefunctie actief is, wordt het ge-kozen relais geschakeld. Het parallelrelais kan ook omgekeerd worden geschakeld.Aanwijzing Als R1 zich in de handmatige bediening bevinden, wordt het gekozen paral-lelrelais niet meegeschakeld.
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19OWVM 19PUSH DMAXDebiet in l/minInstelbereik: 0,5 …  100,0in 0,1-stappenFabrieksinstelling: 6,0MEDTWarmtedragend mediumInstelbereik: 0 …  3Fabrieksinstelling: 3SVLWVMvoorloopsensorInstelbereik: 1, 3, 4Fabrieksinstelling: 1 / 3

MED%Vorstbeveiligingsgehalte in vol-% (MED% wordt bij MEDT 0 en 3 niet weergegeven)Instelbereik: 20 …  70 %in 1 %-stappenFabrieksinstelling: 45 %SRWVMRetoursensorInstelbereik: 2, 3, 4Fabrieksinstelling: 2 / 4

DTYPEType debietregistratieKeuze: 1, 2Fabrieksinstelling: 1

OWVMOptie warmteverbruiksmetingInstelbereik: OFF / ONFabrieksinstelling: OFF
19  WarmteverbruiksmetingDe warmteverbruiksmeting kan op 2 verschillende manieren plaatsvinden: zonder volumemeetonderdeel of met volumemeetonderdeel V40.Aanwijzing De meest precieze warmteverbruiksmeting wordt behaald als sensoren in de voorloop en retour alsmede een debietmeetapparaat wordt gebruikt. In 2-collektorsystemen moeten voor de warmteverbruiksmeting sensoren in de gezamenlijk voorloop en retour worden gebruikt.

voorloop-sensor
V40 / debietweergave retoursensor Voorbeeld voor de positionering van de voorloop- en retoursensoren bij de warmteverbruiksmeting Activeer in het kanaal OWVM de optie warmteverbruiksmeting  Kies het type debietregistratie in het kanaal DTYPE.Type debietregistratie:1 : vast ingesteld debiet (debietweergave)2 : V40Aanwijzing: Als het soort debietregistratie V40 wordt gekozen, moet de valentie van de betreffende sensor in het menu SENS worden ingesteld (zie pagina 47).Aanwijzing: Als als debietsensor een V40 wordt gebruikt (soort registratie 2) en in het menu SENS wordt gedeactiveerd, wordt het soort debietregistratie op 1 (debietweergave) gezet en de warmteverbruiksmeting gedeactiveerd.

OFF ON

19
BACKPUSH
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19  Warmteverbruiksmeting met vast ingesteld debietDe warmteverbruiksmeting vindt plaats als “ schatting”  met het verschil tussen voorloop- en retourtemperatuur en het ingestelde debiet (bij een pomptoerental van 100 %). Stel 1 in het kanaal DTYPE in. Stel het afgelezen debiet (l/min) in het kanaal DMAX in. Geef het soort vorstbeveiliging en het vorstbeveiligingsgehalte van het warmte-dragend medium in de kanalen MEDT en MED% aan.Aanwijzing De warmteverbruiksmeting is in systemen met 2 zonnepompen niet mogelijk.Soort vorstbeveiliging:0 : water1 : propyleenglycol2 : ethyleenglycol3 : Tyfocor® LS / G-LSWarmteverbruiksmeting met volumemeetonderdeel V40:De warmteverbruiksmeting vindt plaats met het verschil tussen voorloop- en re-tourtemperatuur en het door het volumemeetonderdeel geregistreerde debiet. Stel 2 in het kanaal DTYPE in. Geef het soort vorstbeveiliging en het vorstbeveiligingsgehalte van het warmte-dragend medium in de kanalen MEDT en MED% aan.WVM-sensorenDe voorloop- en retoursensor voor de warmteverbruiksmeting kan worden ge-kozen. Kies in het kanaal SVLWVM de voorloopsensor. Kies in het kanaal SRWVM de retoursensor.SENS 20PUSH SEN 1 (… 4)SensortypeKeuze: Pt1000, KTY, Pt500 Fabrieksinstelling: Pt1000VIMPValentie van V40Instelbereik: OFF, 0,5 …  100,0 l/impFabrieksinstelling: OFF

20  SensorenVoor de sensoringangen S1 tot S4 kan het type sensor worden gekozen.Voor de sensoringang V40 kan de valentie van de aangesloten sensor worden in-gesteld.OFF V40BACKPUSH

19

20

21
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DATUM 21PUSH TIJD / tijdInstelbereik: 00:00 …  23:59Fabrieksinstelling: 12:00ZO/WIAutomatische zomer- / win-tertijdomschakelingKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: ON MM / maandInstelbereik: 01 …  12Fabrieksinstelling: 03

JJJJ / jaarInstelbereik: 2010 …  2099Fabrieksinstelling: 2010DD / dagInstelbereik: 01 …  31Fabrieksinstelling: 15

21  Tijd en datum De regelaar beschikt over een real-timeklok die o. a. voor de thermostaatfunctie nodig is.In het display wordt in de onderste regel de dag en na de punt de maand weerge-geven. 
21

22  Taal Instelkanaal voor de taal.• DE : Duits• EN : Engels• FR : Frans• ES : Spaans• IT : Italiaans• NL : Nederlands

TAAL 22PUSH TAALTaalKeuze: DE, EN, FR, ES, IT, NLFabrieksinstelling: DE

22

23
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23VDI 23PUSH NACHTOptie bewaking nachtcirculatieKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFFVL / RETOptie bewaking voorloop/retour verwisseld Keuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFF

T HOOGOptie T te hoog Keuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFF
23  FunctiecontroleT-bewakingDeze functie dient om het temperatuurverschil te bewaken. De waarschuwingsmel-ding T te hoog verschijnt als een zonnelading gedurende 20 min met een verschil groter dan 50 K plaatsvindt. De aansturing van de regelaar wordt niet afgebroken, maar het systeem dient wel te worden gecontroleerd. Mogelijke oorzaken zijn:• te laag pompvermogen• geblokkeerde systeemonderdelen• doorstromingsstoring in het collectorveld• er zit lucht in het systeem• defecte klep / defecte pompNachtcirculatieDeze functie dient om het afkoelen van de boiler door thermische druk in het zonnecircuit te detecteren en te melden. De melding wordt actief als tussen 23:00 en 5:00 uur aan de volgende voorwaarde minimaal 1 minuut langt wordt voldaan:• de collectortemperatuur overschrijdt 40 °CDe tijdsvertraging van 1 min voorkomt het activeren van de waarschuwingsmelding door kort durende storingen.Mogelijke oorzaken zijn:• defecte zwaartekrachtrem• defecte klep• tijd onjuist ingesteldvoor- en terugloop verwisseldDeze functie dient om het verwisselen van voorloop en retour alsmede van een onjuist geplaatste collectorsensor te herkennen en te melden. Hiervoor wordt tij-dens de inschakelfase van de zonnepomp de collectortemperatuur op plausibiliteit gecontroleerd. De bewaking VL / RET verwisseld genereert pas een storingsmelding als 5 keer achter elkaar niet aan de plausibiliteitscriteria is voldaan.

a b c
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Bediening en functie BOIL1(2)Boilermaximumtemperatuur-bewaking boiler 1, 2Keuze: ON / OFFFabrieksinstelling: ONBOIL1(2)MXTeller overschrijdingen maxi-mumtemperatuur boiler

BOILMAXOptie bewaking maximum-temperatuur boilerKeuze: ON / OFFFabrieksinstelling: OFF

BOILMAXPUSH Maximumtemperatuur boilerDeze functie dient om het overschrijden van de ingestelde maximumtemperatuur van de boiler vast te stellen en te melden. De regelaar vergelijkt de huidige boiler-temperatuur met de ingestelde maximumtemperatuur van de boiler en controleert zodoende de boilerlaadcircuits. De maximumtemperatuur van de boiler geldt als overschreden als de gemeten tem-peratuur bij de boilersensor de ingestelde maximumtemperatuur van de boiler met tenminste 5 K overschrijdt. Pas als de boilertemperatuur weer onder de ingestelde maximumtemperatuur van de boiler is gedaald, wordt de bewaking weer actief.In de kanalen BOIL1, BOIL2 kan worden gekozen welke boilers moeten worden bewaakt. Het aantal overschrijdingen van de maximumtemperatuur van de boiler wordt in de kanalen BOIL1(2)MX weergegeven. Mogelijke oorzaak voor het onge-wenst overschrijden van de maximumtemperatuur van de boiler is een defecte klep.Aanwijzing De volgende optie is alleen zichtbaar als de bedienercode van de installa-tiemonteur is ingevoerd (zie pagina 51).

OFF ON

OK
a b c

BACKPUSH BACKPUSH
24  CODEIn het instelkanaal Code kan de bedienercode worden ingevoerd (zie pagina 51).

25  ResetMet de resetfunctie kunnen alle instellingen worden gereset naar de fabrieksinstel-lingen. Hiervoor is de invoer van de bedienercode van de installatiemonteur vereist (zie pagina 51).

24RESET 25PUSHCODE 24PUSH
25

23
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CodeDe toegang tot enkele instelwaarden kan via een bedienercode worden beperkt (klant). 1. Installatiemonteur 0262 (fabrieksinstelling) Alle menu‘s en instelwaarden worden weergegeven en alle instellingen kunnen wor-den gewijzigd.2. Klant 0000Het installatiemonteurniveau is verborgen, de instelwaarden kunnen deels worden gewijzigd. Om te voorkomen dat centrale instelwaarden van de regelaar oneigenlijk worden gewijzigd, dient vóór het overlaten aan een ondeskundige gebruiker van de installa-tie de klant-bedienercode te worden ingevoerd. Om de toegang te beperken, voert u in de menuoptie Code de waarde 0000 inDe regelaar springt terug naar het statusniveau. Als nu naar het instelniveau wordt gewisseld, staat alleen nog het weergegeven snelmenu ter keuze. Het snelmenu wordt aan het gekozen systeem aangepast. Om het installatiemonteurniveau weer vrij te geven, voert u in de menuoptie Code de waarde 0262 in

SnelmenuKanaal Fabrieksinstelling Instelbereik AanduidingTIJD 12:00 00:00 …  23:59 tijdTV AAN 6,0 K 1,0 …  50,0 K Inschakeltemperatuurverschil boilerTV UIT 4,0 K 0,5 …  49,5 K Uitschakeltemperatuurverschil boilerBOIL GEW 45 °C 5,0 …  95,0 °C Gewenste temperatuur van de boilerMAXBGB 60 °C 4 …  95 °C Maximale begrenzing boilerLABOIL ON ON / OFF Lading boiler aanTV AAN 2 6,0 K 1,0 …  50,0 K Inschakeltemperatuurverschil boiler 2TV UIT 2 4,0 K 0,5 …  49,5 K Uitschakeltemperatuurverschil boiler 2S2GEW 45 °C 5,0 …  95,0 °C Gewenste temperatuur boiler 2S2MAX 60 °C 4 …  95 K Maximale begrenzing boiler 2LABOIL2 ON ON / OFF Lading boiler 2 aanCODE 0000 0000 / 0262 Bedienercode

In geval van een storing knippert het controlelampje rood en wordt er een melding in de statusweergave weergegeven. Bovendien wordt er een waarschuwingsdriehoek weer-gegeven. Als er meerdere meldingen zijn, dan wordt alleen de melding met de hoogste prioriteit in de statusweergave weergegeven.Weergave storingscode Weergave tekst Controlefunctie Oorzaak 
0001 !SENSORONDERBREKING SENSOR X! Sensorbreuk Sensorkabel onderbroken0002 !SENSORKORTSLUITING SENSOR X! Sensorkortsluiting Kortsluiting in sensorkabel0011 !DT TE HOOG! DT te hoog Collector 50 K > dan te laden boiler0021 !NACHTCIRCULATIE! Nachtcirculatie Toew. 23:00 en 05:00 col. > 40 °C0031 !VL/RET VERWISSELD! Voorloop/retour verwisseld Col.temp. stijgt na inschakelen niet0061 !GEGEVENSOPSLAG DEFECT! Opslag alsmede wijziging van instellingen niet mogelijk0081 !BOILERMAX OVERSCHREDEN! Maximumtemperatuur boiler De maximumtemperatuur van de boiler is overschredenNadat de storing is verholpen en bevestigd, verdwijnt de meldingen. Om een storingsmelding te bevestigen, kiest u de melding en houdt u de linker knop ( ) 2 seconden lang ingedrukt.

Bij een sensorstoring wordt het systeem uitgeschakeld en verschijnt er een sto-ringsmelding in het display. Daarnaast wordt er een bijbehorende waarde voor het vermoedelijk opgetreden type storing weergegeven.

9 Bedienercode en snelmenu instelwaarden
10 Meldingen Aanwijzing De functiecontrole “ voorloop en retour ver-wisseld”  conform VDI 2169 kan de storing “ 0031 !VL / RET verwisseld!”  alleen juist de-tecteren en melden als de collectorsensor de temperatuur bij de uitgang van de collector in het medium meet. Als de collectorsensor niet juist is gepositioneerd, kunnen er foutieve meldingen ontstaan.  Positioneer de collectorsensor bij de uit-gang van de collector direct in het me-dium of deactiveer de functiecontrole “ voorloop en retour verwisseld” .
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11 Fouten opsporen Als een storing optreedt, wordt via het display van de regelaar een melding weer-gegeven.Lightwheel® of display brandt niet meer
Druk op de rechter knop . Displayverlichting aan?

nee ja
Regelaar stond stand-by, alles ok

Oorzaak controleren en stroom-voorziening weer herstellen.De zekering van de regelaar is defect. Deze wordt na het openen van het deksel van de behuizing toegankelijk en kan dan door de reservezekering worden vervangen.

De stroomvoorziening van de regelaar controleren. Is deze onderbroken?
nee ja

Niet aangesloten temperatuursensoren kunnen met een weerstandsmeter worden getest en hebben bij de betreffen-de temperaturen de onderstaande weerstandswaarden.
°C °F Pt500 Pt1000 KTY °C °F Pt500 Pt1000 KTY-10 14 481 961 1499 55 131 607 1213 2502-5 23 490 980 1565 60 140 616 1232 25920 32 500 1000 1633 65 149 626 1252 26845 41 510 1019 1702 70 158 636 1271 277810 50 520 1039 1774 75 167 645 1290 287415 59 529 1058 1847 80 176 655 1309 297120 68 539 1078 1922 85 185 664 1328 307125 77 549 1097 2000 90 194 634 1347 317230 86 559 1117 2079 95 203 683 1366 327535 95 568 1136 2159 100 212 693 1385 338040 104 578 1155 2242 105 221 702 1404 348445 113 588 1175 2327 110 230 712 1423 359050 122 597 1194 2413 115 239 721 1442 3695

Controlelampje in Lightwheel® knippert rood. Op het display verschijnt het symbool  en het symbool  knippert.
Sensordefect. In het betreffende sensor-aanduidingskanaal wordt in plaats van een temperatuur een storingscode aan-geduid. 

- 88.8888,8Kabelbreuk. Kabel controleren. Kortsluiting. Kabel controleren.

Zekering
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De pomp loopt warm, maar er is geen warmtetransport van de collector naar de boiler, de voor- en terugloop zijn even warm; eventueel ook borrelen in de leiding.
Zit er lucht in het systeem?nee ja
Is het collectorcircuit bij de vuilvan-ger verstopt? ja Vuilvanger reinigen

De pomp draait korte tijd, schakelt uit, schakelt weer in, enz. (“ pendelen” )
Temperatuurverschil bij de regelaar te klein?nee ja
Collectorsensor onjuist geplaatst?ja

Taan en Tuit overeenkomstig wijzigen.
Plaats de collectorsensor bij de zonnevoorloop (warmste collector-uitgang); gebruik de dompelhuls van de betr. collector.

nee
nee ok

De pomp wordt blijkbaar laat ingeschakeld.

Het temperatuurverschil tussen de boiler en de collector wordt gedurende de werking zeer groot; het collectorcircuit kan de warmte niet afvoeren.
Pomp van het collectorcircuit defect?nee ja
Warmtewisselaar verkalkt? ja

Controleren / vervangen
Ontkalkennee

Warmtewisselaar verstopt? janee SpoelenWarmtewisselaar te klein? ja

Taan en Tuit overeenkomstig wijzigen.
Inschakeltemperatuurverschil Taan te groot gekozen?nee ja

Ontlucht het systeem; breng de systeemdruk minimaal op de stati-sche voordruk plus 0,5 bar; verhoog de druk evt. nog verder; schakel de pomp kort in en uit.

Plausibiliteitscontrole van de optie buiscollectorfunctie
Bereken de dimensionering opnieuw

Collectorsensor ongunstig geplaatst (bv. contactsensor i.p.v. dompelsen-sor)? ja Activeer eventueel de buiscollec-torfunctie. ok



54
nl AAfvoer van overtollige warmte .......................................................................................   39BBedienercode ......................................................................................................................   51Bedrijfsdagen .......................................................................................................................   31Bewakingsdisplay ................................................................................................................   20Blokkeerbeveiliging ............................................................................................................   44Boilerkoeling .......................................................................................................................   39Boosterfunctie ....................................................................................................................   37CCode .....................................................................................................................................   51Collectorkoeling .................................................................................................................   34Controlelampje ...................................................................................................................   19DT-regeling ...........................................................................................................................   32Datacommunicatie / bus .......................................................................................................  6Drainback-optie ..................................................................................................................   36EElektrische aansluiting ..........................................................................................................  5FFouten opsporen ................................................................................................................   52Functiecontrole ..................................................................................................................   49GGespreide lading .................................................................................................................   38HHandbediening ..............................................................................................................  18, 44HR-pomp .............................................................................................................................   18IInbedrijfstelling ....................................................................................................................   23KKoelfuncties .........................................................................................................................   39L

Legionella preventie functie .............................................................................................   45Lightwheel® ..........................................................................................................................   19MMeetwaarden ......................................................................................................................   22Meldingen .............................................................................................................................   51Menustructuur ....................................................................................................................   19Microknoppen .....................................................................................................................   18Minimum- en maximumtemperaturen ..........................................................................   31Minimumtemperatuur van de collector ........................................................................   35Montage ...................................................................................................................................  5NNachtcirculatie ....................................................................................................................   49Naverwarming.....................................................................................................................   41Nooduitschakeling collector............................................................................................   34OOverzicht menuniveau ......................................................................................................   30PParallelrelais .........................................................................................................................   45Pendellaadlogica ..................................................................................................................   38PWM-aansturing .................................................................................................................   42RRelaisaansturing ..................................................................................................................   42Retourverhoging ................................................................................................................   42SSensoren...............................................................................................................................   47Storingsaanduiding .............................................................................................................   21Storingsmelding ..................................................................................................................   51Successievelijke lading .......................................................................................................   37Systeemoverzicht ..................................................................................................................  7Systeemweergave ...............................................................................................................   21Systemkeuze ........................................................................................................................   31T

12 Index



55
nlTaal ........................................................................................................................................   48Technische gegevens .............................................................................................................  4Temperatuurverschil regelin ( T-regeling) ...................................................................   32Thermische desinfectie .....................................................................................................   45Thermostaatfunctie ...........................................................................................................   41Tijd en datum ......................................................................................................................   48Toerentalregeling ................................................................................................................   32VVakantiefunctie ..............................................................................................................  18, 43Vaste brandstofketel ..........................................................................................................   40Verbruikswaarden ........................................................................................................   22, 31Verbruikswaarden resetten ..............................................................................................   20Voorrangslogica ..................................................................................................................   33Vorstbeveiligingsfunctie .....................................................................................................   36WWarmte-uitwisselingsfunctie ...........................................................................................   41Warmteverbruiksmeting ..................................................................................................   47Weergave .............................................................................................................................   20



ACV InternationalOude Vijverweg 6B-1653 - Dworp - Belgium© De volledige inhoud van dit document is auteursrechtelijk beschermd.Uw vakhandel:


