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INFORMACJE OGOLNE

1O Acv

Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w wyniku btednego instalowania czy eksploatowania,

niezgodnego z niniejszg instrukcja.

|nStrUija ta zawiera wazne informacje dla praWiCH’OWej I@ Najwainiejsze zalecenia dla prawid}owej pracy

instalacji urzadzenia, jego uruchomienia i serwisowania. urzadzenia

|nStI’UkCJQ nalezy przekaza(f UzkaOWHIkOWI dla Zapoznar“a . Gwarancja c”vug|ej’ bezplecznej i praW|d+oweJ
sie z nig, a nastepnie do przechowania w bezpiecznym pracy urzadzenia jest dokonywanie corocznego
miejscu. przegladu przez autoryzowany serwis.

« W przypadku wystgpienia jakichkolwiek anomalii,
nalezy zgtosic sie do firmy instalujacej urzadzenie.

. Uszkodzone czescinalezy wymienié na oryginalne,
dostarczone przez producenta.

Najwazniejsze zalecenia ochrony

. Zabronione s jakiekolwiek  modyfikacje
urzadzenia bez wczesniejszej pisemnej zgody
producenta. @ o

. Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ wytacznie Uwagi ogéine
przez wykwalifikowany personel i zgodnie z « Dostepnosé niektérych wersji i ich wyposazenia

obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z niniejsza
instrukcja i obowigzujgcymistandardami, normami
i przepisami.

Uszkodzenia powstate w wyniku btednej instalacji
moga powodowac uszkodzenie ciata, porazenie
pradem elektrycznym i/lub zanieczyszczenie
Srodowiska.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci
za uszkodzenia spowodowane btednym
zainstalowaniem oraz stosowaniem
nieoryginalnych czesci zamiennych czy

akcesoriow.

OGOLNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA DLA URZADZEN GAZOWYCH

Jesli poczujesz gaz:
- Natychmiast zamknij doptyw gazu.

moze by¢ inna w réznych krajach.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian
charakterystyk technicznych urzadzenia
bez powiadomienia. SprawdZ, czy istnieje
zaktualizowana wersja tego podrecznika na

stronie internetowej www.acv.com w dziale
"Dokumentacja".

Pomimo doktadnej kontroli jakosci jaka ACV
prowadzi podczas produkcji i transportu,

czasami moga pojawic sie uszkodzenia. Prosimy
poinformowac Panstwa instalatora o jakichkolwiek
uszkodzeniach powstatych podczas transportu
czy o brakach w dostawie.

- Otworz drzwi i okna aby wywietrzy¢ pomieszczenie.
- Nie uzywaj zadnych urzadzen elektrycznych ani nie przetaczaj zadnych

przetacznikow.

- Powiadom dostawce gazu i/lub instalatora.

NIE PRZECHOWUJ W POBLIZU URZADZENIA ZADNYCH
LATWOPALNYCH CZY KOROZYJNYCH PRODUKTOW,
FARB, ROZPUSZCZALNIKOW, WYBIELACZY,
PROSZKOW DO PRANIA CZY INNYCH DETERGENTOW.

URZADZENIE JEST PRZEZNACZONE DO OBStUGI
PRZEZ DZIECI POWYZEJ 8 ROKU ZYCIA | OSOBY O
OGRANICZONEJZDOLNOSCIPSYCHICZNEJIFIZYCZNEJ,
POD WARUNKIEM, ZE ZOSTALY PRZESZKOLONE W
TYM KIERUNKU PRZEZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA
ICH BEZPIECZENSTWO.

CZzYSZCZENIE | KONSERWACJA NIE POWINNY BYC
WYKONYWANE PRZEZ DZIECI BEZ NADZORU.

Dzieciom BEZ NADZORU NIE WOLNO BAWIC SIE
URZADZENIEM ANI W POMIESZCZENIU Z KOTLEM.

PRODUKTEM UBOCZNYM JAKIEGOKOLWIEK
URZADZENIA SPALAJACEGO GAZ JEST NADTLENEK
WEGLA. ACV ZALECA INSTALACJE MINIMUM
DWOCH (2) STACJONARNYCH DETEKTOROW TLENKU
WEGLA Z ALARMEM | BATERIA ZAPASOWA, JEDEN W
POMIESZCZENIU KOTEOWNI, | DRUGI ZAINSTALOWANY
W SALONIE.
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INFORMACJE OGOLNE

ZNACZENIE SYMBOLI

e
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Symbole na opakowaniu

Ostroznie

Chroni¢ przed wilgocia

Utrzymywac w pozycji stojacej

Niebezpieczernistwo przewrdcenia

Wdézek reczny lub paletowy wymagany
do transportu

Symbole na urzadzeniu
Obieg cieptej wody uzytkowej

Obieg grzewczy

Elektrycznosc

Symbole w instrukgcji

Najwazniejsze zaleceniabezpieczenstwa
(Bezpieczeristwo 0sdb i sprzetu)

Najwazniejsze zalecenia dla
bezpieczenstwa elektrycznego
(Niebezpieczenstwo porazenia),

Najwazniejsze zalecenia dla prawidtowej
pracy urzadzenia

Uwaga ogdlna

Zawor bezpieczenstwa podtaczony do
kanalizacji

Podtaczenie do kanalizacji

CZYNNOSCI PODSTAWOWEJ KONTROLI

> ACV wymaga regularnej kontroli urzadzenia

co 12 miesiecy:

Sprawdzenie czy cisnienie wody wynosi min. 0,1
MPa (1 bar), gdy kociot jest zimny. Jesli cisnienie
spada ponizej 0,07 MPa (0,7 bar), wbudowany
czujnik cisnienia wody zablokuje prace urzadzenia
do czasu osiggnigcia 0,12 MPa (1,2 bar).

Jesli zachodzi potrzeba podwyzszenia ciSnienia
wody w urzadzeniu, wytacz urzadzenie i
uzupetnij je woda powoli, niewielkimi porcjami.
Szybkie uzupetnienie duza iloscig zimnej wody
grozi uszkodzeniem kotta.

Jesli system wymaga czestego dopetniania
woda, skontaktuj sie ze swoim serwisem.
SprawdZz czy nie ma wody na podiodze z
przodu kotta. Jesli jest, zadzwon po swojego
serwisanta.

Jesli  zastosowano  system  neutralizacji
kondensatu nalezy go regularnie sprawdzac i
czyscic.

Sprawdzaj regularnie czy nie pojawia sie btad
(zablokowanie) na wyswietlaczu. Typowe
btedy pokazano po lewej stronie a sposoby ich
rozwigzania po prawo w tabeli "W przypadku
awarii..." Strona 7, Zawsze mozesz tez
skontaktowacd sie ze swoim serwisantem.

Uwagi ogdine

Korcowy uzytkownik moze jedynie
przeprowadzac czynnosci podstawowe, opisane
w "Przewodnik po nastawach kotta" Strona
8, po przeszkoleniu przez serwisantem.
Wszystkie inne nastawy moga by¢ wykonywane
jedynie przez wykwalifikowany personel.

Gwarancje stajg sie bezprzedmiotowe jezeli
nastawy dla serwisanta zostaty zmienione
przez uzytkownika celem dostosowania
do  specyficznych/nietypowych  warunkéw
lokalnych, powodujac pojawianie sie btedéw w
systemie.

Dodatkowe informacje
dotyczace pracy sterownika
ACVMAX i nastaw dla
instalatora oraz wykaz kodéw
bteddw znajdziesz w Instrukcji
dla Instalatora "Podrecznik
instalatora" (www.acv.com),

KONIEC OKRESU UZYTKOWANIA
PRODUKTU

—

—

N

Po zakonczeniu okresu uzytkowania produktu
nie nalezy wyrzuca¢ go jako statego odpadu
komunalnego. Przekazac¢ go do centrum zbidrki
odpaddw.

Prosimy o kontakt z instalatorem lub przedstawicielem
ACV w celu usuniecia i utylizacji urzadzenia.

A1010441-664Y8100 - C


http://www.acv.com

PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

1O Acv

PANEL STEROWNICZY

1- ACVMax Touch Panel sterowniczy - Sktada sie z
wyswietlacza LCD i miekkich klawiszy reagujacych na
dotyk.

2 - ACVMAX Touch LCD Wyswietlacz - pokazuje
nastawy i wartosci parametrow kotta, kody btedow
oraz status i wartosci nastaw parametrow. Gtdwne
ikony sg szczegdtowo opisane na nastepnej stronie.

3- Funkcja instalatora - Przez jednoczesne dotkniecie
strzatek w gdre i w doét przez 3 sekundy, instalator
moze otworzy¢ okno kodu dostepu sterownika
ACVMax i skonfigurowac instalacje.

4- Przyciski strzatek i przycisk OK - stuza do
przegladania danych w sterowniku, zmiany nastaw
parametréw, zatwierdzania zmienianych wartosci
i dostepu do poziomdw utatwiajgcych nastawy.
Przycisk OK jest stosowany réwniez do resetu
kotta w przypadku awarii (postepuj zgodnie z
instrukcjami na wyswietlaczu).

5- Przycisk trybu uspienia — aby wprowadzic urzadzenie
w tryb uspienia.

A Po dotknieciu klawisza programowego @
urzadzenie pracuje w trybie uspienia, ale
nie jest odizolowane od zasilania energia
elektryczng. Dla bezpieczenstwa, odtacz
zasilanie energig elektryczng urzadzenia
przed konserwacjag lub  wykonaniem
jakichkolwiek instalacji elektrycznych przy
urzadzeniu, aby unikngé¢ mozliwego ryzyka
porazenia pragdem. Niezastosowanie sie do
tego moze spowodowac powazne obrazenia
lub $mier¢.

docelowa = 85°C

Ochrona kotta

1)

Po przejsciu w tryb uspienia za pomoca

klawisza programowego @ urzadzenie nie
zareaguje na zadne zapotrzebowanie na
ciepto. Jednak podstawowe funkcje ochronne
(takie jak ochrona przed zamarzaniem, itp.)
pozostajg aktywne.

« Ponadto klawisze programowalne
strzatek nie sa juz podswietlone, a
podswietlenie klawiszy programowalnych
jest przyciemnione.

6- Wytacznik gtéwny kotta ON/OFF - Wtacza i wytacza
urzadzenie. Gdy urzadzenie jest wytaczone, nie jest
do niego doprowadzana energia elektryczna.

Nawigacja po menu ACVMax odbywa sie za pomoca
klawiszy programowych reagujacych na dotyk i emitujace
krotki sygnat dZzwiekowy po dotknieciu.

@ Lekko i krétko dotknij (puknij) miekkie klawisze,
aby aktywowac ich funkcje. Trzymajac
zbyt dtugo nie wywota sie zadnej reakcji z
ACVMax Touch, chyba ze jest to kombinacja
miekkich  klawiszy przeznaczonych do
dotkniecia jednoczesnie przez okreslony czas,
wymieniony w tej instrukgcji. Klawisze strzatek
mozna réwniez dtuzej przytrzymaé, aby
zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wartosci szybciej.

Nawigacja po menu i wybdr pozycji/modyfikacja wartosci
odbywa sie za pomoca czterech miekkich przyciskow
strzatek ﬁ , , , Srodkowy klawisz programowy
E stuzy do zatwierdzania (i reset w niektdrych
przypadkach).

Instalator ma petny dostep do wszystkich dostepnych
funkcji po jednoczesnym dotknieciu Ly i d i
przytrzymanie przez 3 sekundy oraz wpisaniu kodu.
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PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

MENU GLOWNE

Ekran gtéwny przedstawia informacje o stanie urzadzenia

w bardzo przyjazny dla uzytkownika sposdb, dzieki czemu

informacja o aktualnym stanie kotta jest szybko dostepna.

« menu gtéwne - po nacisnieciu dowolnego
przycisku ekran bedzie podswietlony przez 5
minut.

« Kontrast ekranu - i mozna go regulowac przy
Ekranie Gtéwnym, dotykajac i przytrzymujac

jednoczesnie klawisze programowe i
Ezez 2 sekundy. Dotknij klawisz programowy ks i
aby zwiekszyc lub zmniejszyc kontrast. Dotknij

aby zakonczyc¢ proces.

Gtéwne ikony pracy sterownika ACVMAX Touch

]ml c.o. - Centralne ogrzewanie - informacje zwiazane
z obiegiem c.o. .

£ 2N cw. - Ciepta woda - informacje zwigzane z
obiegiem c.w.

th Menu gtéwne - powrdt do menu gtéwnego.

= Powrét - powrdt do poprzedniego menu.

9& Wytaczenie letnie - wyswietlane na ekranie

gtéwnym, gdy temperatura zewnetrzna osiaga
nastawe wytaczenia letniego.

Reset - powrdt do ustawien fabrycznych.

Parametry - dostep do nastaw parametréw
sterownika (jezyk, jednostki, etc.).

Szybka konfiguracja - pokazuje parametry
dostepne w trybie EZ (prosta regulacja).

N

Praca c.o./c.w. - zatgcza/wytgcza prace obiegdow.

o\, @0

Informacja - informacje o pracy kotta.

WYSWIETLACZ W TRYBIE CZUWANIA

Ten obraz pojawia sie przy uruchomieniu. Wskazuje, ze
kociot jest gotowy do pracy.

HeatMaster

docelowa =-

Czuwanie

WYSWIETLACZ W TRYBIE BLOKADY /
AWARII

Jezeli wystapi jakikolwiek problem, ekran blokady
pracy pojawia sie zamiast ekranu gtéwnego. Do
czasu rozwigzania problemu, ekran bedzie caty czas
podswietlony.  Nacisniecie  dowolnego  przycisku
spowoduje powrdt do ekranu gtdwnego.

Kod btedu pojawia sie w prawym dolnym narozniku
ekranu. Opis problemdéw i sposobdw ich rozwigzania
podano w dziale "W przypadku awarii..." Strona 7,
lub tabeli kodéw w instrukcji dla instalatora " Podrecznik
instalatora”,

Informacja o zablokowaniu. Patrz
"W przypadku awarii.." Strona
7 po wiecej informacji.

Niski poziom wody

Poziom wody spadt
ponizej 0.7 bar. Zwieksz cisnienie
do prawidtowej wartosci.

Opis. Pierwsze zdanie opisuje
awarie, drugie zdanie podaje
mozliwe rozwigzanie problemu, a

Jesli problem wystepuije, L b .
trzecie jak zresetowac urzadzenie.

wezwij serwis.

Kod btedu. Patrz "W przypadku
awarii.." Strona 7 po wiecej
informadji.

E37.

W gdrnej czesci wyswietlacza wyswietlany jest typ kotta. Typ i model sa fabrycznie skonfigurowane.

Kociot przedstawiony jest w centrum Gtéwnego ekranu. Wyswietlane sg podstawowe informacje
takie jak temperatura zasilania i powrotu a takze aktualny stan pracy palnika.

lkonka grzejnika: pokazuje prace obiegow
grzewczych, mate cyfry 1 lub 2 wskazuja, ktére z
obiegdw sa aktywne.

Gdy palnik pracuje wyswietla sie symbol
ptomienia. Wielkos¢ ptomienia zmienia sie w
zaleznos$ci od mocy palnika.

Informacje podstawowe: Za pomoca przyciskow

o temp. zasilania, powrotu, cieptej wody czy temp.

ci$nienie = 1,5 bar

i uzytkownik moze przegladac informacje
Ochrona kotta

lkonka kranu: pokazuje prace kotta w trybie cw.

lkonki pomp: wskazuja, ktore pompy aktualnie
pracuja.

zewnetrznej, oraz cisnieniu w uktadzie c.o.

Linia statusu pracy: wyswietla aktualny stan
pracy kotta. Zobacz nastepna strone.
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PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

Q) AcV.

STATUS OZNACZEN

Czuwanie Urzadzenie gotowe do pracy.
Zadanie c.o. - Zadanie pracy na centralne ogrzewanie.
Zadanie c.w. - Zadanie pracy na potrzeby cieptej wodly.

Zadanie c.o./cw. - Jednoczesne zadanie pracy na
centralne ogrzewanie i dla potrzeb cieptej wody. Oba
zadania beda realizowane jednoczesnie, poniewaz
nie jest aktywny priorytet cieptej wody.

Priorytet cw. - Jednoczesne zadanie pracy na
centralne ogrzewanie i dla potrzeb cieptej wody.
Zadanie poboru cieptej wody bedzie realizowane
jako pierwsze, poniewaz aktywny jest priorytet cieptej
wody.

Zakonczenie priorytetu - Jednoczesne zadanie
pracy na centralne ogrzewanie i dla potrzeb cieptej
wody. Czas zadania poboru cieptej wody zostat
przekroczony, priorytet cw. bedzie powracat
okresowo miedzy zadaniem centralnego ogrzewania,
do czasu zakonczenia realizacji jednego z zadan.

Zewnetrzne zadanie - Zewnetrzne Zadanie
zapotrzebowania na ciepto.

Praca w trybie recznym - Palnik lub pompy recznie
zataczone w menu instalatora.

Opdznienie palnika dla c.o. - Zwtoka zaptonu palnika
na c.0. do czasu uptyniecia blokady.

Opdznienie palnika dla c.w. - Zwtoka zaptonu palnika
na c.w. do czasu uptyniecia blokady.

W PRZYPADKU AWARILI...

Osiggnieta nastawa c.o. - Zapton palnika nie nastapi
z powodu przewyzszenia nastawy temperatury
zasilania/instalacji. Pompy obiegu c.o. beda
pracowaty ciggle a zapton palnika nastgpi dopiero
gdy temperatura zasilania/instalacji spadnie ponizej
nastawionej.

Osiggnieta nastawa c.w. - Zapton palnika nie nastapi z
powodu przewyzszenia nastawy temperatury zasilania/
instalacji. Pompy obiegu cw. beda pracowaty ciggle
a zapton palnika nastapi dopiero gdy temperatura
zasilania/instalacji spadnie ponizej nastawione;j.

Wybieg pompy c.o. - Pompa obiegu c.o. pracuje
po zaniku zapotrzebowania na ciepto do czasu
roztadowania ciepta z kotta.

Wybieg pompy c.w. - Pompa obiegu c.w. pracuje po
zaniku zapotrzebowania na ciepto dla cw. do czasu
roztadowania ciepta z kotta.

Ochrona antymrozowa - Palnik pracuje - aktywna
ochrona antyzamrozeniowa. Palnik pracuje do czasu
osiaggniecia temperatury 15°C.

Ochrona kotta - Ograniczenie pracy palnika z powodu
zbyt wysokiej réznicy miedzy temp. zasilania a temp.
powrotu. Ograniczenie ustapi gdy réznica temperatur
bedzie nizsza niz 25°C.

Opis zablokowania - Aktualna przyczyna zablokowania
pracy kotta.

Sprawd? liste bteddw i odpowiednich koddw w tabeli ponizej aby znalez¢ rozwigzanie. Jesli ponizsze sposoby nie rozwigzuja
problemu, skontaktuj sie ze swoim instalatorem, ktdry okresli doktadnie kod btedu, zgodnie z tabela "Rozwigzywanie problemdéw"

Strona 49.

Kod
btedu

Problem Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Urzadzenie nie pracuje po

- wcisnieciu przycisku gtéwnego Brak napiecia zasilania pragdem

ON/OFF

Sprawd? zasilanie energia elektryczna.

E 01 Brak zaptonu
zaptonu

Palnik nie uruchomit sie po 5 prébach

Sprawd? zasilanie kotta gazem.

E13 Zbyt wiele préb resetowania

Liczba resetow jest ograniczona do 5 Wytacz i wtacz urzadzenie aby powrdcic do
prob w czasie 15 minut

normalnej pracy.

E 34 Niskie napiecie energig elektryczna

Zbyt niska wartos¢ napiecia zasilania Kociot zresetuje sie automatycznie po

osiaggnieciu odpowiedniego zasilania.

Cisnienie wody
E 37 Niski poziom wody
(0,07 MPa [0,7 bara]).

spadto ponizej
dopuszczalnego poziomu

Dopetnij uktad woda do zalecanego
cisnienia. Kociot automatycznie wraca
do normalnej pracy po osiggnieciu
prawidtowego cisnienia wody.

roboczego

E94 Btad wewnetrzny

Btad pamieci wyswietlacza

Wytacz i wiacz urzadzenie aby powrdcic do
normalnej pracy.
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PRZEWODNIK PO NASTAWACH KOTLA

84°C
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docelowa = 85°C

Ochrona kotta

Szybka konfiguracja

<
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1
HeatMaster
. =

A
£ 0 2

L

Do nawigacji po menu uzywaj przyciskéw GORA, DOL, LEWO, PRAWO
Nastepnie nacisnij OK aby dokonac wyboru (podswietlonego na czarno).

Dla zwiekszenia/zmniejszenia wartosci uzyj przyciskéw GORA, DOL, lub LEWO/PRAWO zaleznie
od sytuacji.

e  Wyblerzjemk e Ol
4 - »B
* i H e
o th o

C.0. Zataczone Informacja o kotle Informacja o kotle
\ | s [ \
X Nederlands 1
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Italiano
Deutsch
Ceitina
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Szybka konfigu. ogrzewania
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o B

Szybka konfiguracja cw. Reset szybkiej konfig. Wyswietlacz szybkiej konfig.
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Q) AcV.

73
OGRZEWANIE EZ (SZYBKA KONFIGURACJA)

Ogrzewanie EZ Setup pozwala szybko dostosowac ustawienia centralnego ogrzewania do instalacji.
Wybierz Zadanie c.o (bez podtaczonego czujnika temperatury zewnetrznej)

i

th

Szybka konfiguracja

o4

Szybka konfigu. ogrzewania

th o

Wybierz zadanie c.o.

Termostat & Nastawa

Stata & nastawa
Modulacjia mocy 0-10V
Modulacjia temp.0-10V

Wybierz zadanie c.o.

Termostat & Nastawa

Stata & nastawa

Modulacjia mocy 0- 10V

Modulagjia t¢ R
Nastawa obiegu 1

LU

Szybka konfig. zakoriczona

- Szybka konfiguracja ogrzewania
| zakoficzona. Dodatkowe zmiany moga by¢
dokonane w menu instalatora.

Nacisnij OK aby powrécic:
do menu szybkiej konfig.

Wybierz zagdanie c.o.

Termostat & Nastawa
Stata & nastawa

Modulacjiamocy 0-10V

Modulacjia temp.0-10V

Szybka konfig. zakoriczona

zakoriczona. Dodatkowe zmiany moga by¢
dokonane w menu instalatora.

Naciénij OK aby powrdcié
do menu szybkiej konfig.

Wybierz komende Wybierz Zadanie c.o. aby dokonac wyboru
Zrédta zapotrzebowania na c.o.

Termostat & Nastawa - opcja dostepna gdy nie podtgczono
czujnika temperatury zewnetrznej. Zadanie grzania z
termostatu lub sterownika zdalnego uruchomi kociot do
pracy az zostanie osiggnieta wartosc¢ nastawy. Gdy wybrano
Termostat & Nastawa na wyswietlaczu pojawia sie Nastawa
obiegu 1.

Stata & nastawa - HeatMaster bedzie pracowat do osiggniecia
7adanej wartosci temperatury bez zewnetrznego zadania z
obiegu grzewczego (termostatu czy sterownika zdalnego),
Wartos¢ nastawy bedzie okreslona temperaturg obiegu
grzewczego. Gdy wybrano Stata & Nastawa na wyswietlaczu
pojawia sie Nastawa obiegu 1.

Nastawa obiegu 1 pozwala wprowadzi¢ okreslong wartosc

nastawy zadania grzania obiegu grzewczego CH1gdy wybrano
opcje Nastawa w Wybierz Zadanie c.o. Naciénij przyciski.

Dotknij przyciskéw programowych lub lll saby dostosowac

nastawe temperatury nastepnie dotknij E taby zapisac
ustawienie. Na wyswietlaczu pojawi sie Nastawa obiegu 2
Nastawa obiegu 2 pozwala wprowadzi¢ okreslong wartos¢
nastawy zadania grzania obiegu grzewczego CH2 gdy
wybrano opcje Nastawa w Wybierz Zadanie c.o.

Dotknij przyciskéw programowych sl lub lEll saby dostosowacd
nastawe temperatury nastepnie dotknij aby zapisac
ustawienie i zakoriczy<¢ konfiguracje ogrzewania EZ.

Domysinie CH1: 82°C
Domysinie CH2: 60°C

Modulacja mocy O - 10V - Ta opcja umozliwia sterowanie
moca kotta za pomoca regulatora zewnetrznego 0-10 V.

Modulacja temp. O - 10V - Ta opcja umozliwia sterowanie
temperatura kotta za pomoca regulatora zewnetrznego 0-10 V.

Patrz instrukcja:
szerszej informaciji.

,Podrecznik instalatora” dla uzyskania
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m PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

Wybierz Zadanie c.o (z podtaczonym czujnikiem temperatury)

Szybka konfiguracja

Wybierz zadanie c.o.

Krzywa stata & zewnetrzna
Stata & nastawa
Modulacjia mocy 0- 10V
Modulacjia temp.0- 10V

& =)

Wybierz zadanie c.o.

Termostat & Krzywa Zewn.
Stata & nasta
Modulacjia m
Modulacjia tqg s2°c.

th

Wybierz krzywa zewn. c.o. 1

Wybierz krzywg zewn. c.o. 2

27°C.
1

60°C.

& |

Wytaczenie przy wysokiej

27°C. temp. zewn.

Wytaczone

Szybka konfig. zakoriczona

Szybkakonfiguracja ogrzewania
zakoficzona, Dodatkowe zmiany moga by¢
dokonanew menunstalatora.

Naciénij OK aby powrécic
do menu szybkiej konfig.

Wybierz komende Wybierz Zadanie c.o. aby dokona¢ wyboru zrédta
zapotrzebowania na c.o. Jest kilka opcji wyboru Zrodta zapotrzebowania na c.o.
posrod ktorych instalator musi dokonac wyboru.

Termostat & Krzywa Zewn. — Ta opcja jest wysSwietlana, gdy zainstalowano
czujnik temperatury zewnetrznej. Zadanie grzania z termostatu uruchomi kociot a
wartosc nastawy bedzie sie zmieniata w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

Krzywa stata & zewnetrzna - opcja wyswietlana gdy podtgczono czujnik temperatury
zewnetrznej. HeatMaster osiggne okreslong wartos¢ nastawy temperatury bez
sygnatu zewnetrznego z termostatu. Wartosc¢ nastawy bedzie zmienna w zaleznosci
od temp. zewnetrznej wywotujacej zadanie grzania.

Wybierz krzywa zewn. c.o. 1 pozwala na wybdr krzywej dla grzania obiegu C.Ol,
gdy wybrano opcje pierwsza lub druga w Wybierz zadanie c.o. Ustawienia Krzywej
grzewczej mieszcza sie w zakresie regulacyjnym wiekszosci instalacji. Moga byc takze
zmieniane w menu instalatora (patrz instrukcja ,Podrecznik instalatora”).

Dotknij przyciskéw programowych lub aby wybrac krzywa grzewcza zewnetrzna

odpowiedniag dla typu system ogrzewania, a nastepnie dotknij aby zapisac ustawienie.
Na wyswietlaczu pojawi sie Wybierz krzywa zewn. c.o. 2

Domyslnie: Systemy z temperaturg miedzy 27°C a 82 °C.

Wybierz krzywa zewn. c.0. 2 pozwala na wybor krzywej grzewczej dla obiegu C.0.2,
gdy wybrano opcje pierwsza lub druga w Wybierz zadanie c.o. Ustawienia Krzywej
grzewczej mieszcza sie w zakresie regulacyjnym wiekszosci instalacji. Moga byc takze
zmieniane w menu instalatora (patrz instrukcja ,Podrecznik instalatora”).

Dotknij przyciskéw programowych lub aby wybra¢ krzywa grzewcza zewnetrzna

odpowiednia dla typu system ogrzewania, a nastepnie dotknij aby zapisac ustawienie. Na
wyswietlaczu pojawi sie Wytgczenie przy wysokiej temp. zewn.
Domysinie: Systemy z temperaturg miedzy 27°C a 60 °C.

Wytaczenie przy wysokiej temp. zewn. (funkcja letniego wytaczenia) pozwala na
okreslenie temperatury zewnetrznej, po osiggnieciu ktdrej nastapi wytaczenie sie kotta
dla pracy na centralne ogrzewanie. HeatMaster bedzie nadal odpowiadat w przypadku
zapotrzebowania na ciepta wode lub sygnat O- 10V gdy temperatura zewnetrzna
spadnie ponizej tej nastawy.

Dotknij przyciskéw programowych lub saby ustawi¢ temperature wytaczenia

przy wysokiej temp. zewnetrznej, a nastepnie dotknij klawisza programowego aby
zapisac ustawienie i zakoriczyC konfiguracje ogrzewania EZ.

lkona Wytaczenie przy wysokiej temp. zewn ("8) wyswietla sie na ekranie gtdwnym
wtedy, gdy temperatura zewnetrzna osiggnie ustawiong wartosc.

Domyslinie: Wyt.

Opis menu Stata & nastawa menu i menu modulacji 0-10 Volt znajduje sie na
poprzedniej stronie.
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CIEPLA WODA EZ (SZYBKA KONFIGURACJA)

Szybka konfiguracja

B
i

& %11111

Szybka konfiguracja cw.

Wybierz zadanie c.w.

Czujnik

Kociot
Nastawa c.w.

75°C

& (I |

35°C 87°C

t =)

“1m

Szybka konfiguracja cw.

Wybierz zadanie c.w.

Termostat

Nastawa c.w. magazyn.

Zakornczenie priorytetu
CW.

Wytaczone

Wylaczone

Szybka konfig. zakoriczona

Szybka konfiguracja cw. Zakoriczona
ﬁ Dodatkowe zmiany moga by¢

Naciénij OK aby powroci¢
do menu szybkiej konfig.

Wybierz komende Wybierz zadanie c.w. aby dokona¢ wyboru
typu pomiaru cieptej wody. Jest kilka opcji wyboru Zrédta
zapotrzebowania na c.0. posrdd ktdrych instalator musi dokonac
wyboru.

Gdy wybrano opcje Termostat kociot reaguje na sygnat zwarcia/
przerwy na stykach wejscia NTC3.

Wybranie opcji Czujnik kociot reaguje na odczyt temperatury z czujnika
NTC3. HeatMaster monitoruje temperature magazynowania cieptej wody
i generuje zadanie grzania jezeli temperatura cw. spadnie o 3°C od
nastawionej (fabryczna nastawa histerezy cw.).

Domyslnie: Czujnik

Kociot Nastawa cw. pozwala na wprowadzenie okreslonej wartosci
nastawy zadania cieptej wody wtedy gdy wybrano opcje Termostat.

Dotknij przyciskdw programowych lub aby ustawic zadana
wartosc temperatury, a nastepnie dotknij E’] by zapisac ustawienie.

Domyslnie: 75°C.

Nastawa c.w. magazyn pozwala na wprowadzenie punktu nastawy
temperatury cw. .

Dotknij przyciskow programowych lub aby ustawic¢ zadana
wartosc¢ temperatury, a nastepnie dotknij aby zapisac ustawienie.

Domysinie: 60°C.

Zakonczenie priorytetu cw. pozwala na wprowadzenie
ograniczenia czasowego dziatania priorytetu cieptej wody.

Dotknij klawiszy programowych lub aby dostosowac
wymagang wartosc limitu czasu, jesli jest wymagana, a nastepnie

dotknij E by zapisac ustawienie i zakoriczy¢ konfiguracje c.w.u.

Domyslnie: Wytaczone
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RESET EZ (SZYBKA KONFIGURACJA)

Szybka konfiguracja
m
o~
i

th

Reset szybkiej konfig.

S

Reset szybkiej konfig.

Naciénij OK aby powrécic do ustawier
fabrycznych albo inny przycisk aby
zachowat biezace ustawienia.

Reset szybkiej konfig. pozwala na resetowanie do ustawien
fabrycznych.

Ponizej podano instrukcje resetowania ustawien.

WYSWIETLACZ EZ (SZYBKA KONFIGURACJA)

Szybka konfiguracja
il
0%
i

& |

Wyswietlacz szybkiej konfig.

73

M
Nederlands
Espanol
Italiano
Deutsch
Cestina

l-0

Wybierz jednostke

Celsjusz

12

Wyswietlacz szybkiej konfig. pozwala na wybdr jezyka sterownika
(9 réznych jezykdw : angielski, francuski, holenderski, hiszpariski,
wtoski, niemiecki, czeski, polski i rosyjski).

Dotknij klawiszy programowych lub aby wybrac¢ zadany
jezyk, a nastepnie dotknij aby zapisac ustawienie.

Wyswietlacz szybkiej konfig. pozwala na wybdr jednostek
temperatury.

Dotknij klawiszy programowych lub aby wybrac¢ zadana

jednostke a nastepnie dotknij aby zapisac ustawienie.
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PRACAC

Praca c.o./c.w.

/;L

j=lo

Informacje o kotle
Zadanie c.o. Nie
Zadanie cw. Nie
~ | Obciazenie kotta
Prad jonizadji uA
Nastawa kotta =
th o

il x

Informacja o kotle

ol B

Informacja o kotle

PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

Q) AcV.

.0./CW

C.0. Zataczone

Ciepta woda wigczona

i

Historia zablokowania
2.Przerwa czujnikacw. 2 godz
3. Przemieszczenie czujnikow 25 godz
4.Brak bledu 27 godz
5. Brak biedu
6. Brak btedu

Szczegoty zablokowania

Predkos¢ wentylatora

PS
Zadanie c.o. -
Zadanie c.w. -
Obcigzenie kotta 44%
Prad jonizacji 44uA
h o

Praca C.O./CW. pozwala w prosty sposéb zataczyc/wytaczyc
funkcje centralnego ogrzewania lub produkgji cieptej wody.

Dotknij klawisza programowego lub aby wybrac obiekt

(ikona c.o. lub cw.u.), nastepnie dotknij aby przetaczac sie
miedzy stanem wiaczonym/wytgczonym. Status obiegu bedzie
wyswietlony u gory ekranu.

Uzywajac przyciskéw strzatek, wybierz na dole ekranu ikone EKRAN
GLOWNY by powrdci¢ do ekranu gtéwnego lub ikonke Powrdt aby
powrdcic¢ do ekranu poprzedniego.

Domysinie: il

Informacje o kotle dostarcza aktualnych informacji dotyczacych
pracy urzadzenia. Kazdy wiersz zawiera informacje o parametrach
i ich aktualnych wartosciach. Jednoczesnie wyswietlanych jest 6
wierszy.

Dotykaj klawiszy programowych lub aby przegladac pozycje.
Wiecej informacji znajdziesz w instrukcji dla Instalatora ,Podrecznik
instalatora” dostarczanej z kottem.

Historia zablokowania - 8 ostatnich blokad pracy kotta. Za kazdym
razem na ekranie wyswietlane jest 6 wierszy. Kazdy wiersz zawiera
opis blokady oraz ile godzin uptyneto od jej wystgpienia.

Dotknij klawiszy programowych lub aby przegladac pozycje,

a nastepnie dotknij aby wybrac dowolny z nich i uzyskac wiecej
informacji przez ekran blokady. Wiecej informacji znajdziesz w
instrukcji dla Instalatora ,Podrecznik instalatora” dostarczanej z
kottem.
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OPIS URZADZENIA -
HEATMASTER® 25-35-45-70-85-120 TC
EVO

HeatMaster® TC Evo taczy unikalng technologie
ACV “zbiornik w zbiorniku” z podwdjnym obiegiem
grzewczym i kondensacjg, dajac  wyjatkowe
korzysci z catkowicie kondensacyjnego kotta dwu
funkcyjnego. Schematy potaczen znajdujg sie
rowniez w podreczniku "ML"

Wszystkie modele kottow HeatMaster® TC Evo
sg wyposazone w wysokiej wydajnosci pompe
mieszajaca oraz palnik modulowany premix
powietrze/gaz, o niskiej emisji NOx. Podczas pracy,
palnik uruchamia sie automatycznie gdy tylko
temperatura wody spadnie ponizej nastawionej, a po
osiggnieciu wymaganej temperatury automatycznie
sie wytacza.

Automatyka kotta
przeciwmrozowa. System zatacza pompe
centralnego ogrzewania jezeli temperatura na
czujniku NTC1 spadnie ponizej 7°C. Gdy temperatura
spadnie ponizej 5°C, system automatycznie
uruchamia palnik, ktory pracuje dopdki wartosc
temperatury nie przekroczy 15°C. Pompa pracuje
jeszcze przez okoto 10 minut. Funkcja ta moze
by¢ aktywowana lub wytgczona z wykorzystaniem
menu instalatora. Gdy ochrona przeciwmrozowa jest
wytgczona, bedzie pracowata jedynie pompa.

realizuje réwniez ochrone

Funkcja ochrony przeciwmrozowej jest dostepna
takze gdy zainstalowano czujnik temperatury
zewnetrznej a pompy aktywuja sie, gdy
temperatura zewnetrzna spadnie

ponizej  wartosci  zdefiniowanej

w menu instalatora.  Aby kociot

mogt realizowac ochrone
przeciwmrozowa, wszystkie zawory

przy grzejnikach itp, musza byc

otwarte.

Konfiguracje systemu

Kotty HeatMaster® TC Evo moga byc
skonfigurowane do pracy w réznych uktadach,
zarowno w  wysokotemperaturowych  jak i
niskotemperaturowych. Kotty HeatMaster® TC Evo
moga byc¢ rdowniez instalowane w kaskadzie, z
zastosowaniem zewnetrznego sterownika kaskady.
Patrz: "Konfiguracja i ustawienia systemu" Strona 36
po wiecej informaciji.

Instalator okresla najlepsze pasujace rozwigzanie
aby spetni¢ oczekiwania uzytkownika.

Podstawowa konfiguracja przedstawiona jest na
"Konfiguracja i ustawienia systemu" Strona 36),
wraz z wymaganymi akcesoriami, podtaczeniami
elektrycznymi i konfiguracjag sterownika ACVMAX za
pomoca funkcji szybkiej konfiguracji EZ.

Dodatkowe konfiguracje wymagajace
zaawansowanej automatyki sg przedstawione w
instrukcji Regulacja Systemu, dostarczanej wraz z
kottem. Konfiguracja sterownika dla tej instalacji
musi byc wykonana przez autoryzowany serwis,
posiadajacy kod serwisowy.

W przypadku innych konfiguracji nie wymienionych

w tych instrukcjach, prosimy o kontakt z serwisem
ACV.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA m

CHARAKTERYSTYKA SPALANIA

HeatMaster TC Evo

) 25 35 45
Charakterystyka ogdlna
G20/G25 G31 G20/G25 G31 G20/G25 G31
_ o Maks. kw 25,0 25,0 34,9 34,9 45,6 45,6
Moc cieplna w paliwie (PCIl) —
Min kw 5,0 5,0 7,0 7,0 9,0 9,0
, (80/60°C) kW 243 243 341 341 44 44
Moc cieplna 100%
(50/30°C) kW 26,0 26,0 36,4 36,4 46,8 46,8
» (80/60°C) % 973 973 979 979 98,0 98,0
Sprawnosc przy 100%
(50/30°C) % 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9
Sprawnosc przy 30% % 108,9 108,9 109,5 109,5 109,0 109,0
Sprawnosc spalania przy 100% % 98,2 98,2 98,2 98,2 979 979
Moc maks. mg/kWh 64 — 55 — 53 _
NOx (Klasa ©) Moc min. mg/kWh 12 - 12 = 21 —
Srednio mg/kWh 24,6 — 295 — 33,2 —
Moc maks. ppm 27 — 48 — 63 —
CO :
Moc min. ppm 6 — 4 — 4 —
co Moc maks. %CO, 8,8 10,1 9,2/8,9 10,7 9,0 10,7
’ Moc min. %CO, 83 93 8,8/8.4 10,2 8.4 10,
o 20 mbar m3h 2,66 — 3,64 — 467 —
Zuzycie gazu G20/G25 3
25 mbar m3/h 2,96 - 4,23 - 5,60 -
- m3h — 0,98 — 14 — 177
Zuzycie gazu G31 30/37/50 mbar
Kg/h - 1,9 - 27 — 35
Nominalna °C 577 577 58,2 58,2 64,1 641
Temp. spalin Maks. °C 120 120 120 120 120 120
Min. °C 32,9 32,9 29,2 29,2 30, 30,1
Srednia temp. spalin Tryb cw. °C 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6
) Nominalna als 1,6 1,6 15,5 15,5 21 20,1
Masa spalin* :
Moc min. gls 2,45 2,54 3,26 3,28 436 425
] AT =45K w 124 124 124 124 124 124
Straty postojowe
AT =30 K w 79 79 79 79 79 79

* Masa spalin okreslona dla gazéw G20 i G31 przy nadmiarze powietrza 1.3.
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m CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

HeatMaster TC Evo

) 70 85 120
Charakterystyka ogdlna
G20/G25 G31 G20/G25 G31 G20/G25  G3
, o Maks. kW 69,9 69,9 85,0 85,0 115,0 115,0
Moc cieplna w paliwie (PCI) —
Min kW 21,5 21,5 21,0 21,0 23,2 23,2
_ (80/60°C) kW 68,0 68,0 82,9 829 M7 1,7
Moc cieplna 100%
(50/30°C) kW 74,0 74,0 89,9 89,9 1217 1217
» (80/60°C) % 973 973 97,0 970 97,0 97,0
Sprawnosc przy 100%
(50/30°C) % 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8
Sprawnosc przy 30% % 109,0 109,0 108,0 108,0 108,0 108,0
Sprawnosc spalania przy 100% % 981 981 98,0 98,0 975 975
Moc maks. mg/kWh 65 — 48 — 60,7 —
NOx (Klasa ©) Moc min. mg/kWh 23 — 26 — 24,1 —
Srednio mg/kWh 331 — 293 = 398 =
Moc maks. ppm 34 — 51 — 50 —
CO :
Moc min. ppm 7 — 6 — 4 —
co Moc maks. %CO, 9,0 10,6 8,8/9,2 10,8 9,2 10,6
2 Moc min. %CO, 8,4 10,0 8,3/8,4 10,0 8,6 10,0
o 20 mbar m3h 72 = 8,6 = 12,0 =
Zuzycie gazu G20/G25 3
25 mbar m=/h 83 — 10,0 — 14,0 —
o m3/h — 2,77 — 3,37 - 4,68
Zuzycie gazu G31 30/37/50 mbar
Kg/h — 54 — 6,6 — 8,9
Nominalna °C 60 60 62 62 64,6 64,6
Temp. spalin Maks. °C 120 120 120 120 120 120
Min. °C 29,0 29,0 287 287 287 287
Srednia temp. spalin Tryb cw. °C 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0
) Nominalna gls 31,6 31,6 30,8 378 50,8 49,8
Masa spalin* A
Moc min. gls 10,19 9,98 10,19 9,98 124 1,5
] AT =45K w 164 164 164 164 164 164
Straty postojowe
AT =30 K W 110 110 110 110 110 110

* Masa spalin okreslona dla gazéw G20 i G31 przy nadmiarze powietrza 1.3.

Widoki podzespotéw mozna znalezé

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA réwniez w podreczniku "ML"
HeatMaster TC Evo
Charakterystyka ogdlna 25 35 45 70 85 120
Napiecie zasilania A\ 230 230 230 230 230 230
Czestotliwos¢ pradu Hz 50 50 50 50 50 50
| Maks. W 95 M1 126 210 266 327
Pobor mocy
Min. W 19 30 40 50 46 70

Zapotrzebowanie na energie

elektryczna przy obcigzeniu 30% 24 34 45 55 ot 4
Zapotrzebowanie na energig W 3 3 3 3 3 4
elektryczna w stanie czuwania

Zabezpieczenie - A 16 16 16 16 16 16
bezpiecznik

Klasa ochrony IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA m

DANE ErP (ECODESIGN)

Typ kotta i model HeatMaster TC
Evo 25 35 45 70 85 120
Kociot kondensacyjny
Kociot niskotemperaturowy
Ogrzewacz wielofunkcyjny
Wytworzone ciepto uzytkowe
Przy znamionowej mocy ciepinej P, W 7.95 1.2 14.6 222 267 3616
na poziomie 30 %
Przy znamionowej mocy cieplnej i P, W 243 342 447 68 825 16
w rezimie wysokotemperaturowym
Sprawnos¢ uzytkowa
Przy znamionowej mocy cieplnej n, % 98.2 98.6 98.2 98.2 973 973
na poziomie 30 % ’ ' ’ ’ ’ ’
Przy znamionowej mocy cieplnej i n, % 876 882 882 876 874 874
w rezimie wysokotemperaturowym ' ’ ’ ’ ’ ’
Dodatkowe zuzycie energii
elektrycznej
Przy petnym obcigzeniu elmax W 95 10 126 210 266 327
Przy czesciowym obcig zeniu elmin W 19 30 40 50 46 70
W trybie czuwania P W 3 3 3 3 3 3
Pozostate parametry Ptoy W 78,9 78,9 78,9 110,52 110,52 110,52
Karta produktu (zgodnie z
Rozporzadzeniem 811/2013)
Typ urzadzenia Kondensacja
Deklarowany profil obcigzen dla
podgrzewania wody XXL XXL XXL XXL XXL XXL
Klasa sezonowej efektywnosci
energetycznej ogrzewania pomieszczen A A A A A A
Klasa efektywnosci energetycznej
podgrzewania wody A A A A & A
Znamionowa moc cieplna kW 24 34 45 68 83 12
Roczne zuzycie energii w odniesieniu do kWh 12170 17154 22496 38253 45233 56518
ogrzewania pomieszczen
Roczne zuZyFie energii w odniesieniu do KWh 6028 6028 6028 6288 6288 6288
podgrzewania wody
Sezonowa efektywnosc energetyczna o
ogrzewania pomieszczen % 93 93 93 92 92 92
Efektywnosc energetyczna podgrzewania o
wody % 87 87 87 85 85 85
Pozigm mocyAakustycznej w dB 60 60 59 60 61 62
pomieszczeniu LWA
Mozliwosc pracy jedynie w godzinach poza TN N N N N N N

szczytowym obcigzeniem

A1010441-664Y8100 « C 17
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m CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA

HeatMaster TC Evo

Charakterystyka ogdlna 25 35 45 70 85 120
Pojemnosc obiegu grzewczego L 100 100 100 125 125 125
Pojemnosc obiegu cieptej wody L 96 96 96 190 190 190
Spadek cisnienia wody obiegu c.o.(At = 20 K) mbar 3 6 10 9 14 27
Przeptyw I/lgodz 1100 1500 1900 3000 3600 4900

WYKRES STRATY CISNIENIA KOTLA
HeatMaster® 25 - 35 - 45 TC Evo HeatMaster® 70 - 85 - 120 TC Evo

HeatMaster® 120 TC

E ’ 20
é 2 —
o 3
i'i) 10 HeatMaster* 45 TC / é y )
\& ! ('_U I, Sa‘Mas‘e” 85 T_C _____
g | 5 |
% o L _Heaaster: 357 /E ‘E 10 HeatMasters 70 TC i
" I T
L tewesermtc : ! G s I i i
2 i i i ! ! I
| | | | ! !
Przeptyw [I/godz] Przeptyw [I/godz]
WYDATKI CIEPLEJ WODY
Wydajnos¢ cieptej wody* (woda zimna 10°C) HeatMaster TC Evo
Warunki pracy pryz 80°C 25 35 45 70 85 120
40 °C [AT =30 K] litr/godz 788 1104 1390 2087 2534 3402
Wydatek trwaty przy 45 °C [AT =35 K] litr/godz 676 946 1192 1789 2172 2928
60 °C [AT =50 K] litr/godz 473 662 820 1252 1520 1754
40 °C [AT =30 K] L/10’ 361 408 451 716 783 900
Wydatek szczytowy 45 °C [AT = 35 K] LN10O’ 301 339 373 592 646 676
60 °C [AT =50 K] LN10O’ 183 197 224 348 371 440
Wydatek 1 . 40 °C[AT =30 K] L/60’ 1018 1328 1610 2455 2895 3620
goy d;‘:““; szCzytowy 1528] 4o oc AT =35K] L/60’ 865 1127 1366 2083 2456 3098
60 °C [AT =50 K] L/60’ 577 749 894 1391 1638 1847
Czas podgrzania 10°C do 80°C min. 35 26 23 27 24 23
Sprawnosc¢ produkcji cw.A T =30 K % 105,4 105,4 1031 103,9 103,9 102,2
MAKSYMALNE WARUNKI PRACY
Maksymalne cisnienie pracy*
- ODbiIEQ C.O.l et 0,3 MPa (3 bara)
- ODbiIEQ CW.iuiiiieeteeee et 0,86 MPa (8,6 bara)
Maksymalne warunki pracy
- Temperatura maksymalna obiegu C.0.: ...cccoeveeieecieines 87°C
- Temperatura maksymalna cieptej wody .......ccoceeveeereenes 75°C

Jakosc wody

Patrz “Zalecenia dla ochrony przed korozja i odktadaniem sie kamienia w instalacjach grzewczych” na nastepnej stronie.

*

Kociot zostat poddany testom zgodnie z norma EN-15502 i zostat zaklasyfikowany jako urzadzenie 3 klasy ciSnieniowej.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Q) AcV.

ZALECENIA DLA OCHRONY PRZED KOROZJA | ODKLADANIEM SIE KAMIENIA W

INSTALACJACH GRZEWCZYCH

Wptyw tlenu i weglandw na instalacje
grzewcza

Tlen i rozpuszczone gazy w wodzie obiegu grzewczego
powoduja korozje elementdw instalacji wykonanych ze
zwyktej stali (grzejniki, ,,), Rezultatem tego sa osady w
wymienniku urzadzenia.

Kombinacja weglanow i tlenkdw wegla w wodzie
powoduje tworzenie sie kamienia kottowego na goracych
powierzchniach instalacji a takze w wymienniku urzadzenia.

Osady w wymienniku urzadzeniu ograniczaja przeptyw
wody i izolujg termicznie powierzchnie wymiennika, co
moze prowadzi¢ do uszkodzenia. .

Zrédta tlenu i weglanéw w obiegu grzewczym

Obieg grzewczy jest obiegiem zamknietym; woda musi
by¢ odizolowana od naptywu swiezej wody wodociggowej
tj. bez samoczynnego naptywu. W czasie pracy instalacji
podczas uzupetniania wody dodawana jest niewielka
ilos¢ tlenu i weglandw. Im wiecej wody sie uzupetnia tym
wiekszy dodatek tlenu i weglandw.

Komponenty hydrauliczne bez bariery tlenowej (rury i
potaczenia PE) réwniez maja wptyw na przedostawanie sie
tlenu do obiegu

Zasady ochrony
1. Przeptukad instalacje przed zainstalowaniem urzadzenia

- Przed napetnieniem, system musi byC przeptukany
chemicznie zgodnie z norma EN 14336. W tym celu
mozna stosowac specjalne srodki chemiczne.

- Jesliobiegjestw ztym stanie, a czyszczenie nie poprawito
jego stanu czy tez ilos¢ wody jest zmienna (np. uktady
kaskadowe), konieczne jest oddzielenie urzadzenia
od instalacji za pomoca wymiennika ptytowego. W tym
przypadku, wymaga sie rowniez zainstalowania filtra
cyklonowego (hydrocyklon) z filtrem magnetycznym po
stronie instalacji.

2. Ograniczenie ilosci dopetniania wody

- Ograniczy¢ dopetnianie woda. Dla sprawdzenia ilosci
wody uzytej do dopetnieniainstalacji, nalezy zainstalowac
licznik wody na obiegu dopetniania.

- Automatyczne dopetnianie wody jest zabronione.
- Jesli instalacja wymaga czestego dopetniania wody,

upewnij sie czy nie wystepuja przecieki i usun je.
- Inhibitory korozji moga byc stosowane jedynie zgodnie
ze norma EN 143868.

3. Ogranicz obecnos¢ tlenu i szlamu w wodzie

- Odpowietrznik (na zasilaniu woda) w potaczeniu z
odszlamiaczem (odmulaczem) zainstaluj zgodnie z
instrukcjami jego producenta.

- ACV zaleca stosowanie dodatkdw, ktdére utrzymuja
tlen w roztworze w wodzie.

- Srodki chemiczne musza byc stosowane $ciéle wedtug
instrukcji producenta.

4. Ogranicz zawartos¢ koncentracji weglanéw w wodzie

- Woda do napetniania musi by¢ zmiekczona jesli jej
twardosc przekracza 10° fH (5,6° dH).

- Sprawdzaj regularnie twardos¢ wody i notuj wartosci.

Tabela twardosci wody:

Twardos¢ wody °fH °dH mmolCa(HCO3)2 /1
Bardzo miekka 0-7 0-3,9 0-0,7
Miekka 7 -15 39-84 0,7-15
Srednio twarda 15-25 8,4-14 1,5-2,5
Twarda 25-42 14 - 23,5 2,5-4,2
Bardzo twarda >42 > 23,5 >4,2

5. Sprawdz parametry wody

Poza zawartoscig tlenu i twardoscia wody, nalezy
sprawdzic takze inne parametry wody.
Wode nalezy uzdatni¢, jesli wartosci ponizszych
parametrow wody znajduja sie poza zakresem.
Kwasowosé 6,6 <pH<8,5
Przewodnos¢ <400 pS/cm (at 25°C)
Chlorki <125 mg/I
Zelazo < 0,5 mg/l
Miedz < 0,1 mg/l

A1010441-664Y8100 - C
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m CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PODLACZENIE DO KOMINA

HeatMaster TC Evo

Charakterystyka ogélna 25 35 45 70 85 120
@ przewodu uktad koncentryczny mm 80/125 80/125 80/125 100/150 100/150 100/150
powietrze/

spaliny uktad rownolegty mm 80/80 80/80 80/80 100/100 100/100 100/100

Max. dopuszczalna strata cisnienia

: Pa 95 130 130 110 160 170
spalin

Maksymalna dopuszczalna dtugosc¢
koncentrycznego kanatu spalin (dtugosc¢

w metrach prostych rur) * @ 80/125, (z 60 39 22 o T T
koricowkami)

Maksymalna dopuszczalna dtugosc

koncentrycznego kanatu spalin (dtugosc ex x 2k

w metrach prostych rur) * @ 100/150, (z 130 2 >3 20 19 18
korncéwkami)

Maksymalna dopuszczalna dtugosé Rigid Flex. Rigid Flex. Rigid Flex. Rigid Flex. Rigid Flex. Rigid Flex. Rigid Flex.
przewoddw rozdzielonego systemu pow.- ?80 ®80 ¥80 Y80 @80 @80 Y1000 100 100D 100D 100D 100D 1000 100
spal. (dtugos¢ w metrach prostych rur) * 56 26 37 17 19 9 76 34 17 8 17 3 9 4
Dopuszczalne typy podtaczen B23 - B23P - C13(x) - C33(x) - C43(x) - C53(x)** - C63(x) - C83(x), C93(x)

* Patrz stronapage 22 w celu obliczanie dtugosci komina.
** Podtaczenie C53 dla HeatMaster TC Evo wymaga dodatkowych akcesorii.
** Niepolecane - Po wiecej informacji, prosimy skontaktuj sie z przedstawicielem ACV.

Wentylacja kottowni jest obligatoryjna. Wymagane wolne przekroje
otworéw wentylacyjnych (wywiew/nawiew) sg zalezne od mocy kotta
' i wielkosci kottowni. Patrz : lokalne przepisy.

) Upewnij sie, ze otwory wlotowe powietrza pozostajg drozne przez caty
\ czas oraz czy potaczenia przewoddw powietrza i spalin sg szczelne i
bezpieczne.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA m

TYPY PODLACZENIA WLOTU
POWIETRZA / WYLOTU SPALIN

Koniecznym jest podtgczenie urzadzenia do
przewodéw kominowych ACV.

B23p: Przewody odprowadzajace spaliny przeznaczone
do pracy z nadcisnieniem.

B23 Wylot spalin  wyprowadzony na zewnatrz do
atmosfery, powietrze do spalania pobierane
bezposrednio z otoczenia urzadzenia.

C13(x) Zarowno wylot spalin  jaki i doprowadzenie
powietrza do spalania znajdujg sie na zewnatrz
obiektu z kottem. Wspdtosiowy wlot powietrza i
wylot spalin wyprowadzony poziomo przez sciane.
Jednakowe warunki atmosferyczne do wylotu spalin
i wlotu powietrza otwory powinny wynosi¢ 50 cm
dla kottéw do 70 kW i 100 cm dla kottdw o mocy
powyzej 70 kW.

C33(x) Wspdtosiowy lub réwnolegty wylot spalin i wiot
powietrza do spalania wyprowadzone pionowo
do atmosfery ponad dach. Jednakowe warunki
atmosferyczne zapewniajg otwory wlotu powietrza,
inp. otwory powinny wynosi¢ 50 cm dla kottdw do
70 KW i100 cm dla kottdw o mocy powyzej 70 KW.

C43(x) Podfaczenie do zbiorczego systemu z dwoma
przewodami, zakoriczonym zestawem wspolnym
dla wylotu spalin i wlotu powietrza, zapewniajacym
jednakowe warunki atmosferyczne przez otwory
wlotu powietrza albo bliskie sasiedztwo wylotu
spalin. C43(x) mozliwos¢ podtaczenia kottdw tylko z
naturalnym ciggiem kominowym.

C53(x) Podfaczenie do  oddzielnych  przewoddow
doprowadzenia powietrza do spalania oraz
odprowadzenia spalin. Przewody moga byc
zakoriczone w strefach réznych poziomow cisnienia,
ale nie dopuszcza sie instalowania naprzeciwko
scian budynku.

C63(x)

C83(x)

C93(x)

Typ C oznacza podtaczenie do systemu
odprowadzania spalin dobranego i sprzedawanego
oddzielnie (Zabronione w niektorych krajach (np. w
Belgii) - sprawdZ lokalne przepisy), Niedozwolona
instalacja przewodow dostarczania powietrza i
odprowadzania spalin na przeciwnych Scianach
budynku. Patrz ponizsze informacje:
- Maksymalny dopuszczalny cigg wynosi 200 Pa
- Maksymalna dopuszczalna rdznica cisnien
miedzy wlotem powietrza do spalania a wylotem
spalin wynosi : 95 Pa (HM 25 TC Evo), 130 Pa
(HM 35- 45 TC Evo), 110 Pa (HM 70 TC Evo), 160
Pa (HM 85 TC Evo) i 170 Pa (HM 120 TC Evo)..
- Przeptyw  kondensatu  dopuszczalny — w
urzadzeniu.
- Maksymalna dopuszczalna recyrkulacja 10%
(przy wietrze).
Podtaczenie pojedyncze lub réwnolegte. Wylot
spalin poprzez jeden kanat. Powietrze do spalania
do palnika doprowadzone przez drugi kanat. Zobacz
takze ponizsza tabele dozwolonych diugosci
przewodow do podfaczenia  urzadzenia(en),
Skontaktuj sie z dziatem technicznym ACV aby
dowiedzie¢ sie o dopuszczalnych dtugosciach
kanatéw spalin, ktére moga byc zastosowane dla
tego urzadzenia(urzadzen).
Podtaczenie do pojedynczego indywidualnego
przewodu spalinowego zainstalowanego w kanale
murowanym, bedacym integralng czescig budynku.
Powietrze do spalania pobierane jest z przestrzeni
tego kanatu. Minimalna srednica dla pionowego
kanatu doprowadzenia powietrza wynosi 100 mm.

System C93 umozliwia doprowadzenie
powietrza z wykorzystaniem istniejgcego
komina. Powietrze do spalania przeptywa
w przestrzeni pomiedzy rurg a $cianag
istniejgcego komina. Nalezy  wtedy
zapewni¢ prosty przelot dla czyszczenia w
szczegdlnosci dla oczyszczania z sadzy i
innych pozostatosci. Wolne pole przekroju
powietrza do spalania musi by¢ wtedy nie
mniejsze niz (dostarczanego oddzielnie)
przewodu koncentrycznego Ilub ujecia
powietrza (w gornej pokrywie urzgdzenia).

A1010441-664Y8100 - C
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

OBLICZANIE DLUGOSCI KOMINA

Podtaczajac kanaty spalinowe upewnij sie,
ze nie przekraczaja w metrach prostej rury,
zalecanej dla danego urzadzenia.

Wymiary kanatéw spalin moga by¢ okreslone za pomoca
metody pokazanej po prawej stronie. Prosimy sprawdzi¢
z danymi w ponizszej tabeli, wskazujacej rownowazne
dtugosci w metrach prostej rury - dla kazdego z
elementéw. Nastepnie pordwnaj wynik obliczen z
zalecana maksymalna dtugoscig przewodu kominowego
wskazang w tabeli na poprzedniej stronie.

HM 25-35-45TC Evo

Koncentr

@ Dtugosé réwnowazna dla rur kominowych
z elementem pomiarowy to 1 metr prostej
rury.

Odpowiednia dtugosc¢ (w m)
HM 25-35-45-70-85-120 TC Evo
Koncentryczny @

@ 80/125 mm e ooty 100/150 mm i
(z koncowkami) (z koricdwkami)
1m prostej rury m m m Tm
90° kolano 2m 23m 22m 37m
45° kolano m Tm 1.3 m 23m
j L
- 7:|il7
Przyktad weryfikacji obliczania spadku ci$nienia
dla okreslonej dtugosci koncentrycznego kanatu Koncentr
spalinowego HeatMaster 35 TC Evo (80/125): g7
-y
Metoda wyjasniona na przyktadzie. Uktad sktadajacy / \Ilr,
sie z: / — \
1rura z adapterem pomiarowym + 3 x kolanka 90° + 6 ! !
metréw prostych rur + 2 x kolanka 45° I I
a) Obliczanie odpowiedniej dtugosci (réwnowaznej)
w metrach: e
1+B3x2)+6BxN)+(2x17)=15m
b) Poréwnanie wyniku z zalecanym (39 m),.
Dtugos¢ kanatéw spalin miesci sie w zalecanym
zakresie.
Réwnolegty
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA m

KASKADA : OBLICZANIE MAKSYMALNEJ DLUGOSCI KANALU SPALINOWEGO

! !

5L &
/ I » ‘ /\

o= IE L]

B
(AY

R
|5
Kaskada HeatMaster 25 - 35 TC Evo w systemie C43 Kaskada HeatMaster TC Evo w systemie B23

[~ Upewnij sie, ze zainstalowano odpowiedni system odprowadzenia spalin i zestaw do podtgczenia
komina kaskadowo. Skontaktuj sie z ACV aby dobra¢ odpowiednie akcesoria.

llos¢ Model HeatMaster TC Evo* Maksymalna dtugos¢ w m Typ kolanka 150 200
Dn 150 Dn 150/200** Dn 200 L. Eq. L. Eq.
5 25-35-45-70-85 30 30 30 45° [M] 17m 3.8m
120 = 30 30 90° [M] 4.0m 5.8m
25-35-45 30 30 30
3 70 25 30 30
85 26 30 30
120 — — —
25-35-45 30 30 30
4 70 = 30 30
85 = 30 30
120 — — —
25-35-45 30 30 30
5 70 — 30 30
85 — 6 30
120 — — —
25 =35 30 30 30
45 16 30 30
6 70 = = 30
85 — = 13
120 — — —

* Ta tabela przeznaczona jest dla uktadéw kominowych kottéw o tej samej mocy.
Dla innych konfiguracji prosimy o kontakt z ACV.

**Dn 150/200 : Hor. =150 mm, Wert.=200 mm

A1010441-664Y8100 - C



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

()

DOZWOLONE ELEMENTY KOMINOWE

- 00l @ dd AuzoAy
-se[a Joydepy "9g

0SL/00L @

B|p aMmolulwn|e
21U9ZoB4pOd 'S5

wuw Gz1/08

@ - wWw 00L/09 @
‘MV/dd enpay ‘19

ww 08 @ X

T -Ww GzL/08 @
NIV/1SS enpay "09

(ww 06E @) Mserd
yoep eu euotsQ 5
W GzZL g ¥muyon '€

euemolnbal

yoep eu BuotsO ‘zs

08 @ dd 2uzohy
-Se[d 81usZoRIpod 1§

G¢l/08

e|p amolulwn|e
21U9z2®IPOd "0G

Asyrdepy BII0S9NY

‘onuey adnolo/AJY wanjiuuad wAzsmouleu z 3is peuzodez zajumod Azsjeu ‘ejualsalupo amojpimead |
iIbewuoul [2251m deXsAzn Aqy ‘Il naisul [8zs[aiulu op [auozokjop moxiusoupo ljage} [aujaizppo m dis elnpleuz onuejy adnoig/ADY DIUSOUPQ .

eyadsul z
Amouejwod Miufol] Gt
emoueiwod _INY i

niesuspuoy| %sAzpo
| Jelwod

w GZ ‘00l
@ dd auzofise3 'g|

ww 000z 2s06nq 71

(ww ogL0op 0S5 +) ww 000l 2s0bnq "9l

06 - o/[8'GE e1soid ‘euemol ww 00S 2s0bnta g1
SGP - £V VE | -NBBI BYZNIPSZId "OE | WW 0GZ 2506Nta pl

w Sz 08 @
dd dd auzoAise|3 ‘gl

oue|oy| eluszn4pazid Ainy

uswsa|g

0oL @
X9|d dd €69
0Sl/00L
@ 6D MBISSZ '
G¢l/08 @
BAlBD - dd mmmM
Auzooq InziAp v
Auzooq InziApy '€
Amouoid InzIAp T
08 Q@
X3|d dd €62
G¢l/08
@ E6O MBISDSZ |
o
o)
uljeds 101AM Q M ,W 4
38 33
EF- L
=

OA3 D1 SP-GE-G¢ OA3 D1 0C1-S8-0L

OAF D1 S¥-S€-SC

ISPON

191SeN1eBH 191Se1e9H

191Se\1e9H

A1010441-664Y8100 - C

24



-oiuey adnolo/AJVY wanjluuad wAzsmouleu z 5is peuzodez zajumold Azsjeu ‘eluaisalupo amojpimeld |
iIbewuoul [2251m deXsAzn Aqy ‘Il nJisul [8zs[aiulu op [suozokjop moxiusoupo ljage} [sujaizppo m dis elnpleuz onuejy adnoig/ADY DIUSOUPQ .

25

()

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

~
o
d &3
ww oey @ Msey oo
UoEP BU BUOISO ‘GG 0G1/00lL @ €€0 N 2
wiw 1SS - 1SS €10 m_ m
Ww 0L @ X 0SlL @ ¥mudN "85 uljeds m 2
- ww OG1/00L @ oG¥7-SC 9Z NjesuspuoX (ww gee ww 000l ‘9s06NtQa ‘62 5
AtBaj0UMO! euemo|nbal NYSAZpo | amole 06-./8Sh| Op 08Z) euemo| wuw Qg ‘9sobnid ‘gz | Auzooq INzIAM ‘ZL
eu AuzoAiuaouoy ‘z9 | Uoep eu BUOISO /G -lwod Ayuswa| 361 S -.SPeh | -nBal exznipazid ‘€€ | ww 0Gge ‘9sobm@ £z | Amouoid InziAp L
ww 00S ‘00l @
JAd ‘©zh3imod
‘ps0bniq ‘9z
JIe ‘W 001 @ ww 000l 3
- 08 @ eMXNpay ¥9 406 ‘00l @ ‘051l @ ‘Auljeds oSl@ | €D | XTI
wwool@xz | Wwoey @ brserd ‘8z119IMOd Ly ‘Psobnta ‘sz 1ss| deca 52
- ww OoSl1/00L @ Yoep eu BUOISO ‘69 .St ‘00l @ ww oos o0l @ o M
ABajoumos eu wuw ‘9Z119IMOd Ot ‘06l @ ‘Auljeds eznoimod 10|/ 0L M %
AuzoAnusouoy 'z9 |  0GL @ ¥muon 8§ 0SlL @ uleds 06 ‘0S5l @ ‘19s06Nntq v¢ 051 @ “Auleds -
emoMzel St-.GC 9Z Njesuspuoy| ‘Auleds 6c 0SL @ ww 0gz ‘Auzooq INzIAM 6 ©
-MOQO WW QG @ euemolnbal nNXSAzpo | amole S ‘0SlL @ ‘Aulieds ‘euemoln ‘061 @ ‘Auljeds 0S| @ Auljeds
-00L @ ePYnpay ‘€9 udep eueuotsQ /G| -lwod Auswaog 81 ‘Aueds ge |  -Bau exjznipazid 'ze ‘losobnig ‘ez | “Amouord InziAp '8
~
ww oty @ Mised S
. Io%)
PP B BHORD 65 oslool@ €0 | 98
BABD -dd | €l 5=
wwoolgxe 0SL @ ¥muon "85 ww 000z 9s06nKq 'z o & MV_ 2
- Ww 051/00L @ SP-GT efoadsul z (WwogLopOG+) | WwOOOL2s06Ma 1z 0
ABajoumos eu euemolnbal Amouseiwod Mufour /1 06 -./8 LS e1soid euemol ww 00g 2so0bnig ‘0¢ AuzooqInziAp £ _.m_._
AuzoAnuadouoy 'z9 | yoep eu euoisQO /G| emoleiwod einy 9y S - .79 | -nbBau eznipazid ‘|LE | ww 0Gz 2sobnyg ‘6L Amouold INzIApN 9
y 3
Asrdepy BII0SaNY MESUSPUOA %SAZPO oue|oy| elUSZN4PIZId Any uljeds 10/AM Q M 2 2
| lelwod 38 o ]
E B° | @
-~ =]
>

uswsa|g

A1010441-664Y8100 - C



26

o

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA INSTALOWANIA

INSTALOWANIE

/\ . . . . .
A\ Najwazniejsze zalecenia ochrony

NARZEDZIA WYMAGANE PODCZAS INSTALACJI

Najwazniejsze

Podtaczenia (elektryczne, kanatu spalin,
hydrauliczne) muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zainstaluj urzadzenie na poziomej podstawie lub
pionowym wsporniku wykonanym z niepalnych
materiatéw i wystarczajgco wytrzymatym, aby
utrzymac jego ciezar.

Nalezy zachowad¢ szczegdlng ostroznosé, aby
nie upusci¢ urzadzenia czy nie spowodowad
obrazenia ciata podczas podnoszenia lub montazu
urzadzenia na wsporniku sciennym lub podstawie.
Po zamontowaniu sprawdz, czy urzadzenie jest
bezpiecznie przymocowany do wspornika i Sciany
lub bezpiecznie ustawiony na podstawie.

Nie uzywaj ani nie przechowuj zadnych
tatwopalnych ani zrgcych produktéw, takich jak
farba, rozpuszczalniki, sole, produkty chlorowe i inne
detergenty w poblizu urzadzenia.

Upewnij sie, ze odptyw kondensatu nigdy nie
jest zatkany i ze w razie potrzeby zainstalowano
system neutralizacji kondensatu.

Upewnij sig, ze wszystkie otwory wentylacyjne nie
sg zastoniete przez caty czas.

zalecenia dla bezpieczernstwa

elektrycznego

Potaczenia elektryczne moga by¢ wykonywane
jedynie przez wykwalifikowany personel.

Upewnij sie, ze urzadzenie jest uziemione.

Najwazniejsze zalecenia dla prawidtowej

Zainstalowanie 2-biegunowego wytgcznika
nadprgdowego pozwala na odciecie doptywu
energii elektrycznej do urzadzenia podczas
serwisowania czy jakichkolwiek pracach przy
urzadzeniu.

Podczas serwisowania czy jakichkolwiek pracach
przy urzadzeniu, nalezy odtaczyé urzadzenie od
zasilania energia elektryczna.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi
przez dzieci czy osoby o ograniczonej zdolnosci
psychicznejifizycznej, czy osoby bez odpowiedniej
wiedzy, chyba ze zostaty przeszkolone w tym
kierunku przez osoby odpowiedzialne za ich
bezpieczenstwo.

pracy

urzadzenia

Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ w suchym i
bezpiecznym miejscu, z otaczajacag temperatura
0-45°C.

Do urzadzenia musi by¢ zapewniony tatwy dostep
w kazdej chwili.

Nie stosowacd urzadzen generujacych skoki
ci$nienia zimnej wody (hydrofory). Moze to
spowodowac uszkodzenie zasobnika cieptej wody.
Aby uniknaé ryzyka korozji, podtacz zbiornik do
produkcji cieptej wody ze stali nierdzewnej (jesli
jest) bezposrednio do uziemienia.

Jesli jakiekolwiek prace muszg by¢ wykonywane w
poblizu urzadzenia (w kottowni lub przy otworach
wentylacyjnych), wytacz urzadzenie i ochron je
przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami.

Qx‘eo
VT\ v N | M

2/
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INSTALOWANIE m

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Po otrzymaniu i rozpakowaniu urzadzenia,
prosimy sprawdzic czy nie zostat uszkodzony
podczas transportu.

« Kociot
« Instrukcja Instalowania, Obstugi i Serwisowani

«  Kryza i naklejka przy konwersji z gazu ziemnego
na propan + naklejka

« Syfon kondensatu do zainstalowania.
. Zawor bezpieczerstwa @ 1/2" F

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA

= - Kociot wazy ponad 180 kg, comoze stwarzaé
ryzyko obrazen. Zapytaj o pomoc do
obstugi i uzyj odpowiedniego urzadzenia do
przenoszenia.

« W przypadku korzystania z wozka paletowego
do transportu kotta, zdejmij dolny panel
przedni (patrz ksigzka ML dla instrukgcji).

« Zbliz urzadzenie jak najblizej do miejsca
instalacji przed wyjeciem z opakowania.

« W razie potrzeby i w celu ufatwienia
transportu, obudowe kotta mozna zdjac
na czas transportu do miejsca ostatecznej
instalacji. Zapoznaj sie z ksigzkg ML dla
prawidtowej procedury.

+ Przed zdjeciem opakowania upewnij sie,
ze: obszar instalacji jest czysty i ze tam nie
ma przeszkéd utrudniajacych obstuge lub
powodujacych, ze instalacja bedzie trudna
lub niebezpieczna.

ODPAKOWYWANIE

1. Usun plastikowe opakowanie.

2. Usun elementy zabezpieczajace i wyrzuc je
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lokalnymi.

PRZYGOTOWANIE KOTLA

Zdjac dolna ptyte
przechowywana z tytu
kotta na czas transportu.
Zamontowac na
~a
urzadzeniu, gdy kociot
znajduje sie w pozycji

koricowe;. Prawidtowa
procedura instalacji
znajduje sie w Ksiedze ML. N

Przeprowadzi¢ konwersje
gazu na propan zgodnie
z wymaganiami. Patrz
"Konwersja na propan"
Strona 30.

Zamknij zawor spustowy (1) (dostep od dotu kotta)

Zawor spustowy jest otwarty w momencie
dostawy (aby woda z testéw, ktéra mogta
pozosta¢ w obiegu nie zamarzta podczas
transportu), Upewnij sie, ze zamknates
zawor przed napetnieniem systemu.

Zamontuj syfon kondensatu, a nastepnie dolny
przedni panel (do przypiecia)

Zaktadajgc syfon kondensatu upewnij sie,
ze instalujesz elementy w odpowiedniej
kolejnosci i podtaczysz waz spustowy do
kanalizacji. Napetnij syfon czystg woda.
SprawdzZ czy nie ma ryzyka zamarzniecia.
Prosze zapoznac sie z procedura dostarczong
wraz z syfonem kondensatu lub pobrac jg ze
strony www.acv.com (dostep z kodem QR
znajduje sie na stronie 4).

Grupa bezpieczenstwa : Zawdr bezpieczeristwa
obiegu c.o. do zainstalowania w tylnej czesci kotta

A1010441-664Y8100 - C
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m INSTALOWANIE

PODLACZENIE DO KOMINA

ogolne Zalecenia dotyczace podtgczenia do komina

M Najwazniejsze zalecenia ochrony

« Nie instaluj kotta do wspdlnego kanatu spalinowego
z innymi urzgdzeniami gazowymi lub olejowymi.
Spowoduije to awarie lub wydostawanie sie spalin.

« Sprawdz, czy zainstalowane przewody doprowadzenia
powietrza do spalania i przewody spalinowe sa
szczelne i spetniajg wszystkie wymagania zgodnie z
dostarczonymi instrukcjami i obowigzujgcymi normami
i przepisami.

- Nieprawidlowy montaz instalacji spalinowej moze
spowodowac awarie uktadu kominowego i prowadzic¢
do powaznych uszkodzer mienia, obrazen ciata lub
zagrozenia zycia.

« Produktem ubocznym spalania w kazdym
urzadzeniu opalanym gazem / olejem jest tlenek
wegla. Niezainstalowanie detektoréw tlenku wegla
z alarmami moze zagraza¢ zdrowiu i zyciu. Patrz
obowigzujgce lokalne przepisy.

I Najwazniejsze zalecenia dla prawidiowej pracy
urzadzenia

<20m

2

1. Kazde kolano i prosty element muszg by¢ zamocowane do kanatu spalin.

2. Jezeli prosty element przed pierwszym kolanem lub po nim jest krétszy niz 25
cm, nalezy zabezpieczy¢ prosty element za kolanem za pomoca wspornika.

3. W przypadku gdy element prosty (poziomy lub nachylony) jest dtuzszy niz
1 m, nalezy podeprze¢ element w srodku za pomocg zacisku, zapewniajac
swobodny ruch rury.

4. Orurowanie nalezy zabezpieczy¢ za pomoca zacisku co 2 metry w instalacji

pionowej / 1 metr w poziomej / nachylonej, zapewniajac réwnomierne
roztozenie zaciskéw na dtugosci orurowania

« Odprowadzenie skroplin nalezy podfaczyé do
kanalizacji i zamontowaé jak najblizej kotta aby
zapobiec przedostawaniu sie produktéw kondensacji
z kanatu spalin do kotta.

« Zainstalowac system neutralizacji kondensatu, jesli
jestto wymagane przez krajowe i / lub lokalne przepisy
i regularnie go czyscic.

+ Do podtaczania nalezy uzywac tylko czesci systemu
spalinowego tego samego producenta, upewnij sie,
ze wszystkie Srednice rur i pofaczen sa zgodne.

«  Upewnijsig, ze przewody kominowe sg przymocowane
do solidnej konstrukgiji.

« Uzywaj wytacznie dostarczonych w komplecie
wspornikéw do danego systemu odprowadzania spalin.

«  Poziomy wylot spalin musi by¢ zainstalowany ze
skosem 5 c¢cm na metr (3°) w kierunku kotta, aby
produkty kondensacji sptywaty do separatora
kondensatu i nie uszkodzity korpusu kotta.

« Jesli urzadzenie jest wyposazone w zespdt spustowy
kondensatu, nalezy go obowigzkowo zainstalowac.
Jesli  zespdt odprowadzenia kondensatu jest
niekompletny, wymienic caty zespdt.

Przed uruchomieniem upewnij sie, ze zespét odptywu

kondensatu jest napetniony wodg i regularnie
sprawdzaj poziom wody. Napetnij woda w razie
potrzeby.

Wentylacja kottowni jest obligatoryjna. Wymagane
wolne przekroje otworéw wentylacyjnych (wywiew/
nawiew) s zalezne od mocy kotta i wielkosci kottowni.
Patrz : lokalne przepisy

Jezeli wlot powietrza do spalania znajduje sie
w obszarze, ktéry moze spowodowad jego
zanieczyszczenie, lub jesli produkty, ktére mogtyby
zanieczysci¢ powietrze, nie moga zosta¢ usuniete,
wlot powietrza do spalania musi zosta¢ ponownie
zainstalowany w innym miejscu.

Basen, pralnia, wspdlne gospodarstwo domowe i
produkty hobbystyczne czesto zawierajg fluor lub
zwigzki chloru, ktére moga tworzy¢ silne kwasy i
powodowac korozje wewnetrznych elementéw i
systemu odpowietrzajgcego.

W przypadku réwnolegtych instalacji spalinowych
nalezy zachowa¢  wystarczajaca odlegtosc
(przynajmniej 40 mm) miedzy przewodami
spalinowymi kotta a materiatami palnymi oraz miedzy
rurg wylotu spalin i rurg wlotu powietrza, jesli ta
ostatnia jest wykonana z tworzywa sztucznego.

Nie nalezy uzywa¢ $rub do faczenia ze soba
jakichkolwiek elementéw przewodu dymowego lub
wlotu powietrza wykonanych z polipropylenu.

Nie taczyc ze sobg elementéw rurociggdw za pomoca
kleju (np. Silikonu) lub pianki (np. PUR).

Uwagi ogdlne

Ze wzgleddw bezpieczeristwa i w celu utatwienia
montazu zaleca sie jesli to mozliwe, zastosowanie
koncentrycznych przewodéw spalinowych.

Zaleca sig izolowanie rur spalinowych w wilgotnych
pomieszczeniach, aby zapobiec kondensaciji.
Podczas przycinania rur do wymiaru, upewnij sie,
ze ciecia s réwne i majg gtadkie krawedzie, aby
zapobiec uszkodzeniu uszczelek.

Aby utatwi¢ montaz rur, stosuj wytacznie mieszanke
wody i mydta (1%) na koricowki rur.

Podczas montazu metalowych przewoddw
spalinowych nalezy zawsze dopasowac rure do
kanatu spalinowego i jego wylotu.

Podczas montazu przewoddéw spalinowych z tworzyw
sztucznych nalezy pozwoli¢ aby materiat mégt sie
rozszerzaé, pozostawiajgc go okoto 10 mm miedzy
koricem rury a ogranicznikiem korica tulei.

Upewnij sie, ze instalujesz instalacje rurowg bez
zadnego obcigzenia.

Upewnij sie, ze zainstalowates$ otwdr inspekcyjny w
systemie spalinowym.

Podczas podtaczania przewoddéw kominowych nalezy
upewnic¢ sie, ze nie przekroczono maksymalnej
dtugosci zalecanej dla urzadzenia, w przeciwnym
razie moc urzadzenia moze sie zmniejszyc.

Do potaczenia z kominem zostang uzyte komponenty
zatwierdzone przez ACV. Zainstalowanie innych
spowoduje  uniewaznienie wszelkich roszczen
gwarancyjnych.

W przypadku typu potaczenia C63 (niedozwolone
w Belgii), nalezy uzy¢ wiasciwego materiatu rury, o
odpowiedniej odpornosci na temperature, ciSnienie,
chemiczny skfad spalin, kondensacji i sadzy. Oznaczenie
(jak wyjasniono w EN 1443), zaznaczone na rurze,
pozwala okresli¢, czy materiat jest zgodny z przewodem
kominowym i czy spetnia wymagania systemowe.

@ Podtacz instalacje kominowa zgodnie z danymi dostepnymi w rozdziale"Podtgczenie do komina" Strona 20

A1010441-664Y8100 - C



INSTALOWANIE m

PODLACZENIE GAZU

/A\ Najwazniejsze zalecenia ochrony

Podtaczenie gazu musi byc zgodne z obowigzujgcymi
normami i przepisami, i jesli wymagane, wyposazone
w regulator ci$nienia gazu.

Nie sprawdzaj czy nie ma wyciekdw gazu przy
otwartym ptomieniu. Uzyj urzadzenia do wykrywania
gazu lub testu pecherzykowego.

Palniki gazowe majg nastawe fabryczng dla
gazu ziemnego [G20]. Nie nalezy regulowad ani
prébowad mierzy¢ cisnienia wylotowego zaworu
gazowego. Zawoér gazowy jest fabrycznie ustawiony
na prawidtowe cisnienie wylotowe i nie wymaga
regulacji.

Konwersja z gazu ziemnego na propan jest zabroniona
w niektorych krajach (np. w Belgii). Sprawdz tabele
kategorii gazowych podanych w tej instrukgcji.
Zainstalowana dysza gazowa nie moze byc
modyfikowana ani zastepowana przez dysze o
innej wielkosci, z wyjatkiem konwersji gazu, ktdry
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przewidziang
procedura i wymaganiami. Konwersja gazu moze by¢
przeprowadzona wytgcznie przez wykwalifikowanego
specjaliste

Parametry takie jak CO,, zuzycie gazu, przeptyw
powietrza i mieszanka gaz/powietrze sg fabrycznie
ustawione ale musza by¢ sprawdzone i ewentualnie
skorygowane po zainstalowaniu urzadzenia (podczas
pierwszego uruchomienia).

Nie zmieniaj nastawy cisnienia réznicowego (A) na
zaworze gazowym: chyba, ze analiza spalin przy
mocy minimalnej odbiega od wartosci podanych w

II=3> Najwazniejsze zalecenia dla prawidtowej pracy
urzgdzenia

« W charakterystyce technicznej tej instrukcji lub
w dokumentacji palnika, znajdujg sie wszystkie
wymiary podtaczen.

« Odpowietrz przewdd gazowy i sprawdz szczelnosc
potaczen wewnatrz i na zewnatrz kotta.

. SprawdZ, czy rodzaj gazu i ci$nienie z sieci
dystrybucyjnej sa zgodne z ustawieniami
urzadzenia. Zapoznaj sie z tabliczkg produktu.

- Sprawdz podtaczenia elektryczne kotta, wentylacje
kottowni, szczelnos¢ komina i palnika.

« Skontroluj ciSnienie i zuzycie gazu urzadzenia przy
uruchomieniu.

. Sprawdz nastawe CO2 (zgodnie z procedurg
nastawy i danymi technicznymi).

instrukcji.

HeatMaster® 25 -35-45-70-85 TC Evo HeatMaster® 120 TC Evo

A1010441-664Y8100 - C
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INSTALOWANIE

KONWERSJA NA PROPAN

@ Uwaga ogodlna

Zgodnie ze wskazaniami tabliczki
znamionowej, kociot fabrycznie
przygotowany jest do pracy na gaz

ziemny (G20/G25). Konwersja kotta na
propan odbywa sie poprzez instalacje
kryzy i regulacje. Konwersja gazu moze
by¢ przeprowadzona wylacznie przez
wykwalifikowanego specjaliste.

Warunki

Odtaczyc zasilanie energia elektryczna
Zamknac doptyw gazu

Przedni panel obudowy zdjety, patrz instrukcja
ML.

Srednica kryzy  Srednica kryzy

Modele Evo Gaz ziemny. (mm) Propan (mm)
25-35kW — 52
45 kW — 6,0
70 - 85 kW — 6,8

Procedura zmiany kryzy gazowej
(25 do 85 kW)

1.
2.
3.

7.

=

8.

10.

.

12.
13.

Odkrec rure gazowa.

Zdejmij wtyczke z zaworu gazowego (1).

Odtacz waz kompensacyjny (7) od zaworu
gazowego (1) i wlotu powietrza (2). Zachowaj do
ponownej instalaciji.

Roztacz wlot powietrza (2) od dyszy venturiego (3).
Zdemontuj zespot zawdr gazowy/venturi przez

odkrecenie dwodch Srub (5). Pozostaw je do
ponownej instalacji.

Odtacz zawdr gazowy (1) od dyszy venturiego
(3) przez odkrecenie 3 srub (4). Pozostaw je do
ponownej instalaciji.

Zainstaluj kryze w srodku O-ring (6).

Upewnij sie, ze O-ring jest poprawnie
umieszczony.

Zainstaluj ponownie zespdt zaworu gazowego/
venturi, w odwrotnej kolejnosci jak przy
rozmontowaniu, i przykre¢ 3 Sruby zaworu
gazowego (4) i 2 sruby venturi (5). Moment
obrotowy przy 3,5 do 4 Nm.

Zatdz wlot powietrza (2).

Podtacz waz kompensacyjny do zaworu gazowego
i wlotu powietrza.

Podtacz ponownie rure gazowa.

Podtacz wtyczke(i) do zaworu gazowedgo.

Umiesci¢ naklejki przeliczeniowe na kotle, patrz
nastepna strona.

HM 25-35-45-70-85TC Evo
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INSTALOWANIE

Q) AcV.

Procedura wymiany kryzy (modele 120 kW)

1.
2.
3.

6.

Odkrec rure gazowa.

Zdejmij wtyczke z zaworu gazowego (10).

Odtacz waz kompensacyjny (9) od zaworu
gazowego (10) i wlotu powietrza (8). Zachowaj do
ponownej instalacji.

Odtaczy¢ rure wlotu powietrza (8) od wilotu
powietrza (3).

Odkrec dwie sruby (7) mocujgce wspornik wlotu
powietrza (3) do zwezki Venturiego (6).

Odkrec cztery sruby, aby odtaczyc kotnierz rury
gazowej (11) od zaworu gazowego (10). Zachowaj
sprzet i O-ring do ponownej instalacji.

Odkrec¢ jedna pozostata Srube ze zwezki
Venturiego (6) i wyjmij zespot zaworu gazowego
(zawdr gazowy, kolanko) i zwezki Venturiego)
z wentylatora (5). Zachowaj sprzet i O-ring do
ponownej instalaciji.

Odkrec cztery Sruby (4), aby odtaczyc¢ kotnierz
kolanka (1) ze zwezki Venturiego (6). Zachowaj do
ponownej instalaciji.

Wymien kryze (2) na nowa w srodku pierscienia
uszczelniajacego.

[ Upewnij sig, ze prawidtowo umiescites kryze

10.

(przodem z krawedzig zwrdcona w strone
zwezki Venturiego, ptaska czesc¢ zwrécona w
strone zaworu gazowego).
Utrzymaj O-ring i kryze w prawidtowym potozeniu
w zwezce Venturiego (6), zamontuj kotnierz
kolankowy (1) na dyszy Venturiego (6) za pomoca
czterech srub (4). Moment obrotowy przy 3,5 do
4 Nm.
Zamontuj zespdt zaworu gazowego na
wentylatorze (5) z O-ringiem, za pomoca jednej
Sruby mocujacej.
Zamontuj kotnierz rury gazowej (10) na zaworze
gazowym (9) za pomoca czterech zachowanych
Srub. Moment dokrecania od 3,5 do 4 Nm.
Zamontuj wspornik wlotu powietrza (3) na zwezce
Venturiego (6) za pomoca dwdch zachowanych srub.

.

12.
13.
14.

15.
16.

Dokrectrzy Sruby utrzymujgce zwezke Venturiego
do wentylatora przy 3,5 do 4 Nm.

Zamontuj wlot powietrza (8) na zwezce Venturiego (6).
Zamontowac wiot powietrza (8) na wlotu powietrza (3).
Podtacz waz kompensacyjny (9) do zaworu
gazowego i wlotu powietrza (8).

Podtacz ponownie rure gazowa.

Podtacz wtyczke(i) do zaworu gazowego.

Lokalizacja naklejki

(IS8

Nalezy upewnic¢ sie, ze naklejki zostaty
umieszczone zgodnie z wymaganiami.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze
spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenie
sprzetu.

Przyklej z6tta naklejke dostarczona z zestawem
do konwersiji i zaznacz na niej odpowiedni rodzaj
gazu, na ktdrym teraz kociot bedzie pracowat.
Przyklei¢ dostarczong tabliczke znamionowa
G31 na istniejaca tabliczke znamionowa (z tytu
urzadzenia) lub naklejki korygujace.

Nastepnie

1.

2.

3.

Uruchom kociot, patrz "Uruchomienie kotta" Strona
41.

Zmien kod kotta w menu instalatora, patrz Instrukcja
dla Instalatora ,Podrecznik instalatora”.

Wykonaj regulacie CO, patrz "Kontrola i regulacja
palnika" Strona 41.

W razie potrzeby skoryguj ciSnienie réznicowe na
zaworze gazowym.

Zamknij wszystkie otwarte panele obudowy, patrz
instrukcja ML.

Modele Evo

Srednica kryzy
Propan (mm)

Srednica kryzy
Gaz ziemny. (mm)

120 kW

10,7 78

HM 120 TC Evo

A1010441-664Y8100 - C
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INSTALOWANIE

ZALECENIA DOTYCZACE PODLACZEN HYDRAULICZNYCH

A Najwazniejsze zalecenia ochrony

Jezeli kociot nie jest wyposazony w zawdr
bezpieczenstwa, nalezy zainstalowac¢ na obiegu
grzewczym instalacji atestowany cisnieniowy zawor
bezpieczenstwa, z oznaczonym cisnieniem na
tabliczce znamionowej.

Prosimy o zapoznanie sie z odpowiednimi przepisami
lokalnymi  dotyczacymi instalacji wymaganych
akcesoridow  zabezpieczajgcych w  obwodach
hydraulicznych. Prosimy o kontakt z przedstawicielem
ACV w celu uzyskania dalszych informacji.

Podczas dokrecania rur na rurociggach urzadzenia
nalezy stosowac metode kontrowania. Uzyj jednego
klucza, aby zapobiec skreceniu rury w kotle i drugiego
do dokrecenia przewoddéw rurowych. Niewtasciwe
dokrecenie potgczen rur urzadzenia moze uszkodzic¢
orurowanie lub spowodowacd wyciek.

W przypadku gdy niewielkie ilosci wody beda
czesto pobierane, w zasobniku moze wystgpic
efekt stratyfikacji. Woda znajdujaca sie w gdrnej
czesci zasobnika moze osiggnac bardzo wysoka
temperature.

Gorgca woda moze powodowad oparzenial
Temperatura cieptej wody w kotle moze byc
ustawiona do 75 °C. Jednakze, temperatura
cieptej wody w punkcie poboru musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami. Zalecana maksymalna
temperatura cieptej wody w punkcie poboru wynosi
55°C.

ACV zaleca stosowanie termostatycznego zaworu
mieszajacego z cieptej wody.

Ryzyko rozwoju bakterii oraz “Legionella
pneumophila” wystepuje, gdy nie jest utrzymywana
minimalna temperatura 60°C w zasobniku cieptej
wody i sieci dystrybucji cieptej wody.

W celu zapobiegania oparzeniom, podczas uzywania
cieptej wody (kapieli, mycia rak itp) nigdy nie zostawiaj
dzieci, oséb starszych czy niepetnosprawnych
bez opieki. Nigdy nie pozwalaj matym dzieciom
na samodzielne korzystanie z cieptej wody czy
napetniania wanny.

=

Najwazniejsze zalecenia dla prawidtowej

pracy

urzadzenia

Upewnij sie, ze cisnienie wody do napetniania
kotta wynosi minimum 0,12 MPa (1.2 bar).

Upewnij sie, ze zostat zainstalowany reduktor
ciSnienia z nastawa 0,45 MPa (4.5 bar) jesli
ci$nienie zasilania wody uzytkowej przekracza
0,6 MPa (6 bar).

Nalezy przeptukac instalacje przed podtgczeniem
urzadzenia. Patrz: instrukcja instalowania.

Nalezy zainstalowad naczynie wzbiorcze w obiegu
grzewczym dostosowane do mocy / wielkosci kotta
i rodzaju instalacji.

Zainstalowanie przeponowego naczynia
wzbiorczego na obiegu cieptej wody minimalizuje
skutki uderzen hydraulicznych i chroni przed
ciggtym otwieraniem sie zaworu bezpieczenstwa.

Zamontuj naczynie przeponowe po stronie wody
grzewczej o pojemnosci odpowiedniej dla danej
instalacji grzewczej.

Instalacja cieptej wody musi by¢é wyposazona
w grupe bezpieczeristwa zawierajaca zawdr
bezpieczeristwa (zalecana nastawa 6 bar), zawdr
zwrotny i zawor odcinajacy.

@ Uwaga ogdlna

Jezeli punkt czerpania wody znajduje sie daleko
od zbiornika, nalezy zainstalowa¢ dodatkowa
cyrkulacje cieptej wody co pozwala na szybsze
uzyskanie goracej wody przez caty czas.

Przedstawione schematy sg przyktadowe.
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INSTALOWANIE

POLACZENIA CWU

Typowa instalacja

Opis

© 0N OGAWN =

Zawor bezpieczenstwa (wbudowany)
Zawor spustowy

Uziemienie

Pobodr cw.

Termostatyczny zawdr mieszajacy

Zawor odcinajacy

Reduktor cisnienia

Zawor zwrotny

Przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.

== = = 7imna woda

Ciepta woda

Podczas instalacji rur wody uzytkowej nalezy
upewni¢ sie, ze kolanko przytaczeniowe
bojlera jest prawidtowo dokrecone przed
instalacja rur. W razie potrzeby dokrec je
ponownie.

Podczas uruchamiania i gdy system znajdzie
sie pod cisnieniem, nalezy sprawdzi¢, czy nie
ma wyciekéw wody. Dokrecic w razie potrzeby.

D= =1
)

| -
1
4

N

Q) AcV.

5<-

B

4

@ ©® ®©
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INSTALOWANIE

PODLACZENIA OBIEGU GRZEWCZEGO

Typowe podtaczenie - obieg wysoko temperaturowy

Opis

Zawor odcinajacy
Pompa c.o.

Zawor napetniania
Zawor zwrotny

Naczynie przeponowe
Zawor spustowy
Odpowietrznik (w kotle)

N A wN S

— w w— Powroét c.O.

Zawor bezpieczenstwa (dostarczane)

..........

R

Zasilanie c.o. @ Inne konfiguracje
systemu, patrz
"Konfiguracja i ustawienia
systemu" Strona 36 i
Instrukcji "Podrecznik
instalatora",

Akcesoria Opis

Termostat pokojowy

Zestaw dla ogrzewania wysoko temp. DN 25 (HM Zawiera pompe c.o. dwa zawory odcinajgce, zawor zwrotny i dwa

25/35/45 TC Evo)

termometry.

Zestaw dla ogrzewania wysoko temp. DN 32 (HM Zawiera pompe c.o. dwa zawory odcinajgce, zawor zwrotny i dwa

70 /85 /120 TC Evo)

termometry.
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INSTALOWANIE m

Typowe podtaczenie - obieg z mieszaczem

Opis [m————— A
1. Zawér odcinajacy : —~/ |
2. 3-drogowy zawdér mieszajacy === :
2. Pompa c.o. 9 :
4. Zawor bezpieczeristwa (dostarczane) |
5. Zawor napetniania - 1 2 :
6. Zawdr zwrotny 10 —ISZI—I%]— :
7. Naczynie przeponowe ? 4 I |
8. Zawdr spustowy R : :
9. Odpowietrznik (w kotle) 6 * : :
< N

% _m__l____.@. _____ -

8
T o T

Akcesoria Opis
Termostat pokojowy
Termostat przylgowy Wymagany dla ochrony ogrzewania podtogowego.
Zestaw dla ogrzewania nisko temp. DN 25 Zawiera pompe c.o. dwa zawory odcinajace, zawdr zwrotny, dwa termometry,
(HM 25 /35 /45 TC Evo) 3 - drogowy zawdr mieszajacy z wbudowanym by-passem.
Zestaw dla ogrzewania nisko temp. DN 32 Zawiera pompe c.o. dwa zawory odcinajace, zawdér zwrotny, dwa termometry
(HM 70 /85 /120 TC Evo) i 3-drogowy zawér z wbudowanym by-passem.
Serwomotor Naped dla 3-drogowego zaworu mieszajacego nisko temperaturowego obiegu.

A1010441-664Y8100 - C



m INSTALOWANIE

KONFIGURACJA | USTAWIENIA SYSTEMU

Konfiguracja podstawowa - HeatMaster 25 TC Evo: wysokotemperaturowy obieg grzewczy
sterowany termostatem pokojowym i opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej

/fﬁfﬁi'?\ SCHEMAT
™

AT T T T TTTTT T
AT TTTTTTTTTTTT TS Obieg grzewczy (grzejnikowy) sterowany jest termostatem
AT T T T T T T [ T T T T T T T I~ :
& > pokojowym zatgcz/wytacz.
ol I® W tej konfiguracji, jesli zainstalowano czujnik temperatury
O zewnetrznej, kociot dostosowuje swag prace do
m_ m_ temperatury zewnetrznej.

Pompa pracuje tak dtugo az zostanie osiagnieta
temperatura okreslona na termostacie pokojowym.

Priorytet wewnetrznego zasobnika cw. (obieg cw. kotta
niewidoczny na schemacie) jest zawsze aktywny.

ZDJECIE OPIS llos¢ ZACISKI DO PODLACZENIA**
o X6 3:4
Termostat pokojowy 1
il _—
JEBES =2 (2}
- & o
9 Czujnik temperatury zewnetrznej, 12kQ 1

X6 1&2
Kolektor na 2 obiegi :
Moc max : 70 kW, wbudowane uchwyty Scienne.

Zestaw wysokotemperaturowy :
e Zawiera: pompe, dwa zawory odcinajace, zawor 2
zwrotny i dwa termometry.

X1003do 8

By-pass :
Dla ustalenia lepszego rozktadu przeptywu. Do 1 --
zainstalowania na obiegu nisko lub wysoko temp.

*

Wiecej informacji znajduje sie w aktualnym cenniku ACV.

ok

Informacje szczegdtowe - patrz schemat elektryczny, dziat "Charakterystyka elektryczna" Strona 16,

Ustaw ACVMax Touch w nastepujacy
sposob:

Szybka konfiguracja

5

Szybka konfigu. ogrzewania

73,

Wybierz zadanie c.o.

Krzywa stata & zewnetrzna
Stata & nastawa
Modulacjia mocy 0- 10V
Modulacjia temp.0- 10V

&

o
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INSTALOWANIE o

Konfiguracja kaskady, sterowanej przez Control Unit

Regulator Control Unit stuzy do sterowania kaskada
kottéw HeatMaster TC Evo. Komunikacja odbywa sie
za pomoca modutu RMCI (opcja), do zainstalowania

w kazdym kotle kaskady.

Zainstaluj modut RMCI w ztaczu X18 i podtacz
wtyczke (z przewodem czarnym i czerwonym), W
ten sposob zostato wyprowadzone podtaczenie do

magistrali Bus w Control Unit.

@ Po wiecej danych czy
przypadku specyficznych
prosimy skontaktuj sie z przedstawicielem

ACV.

¢

1.2 3 4 5
o000 e

L
6 7 8 9 10

informacji

konfiguracji,

17)

[1]2]3]4[s[e]7]8]9[t]

[1]2]3]4]s]s]

S>> > > > > > > >

T (e @

B4 > > > > > > > > >

8[o] I'c1>T0T0T0T0T0T0T0T0T0'I

2z 22232

1314

2345678910

Modutu RMCI

1234586
X16
L

D

X18

o
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INSTALOWANIE

Aplikacje z efektem uderzenia hydraulicznego (np. myjnia samochodowa)

Gdy urzadzenie jest uzywane w systemach, w ktdrych efekt
uderzenia hydraulicznego moze byc¢ powazny ze wzgledu
na czeste i nagte otwieranie/ zamykanie zawordw (np.
myjni samochodowych itp.), w instalacji nalezy zainstalowac
urzadzenia przeciwdziatajace temu efektowi i zapobiegajace
uszkodzeniom orurowania/urzadzenia.

Efekt uderzenia hydraulicznego jest powodowany przez
fale uderzeniowe przebiegajace przez system przy nagtej
zmianie natezenia przeptywu (np. gdy zawdr zostanie nagle
zamkniety/otwarty). Powoduje to gwattowny wzrost/nagty
spadek cisnienia, co powoduje hatas, a czasami ruch w
instalacji rurowej.

Fala cisnienia wytworzona w takich okolicznosciach moze by¢
nawet trzykrotnie wieksza niz typowe cisnienie w systemie.
Moze to uszkodzi¢ orurowanie i/lub urzadzenie.

Dlatego zdecydowanie zaleca sie instalowanie w uktadzie
hydraulicznym amortyzatoréw i/lub urzadzen chronigcych
instalacje przed uderzeniami hydraulicznymi. Aby okresli¢
wiasciwe urzadzenia do zainstalowania w systemie dla typu i
rozmiaru aplikacji, skontaktuj sie z przedstawicielem ACV.

-‘
I %
| e -

IO

- K- Do i — — -

G P—

b o o o e e e e e s e s

Cold water

Hot water

Termostatyczny
zawor mieszajacy

% Zawor

— .
= Zawor zwrotny

% Naczynie przeponowe

ﬂ Pobdr c.w.u.

>kq Zawér odcinajacy

Y bezpieczenstwa

> @Y ><— Zawdr napetniania z odtaczeniem

> Reduktor ci$nienia
M~ Ttumik uderzen hydraulicznych

Zawor .
Absorber uderzen

hydraulicznych

ACV/Groupe Atlantic nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne szczegdlne, posrednie, przypadkowe lub
wynikowe szkody, jesli zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie nie sg przestrzegane podczas instalacji

urzadzenia w takich systemach.
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INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA PODCZAS URUCHOMIENIA

A . Iy R
A Najwazniejsze zalecenia ochrony

Elementyznajdujgcesie podpanelemsterowniczym
dostepne sa jedynie dla autoryzowanego
instalatora/serwisu.

Temperature wody nalezy ustawi¢ zgodnie z
potrzebami.

SprawdZ, czy zawdr napetniania instalacji woda
jest zamkniety.

Przed uruchomieniem upewnij sie, ze syfon
kondensatu jest napetniony wodg. Napetnij woda
W razie potrzeby.

Upewnij sie, ze wszystkie potaczenia sa
prawidtowo wykonane i sg szczelne.

NARZEDZIA WYMAGANE PODCZAS

URUCHOMIENIA
© 4~T.> g
V] R B
e ® ¢ O0°
\
V] V1 \

GAS

(mbar)

v

pressure /(

i

@ Uwagi ogdine

« W normalnych warunkach pracy, palnik uruchamia
sie automatycznie gdy temperatura spadnie
ponizej nastawy.

CZYNNOSCI PRZED URUCHOMIENIEM

A Najwazniejsze zalecenia ochrony
« Sprawdz szczelnosc¢ potgczen kominowych.
> Najwazniejsze zalecenia dla prawidiowej
pracy urzadzenia

« Sprawdz szczelnosé potaczen
hydraulicznych.

A1010441-664Y8100 - C
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m URUCHOMIENIE

NAPELNIANIE
Najpierw nalezy napetnic¢ obieg cieptej wody (pod ci$nieniem), a nastepnie obieg centralnego
ogrzewania.
. 2
Warunki N

. Odtaczyc zasilanie energig elektryczna

Napetnianie obiegu cieptej wody

1. Otwdrz zawory odcinajgce (1) i kurek w punkcie
poboru (2).

| I

?
X.d
¥
i

2. Gdy przeptyw wody ustabilizuje sie i powietrze zo-
stanie usuniete z instalacji, zamknij kurek poboru

[
[
[
wody (2). :
3. SprawdZ wszystkie potgczenia czy nie ma prze- r‘?i ! :
ciekow. Y :___ ___:
I [
i ‘
! =
T T
— — — — Zimnawoda
Ciepta woda

Napetnianie obiegu centralnego
ogrzewania _“
.
1. Zdejmij przednig blache obudowy |
(zgodnie z procedura opisana w instrukcji). [
2. Otwodrz zawory odcinajace (1). - :
3. Upewnij sie, ze zawdr spustowy (3) jest |
zamkniety. 1 |
4. Otworz zawdr napetniania (2). > :
5. Po odpowietrzeniu uktadu, doprowadz v 2 I
cis$nienie statyczne do wartosci w zakresie :' i Tl ==l I
0,15- 0,2 MPa (1,5 - 2 bar). 1 [
6. Zamknij zawor napetniania (2) ! _:
Nastepnie 3X 1

" Sprawdz czynie wysiepuja przeciekl e T

@ Zawodr spustowy znajduje sie pod spodem
i aby uzyska¢ do niego dostep, nalezy
zdjac przednia pokrywe podstawy.
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URUCHOMIENIE

Q) AcV.

URUCHOMIENIE KOTLA

Warunki

. Wszystkie podtaczenia wykonane prawidtowo

- Wykonana konwersja gazu - jesli konieczna

- Syfon kondensatu napetniony woda

- Urzadzenie podtaczone do zasilania energia elektryczna
. Otwarty doptyw gazu

- Obiegi cieptej wody i centralnego ogrzewania napetnione

Procedura

=

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy
upewnic sie, ze obieg pierwotny jest peten
wody i ma minimalne zalecane cisnienie,
nawet jesli nie jest zainstalowany zaden
obieg grzewczy. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia moze spowodowad uszkodzenie
urzadzenia.

1. Sprawdz czy nie ma przecieku gazu.
2. Wiacz kociot za pomoca wtacznika gtdwnego ((I)).

3. Jesli zainstalowano termostat pokojowy,
temperature aby wywotac zadanie grzania.

4. Sprawdz cisnienie gazu i poczekaj kilka minut aby kociot
sie rozgrzat.

5. Sprawdz i wyreguluj palnik zgodnie z lokalnymi przepisami,
patrz "Przewodnik po nastawach kotta" Strona 8
i instrukcja ,Podrecznik instalatora”.

6. Po 5 minutach pracy, odpowietrz obieg grzewczy i
doprowad? do cisnienia 0,15 MPa (1,5 bar).

7. Ponownie odpowietrz obieg centralnego ogrzewania i
dopetnij go woda jesli to konieczne.

8. Upewnij sie, ze obieg jest wtasciwie zrownowazony, a
jesli jest taka koniecznosé, ustaw zawory tak by zapobiec
zbyt szybkiemu lub wolnemu przeptywowi w niektérych
obiegach czy grzejnikach.

podnies

Nastepnie

1. Zamknij zawdr napetniania uktadu.

2. SprawdZ czy nie ma przeciekow.

3. Sprawdz czy przeptyw w urzadzeniu jest wystarczajacy: :
- Uruchom kociot z mocg maksymalna

Kiedy temperatura sie ustabilizuje, odczytaj temperatury
zasilania i powrotu

. SprawdZ czy réznica miedzy temperaturg zasilania a
powrotu jest réwna lub mniejsza niz 20K

. Jesli Delta T jest wyzsza od 20K, sprawdzZ czy zawory
odcinajace / przy grzejnikowe w obiegu grzewczym sa
otwarte.

KONTROLA | REGULACJA PALNIKA

= Przy pracy palnika z moca maksymalna,
zawartosc¢ CO2 musi sie znajdowac w zakresie
podanym w instrukcji (patrz "Charakterystyka
spalania" Strona 15).

Warunki

Zdjety panel przedni i panel gérny. Zobacz Instrukcje ML.
- Kociot pracuje

Procedura

1. SprawdZ w sterowniku ACVMax czy nastawy parametrow
spetniajg  wymogi uzytkownika (patrz "Przewodnik
po nastawach kotta" Strona 8), ai zmieri jesli to
konieczne.

2. Ustaw kociot z mocg maksymalna (Patrz Instrukcja dla
instalatora ,Podrecznik instalatora”).

3. SprawdZ za pomoca manometru, czy dynamiczne
cisnienie gazu na zaworze gazowym wynosi przynajmniej
18 mbar (dla gazu ziemnego).

4. Poczekaj az temperatura w kotle osiggnie wartosc
przynajmniej 60°C.

5. Dokonaj pomiaru spalania przez umieszczenie sondy
analizatora spalin w otworze do pomiaru spalin w
adapterze kominowym i poréwnaj wartosci CO i CO2
wyswietlone na analizatorze z danymi podanymi w tabeli
"Charakterystyka spalania" Strona 15.

6. Jesli wartosc CO, rozni sie o wigcej niz 0,3% (HM 25 do
85 TC Evo) lub 0,2% (HM 120 TC Evo), dokonaj korekty wg
ponizszej procedury.

7. Nastepnie ustaw kociot na moc minimalna (Patrz
"Podrecznik instalatora"), Pozwdl na ustabilizowanie sie
pracy kotta w ciggu kilku minut.

8. Zmierzy¢ spalanie palnika i poréwnac¢ wysSwietlane
wartosci CO i CO2 z wartosciami podanymi w tabeli
"Charakterystyka spalania" Strona 15.

9. Jesli wartos¢ CO, rozni sie o wiecej niz 0,3% (HM 25 do
85 TC Evo) lub 0,2% (HM 120 TC Evo), skontaktuj sie z
serwisem ACV.

Procedura nastawy CO,

Aby dokonac nastawy CO,, przekrec srube przepustnicy (1) powoli :
HM 25 do 85 TC Evo:
w lewo (przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara) aby
zwigkszy¢ CO.,,
« W prawo (zgodnie z ruchem wskazéwek zegara) aby
zmniejszy¢ CO.,,
HM 120 TC Evo:
. W prawo (zgodnie z ruchem wskazéwek zegara) aby
zwigkszy¢ CO,.
« W lewo (przeciwnie do ruchu wskazowek zegara) aby
zmniejszyc CO,,.

HeatMaster® 25 -35-45-70 -85 TC Evo HeatMaster® 120 TC Evo

Nastepnie

Ponownie zainstaluj wszystkie usuniete panele obudowy.
Zobacz instrukcje ML

A1010441-664Y8100 - C
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SERWISOWANIE

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA PODCZAS
SERWISOWANIA

/\\
A Najwazniejsze

zalecenia dla bezpieczenstwa

elektrycznego

Wytacz kociot za pomoca wytacznika gtéwnego
ON/OFF ustawiajac go w pozycje OFF.

Przed przystgpieniem do prac serwisowych, odtacz
urzadzenie od =zasilania energig elektryczng,
chyba ze jest wymagana do dokonania nastaw i
pomiaréw koniecznych podczas serwisowania.

A\ Najwazniejsze zalecenia ochrony

Woda wyptywajgca moze byé goraca i moze
powodowac oparzenia.

Nie nalezy uzywac¢ rozpuszczalnikéw do
czyszczenia jakichkolwiek elementéw palnika.
Podzespoty moglyby zosta¢ uszkodzone,
powodujagc  negatywne lub niebezpieczne
dziatanie.

Sprawdz szczelnos¢ potgczen kominowych.

WARTOSCI SILY PRZYKRECANIA

p> Najwazniejsze zalecenia dla prawidiowej
urzadzenia

Moment sity (Nm)
Opis Min. Max
Nakretki ptyty kotnierzowej palnika 5 6
Sruby elektrody 3 3,5
Sruby dyszy Venturiego 3,5 4
Sruby zaworu gazowego 3,5 4

pracy

Zaleca sie wykonanie przegladu serwisowego
kotta minimum raz w roku lub po przepracowaniu
1,500 godzin. Czestsze serwisowanie zalezy od
warunkéw eksploatacji kotta. PoradzZ sie swojego
instalatora.

Serwis kotfa i palnika moze by¢ wykonany jedynie
przez wykwalifikowany personel a cze$cizamienne
moga by¢ wymienione jedynie na oryginalne.
Upewnij sie, ze zatozytes nowe uszczelki przed
ponownym montazem elementéw.

Aby zapewni¢ maksymalng wydajnos¢ i
niezawodno$¢ urzadzenia, zaleca sie by
uzytkownik koricowy przeprowadzat okresowe
kontrole wymienione w dziale ,Instrukcji”-
Bezpieczenstwo

Sprawdz szczelnosc¢ potgczen hydraulicznych.

Upewnij sie, ze dokrecasz sruby zgodnie z
odpowiednig sita. Patrz tabela ponizej

A1010441-664Y8100 - C



SERWISOWANIE m

NARZEDZIA WYMAGANE PODCZAS WYLACZENIE KOTLA DLA CELOW
SERWISOWANIA SERWISOWANIA

1. Wytacz kociot za pomoca wytacznika gtownego

® C}\ f ON/OFF, i odtagcz go od zasilania energia
8 — elektryczna.
71 & 71 \ 2. Zamknij doptyw gazu do kotta zaworem
odcinajgcym.
e ® ’x (/)]

GAS

(mbar)

V1

pressure /(

m

CZYNNOSCI OKRESOWEJ KONTROLI KOTLA

Czestotliwoscé

Czynnosci Inspekcja  1rok 2 lata
okresowa
Uzytkownik Serwis

1.

10.

Sprawdzenie czy cisnienie wody wynosi min. 0,1 MPa (1 bar), gdy urzadzenie

jest "zimne", Dopetnij instalacje woda jesli to konieczne. W przypadku X X
koniecznosci czestego dopetniania instalacji, skontaktuj sie ze swoim

instalatorem.

SprawdZ czy nie ma wody na podtodze z przodu kotta. Jesli jest, zadzwon X X
PO swojego instalatora.

SprawdZ czy na wyswietlaczu pojawit sie btad. Jesli tak, skontaktuj sie ze X X
swoim instalatorem.

Sprawdz czy wszystkie potaczenia (gazowe, hydrauliczne i elektryczne) sa X
prawidtowe.

Sprawdz wylot spalin: prawidtowosc podtaczen, brak przeciekdéw, droznosé. X
Sprawd? ptyte kotnierzowa palnika i obszar wokdét komory spalania czy nie X
sg uszkodzone.

SprawdZ parametry spalania (CO i CO2), patrz "Kontrola i regulacja palnika" X
Strona 41,

SprawdZ wizualnie korpus urzadzenia: wystepowanie korozji, osaddw,

uszkodzen. Dokonaj wszystkich wymaganych czynnosci dotyczacych X

Czyszczenia, wymian, napraw.

Sprawdz elektrode, patrz "Wyjecie, sprawdzenie i ponowne instalowanie X
elektrody" Strona 45,

Usun palnik i wyczysé wymiennik, patrz "Demontaz i ponowne instalowanie

palnika - HM 25 do 85 TC Evo" Strona 46 |lub "Demontaz i ponowne X
instalowanie palnika - HM 120 TC Evo" Strona 47i "Czyszczenie
wymiennika" Strona 48,

Sprawdz czy separator i syfon kondensatu nie jest zatkany. Jesli jest, wyjmij X
go, wyczysc i zatdz, patrz "Przygotowanie kotta" Strona 27,

Jesli zainstalowano system neutralizacji kondensatu, sprawdz go i wyczysc. X X

A1010441-664Y8100 - C
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m SERWISOWANIE

OPROZNIANIE KOTLA

Przed opréznieniem zasobnika cieptejwody, opréznijobieg centralnego ogrzewanialub doprowadz
do cisnienia 0 bar.

Woda wyptywajaca moze by¢ goraca i moze powodowac oparzenia. Uwazaj podczas oprézniania.

Warunki

+  Kociot wytaczony

« Zasilanie energig elektryczng odciete
+ Doptyw gazu zamkniety

Procedura oprézniania obiegu c.o.

1. Zamknij zawory odcinajace (1).

2. Podtacz do zaworu spustowego (2) waz spustowy.

3. Otworz zawdr spustowy (2) aby oprézni¢ przestrzen
grzewcza.

4. Zamknij zawor spustowy (2) i odpowietrznik po
oproéznieniu kotta z wody.

pr——

— — — Zimnawoda ZX

e T

Ciepta woda

@ Zawor spustowy znajduje sie pod spodem i aby
uzyskac do niego dostep, nalezy zdja¢ przednia
pokrywe podstawy. Wiecej informacji na ten
temat znajdq Panstwo w rozdziale "Przygotowanie
kotta" Strona 27.

Procedura oprdzniania obiegu c.w.

Przed opréznianiem zasobnika c.w. upewnij sig,

ze ci$nienie w obiegu c.o. jest zerowe. ﬂi

1. Otworz punkt poboru c.w. (3) na ok. 60 min. dla do

schtodzenia zasobnika.
2. Zamknij zawér odcinajacy (1). : ‘
3. Podtacz do zawér spustowy (2) do kratki Sciekowej. 1
4, Otwérz zawor spustowy (2) i opréznij zasobnik c.w. : !
5. Otwérz punkt poboru cw. (3) aby przyspieszy¢ 1 :
proces oprézniania. Otwoérz najwyzej potozony punkt =g =k o == d = 4
poboru c.w.. -

6. Zamknij zawér spustowy (2) i punkt poboru c.w. (3)
gdy zasobnik c.w. kotta bedzie pusty.

1
%2
Wiqs///////////?//m,
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SERWISOWANIE

Q) AcV.

WYJECIE, SPRAWDZENIE | PONOWNE
INSTALOWANIE ELEKTRODY

Wyjmij i sprawdz elektrody w przypadku
problemdéw z zaptonem.

Warunki

Kociot wytaczony.

Zasilanie energia elektryczna odtgczone
Zamkniety doptyw gazu

Przedni i boczne(y) panele obudowy zdjety, patrz
instrukcja ML.

Procedura wyjecia

1.
2.

3.

Odtacz wtyczke uziemiajaca od elektrody.
Odtacz przewdd zaptonowy elektrody od
elektrody lub od skrzynki elektrycznej.

Wykrec dwie sruby mocujgce (1) i pozostaw je do
dalszego montazu.

Wyjmij elektrode (2) i uszczelke (3).

SprawdZ prawidtowa pozycje koncowek
elektrody i czy ich odlegtos¢ jest zgodna z
ponizszym rysunkiem.

Jesli elektroda  jest uszkodzona lub
wyeksploatowana, nalezy wymienic ja na nowa.

Procedura zaktadania

Zatdz nowa uszczelke (3).

2. Zamocuj elektrode (2) za pomoca dwdch srub (1),

przykrec je zgodnie z. "Wartosci sity przykrecania"
Strona 42.

Nastepnie

Podtacz ponownie przewdd uziemienia do
elektrody.

Podtaczy¢ ponownie przewdd zaptonowy do
elektrody lub do skrzynki elektrycznej.

HeatMaster® 70 - 85 TC Evo

HeatMaster® 120 TC Evo

A1010441-664Y8100 - C
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SERWISOWANIE

DEMONTAZ | PONOWNE INSTALOWANIE
PALNIKA - HM 25 DO 85 TC EVO

Warunki

Kociot wytaczony.

Zasilanie energia elektryczna odtgczone

Zamkniety doptyw gazu

Przedni i boczne(y) panele obudowy zdjete (patrz
instrukcja ML).

Elektrodazdemontowana (zgodnie z"Wyjecie, sprawdzenie
i ponowne instalowanie elektrody" Strona 45) .

Removal Procedura

1.

W

o o

Roztgcz wszystkie wtyczki od zespotu wentylatora
(1) i zaworu gazowego (2) i przewodu uziemienia.
Odtacz kolanko wlotu powietrza (3).

Odtacz podtaczenie gazu (1).

Za pomoca klucza nasadowego 10 mm odkrec
ptyte palnika (8).

Podnies zespdt palnika i wyciggnij go z wymiennika.
Jesli to konieczne, wyczys¢ wymiennik, patrz
"Czyszczenie wymiennika" Strona 48.

Zdejmij, sprawdz i zatdz ponownie elektrody,
patrz "Wyjecie, sprawdzenie i ponowne instalowanie
elektrody" Strona 45.

Procedura montazu

1.

N

w

mJ )

Zainstaluj ponownie zespdt palnika wraz z
izolacja do wymiennika.
Zamontuj sruby mocujace ostone palnika (8) i
przymocuj je na krzyz w zgodnie z wymaganym
momentem dokrecenia (patrz "Wartosci sity
przykrecania" Strona 42).

Zatdz podtaczenie gazu (1).

;
)
‘i

[-

o

HeatMaster® 25-35-45 TC Evo

Podczas podtaczania wlotu powietrza, upewnij
sie, ze zawodr (4) jest prawidtowo umiejscowiony
na koncu kolanka (3).

4. Podtacz ponownie kolanko wlotu powietrza (3).

5. Podtacz wtyczki do zaworu gazowego (2) i
wentylatora (1), i wszystkie przewody uziemiajace.

Nastepnie

1. Zainstaluj elektrode w palniku zgodnie z
procedurg opisang w dziale , Patrz "Wyjecie,
sprawdzenie i ponowne instalowanie elektrody"
Strona 45.

Wykaz elementow

—_

Podtaczenie gazowe

Zawdr gazowy

Kolano(-a) wlotu powietrza

Klapa zwrotna wlotu powietrza

Venturi

Rura palnika

Izolacja palnika

Gtowica palnika

© W N0~ W IN

Izolacja gtowicy palnika
Elektroda.

=
©

—_
jury

Zespdt wentylatora

o

~ o

HeatMaster® 70-85 TC Evo
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SERWISOWANIE

Q) AcV.

DEMONTAZ | PONOWNE INSTALOWANIE
PALNIKA - HM 120 TC EVO

Warunki

Kociot wytaczony.

Zasilanie energia elektryczna odtgczone

Zamkniety doptyw gazu

Przedni i bocznely) panele obudowy zdjete (patrz
Instrukcja ML).

Elektroda zdemontowana (zgodnie z "Wyjecie,
sprawdzenie i ponowne instalowanie elektrody" Strona
45) .

Procedura demontazu

1.

2.

Odtacz wszystkie wtyczki od zespotu wentylatora
(11) oraz zawdr gazowy (2) i przewdd uziemiajacy.
Zwolnij zacisk i wyjmij przewdd wlotu powietrza z
kolanka (3).

Odtacz kolanka wilotu powietrza (3) od zwezki
Venturiego ().

Odtacz kotnierz przytacza gazu (1) od zaworu
gazowedo (2) odkrecajgc cztery sruby. Zachowaj
sprzet do ponownej instalacji.

Wyjmij O-ring.

Za pomoca klucza nasadowego odkre¢ pokrywe
palnika i zachowaj sruby do ponownej instalaciji.
Podnies zespdt palnika i wyciaggnij go z wymiennika
Z jego izolacja.

W razie potrzeby wyczys¢ wymiennik, patrz
"Czyszczenie wymiennika" Strona 48.

Jesli nie usunieto wczesniej, wyjmij, sprawd?Z i

zainstaluj ponownie elektrody, patrz "Wyjecie,
sprawdzenie i ponowne instalowanie elektrody"
Strona 45.

b
s -

a

[ 4 pumN

Procedura instalacji

1.

Zainstaluj ponownie zespdt palnika wraz z
izolacjg do wymiennika.

Zamontuj Sruby mocujace pokrywe palnika (8)
i przymocuj je na krzyz zgodnie z wymaganym
momentem dokrecenia (patrz "Wartosci sity
przykrecania" Strona 42).

Zamontuj nowy O-ring na przytaczu gazu (1).

Podtacz ponownie kotnierz przytacza gazu (1) do
zaworu gazowego (2) za pomoca czterech srub
mocujacych.

Podczas podtaczania wlotu powietrza, upewnij
sie, ze zawdér (4) byt prawidtowo umieszczony
pomiedzy kolankami (3).

Ponownie podtacz kolanka wlotu powietrza (3).

Zatoz przewdd wilotu powietrza na kolanko (3) i
zabezpiecz zaciskiem.

Podtacz wtyczki do zaworu gazowego (2) i
zespotu wentylatora (1) i wszelkie odtaczone
uziemienie.

Nastepnie

1.

Zainstaluj elektrode, patrz "Wyijecie, sprawdzenie
i ponowne instalowanie elektrody" Strona 45.

F

HeatMaster® 120 TC Evo
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SERWISOWANIE

CZYSZCZENIE WYMIENNIKA

Warunki

Kociot wytaczony.

Zasilanie energig elektryczna odtgczone
Zamkniety doptyw gazu

Palnik wyjety zgodnie z procedurg podang w
dziale "Demontaz i ponowne instalowanie palnika -
HM 25 do 85 TC Evo" Strona 46,, lub "Demontaz

i ponowne instalowanie palnika - HM 120 TC Evo"
Strona 47

Przedni i boczne(y) panele obudowy zdjete (patrz
Instrukcja ML.

Procedura

1.

Wyczysc¢ komore spalania (za pomoca szczotki i
odkurzacza).

Nie uzywaj szczotki ze stali weglowej.

Wilej kilka litrdw wody do komory spalania aby
sptukac wszelkie pozostatosci po spalaniu w
kanatach spalinowych.

Wyjmij i wyczys¢ syfon kondensatu.
"Przygotowanie kotta" Strona 27.

Patrz

Nastepnie

1.

Zatéz palnik zgodnie z procedurg ,Demontaz
i ponowne instalowanie palnika "Demontaz i
ponowne instalowanie palnika - HM 25 do 85 TC
Evo" Strona 46, lub  "Demontaz i ponowne
instalowanie palnika - HM 120 TC Evo" Strona 47.

Uruchom  kociot zgodnie z  procedura
"Uruchomienie po serwisowaniu" Strona 48.

URUCHOMIENIE PO SERWISOWANIU

Warunki

Wszystkie zdejmowane elementy ponownie
zainstalowane

Wszystkie podtaczenia wykonane prawidtowo
Podtaczenie zasilania energii elektrycznej.
Otwarty doptyw gazu

Obiegi cieptej wody i centralnego ogrzewania
napetnione

Procedura

1.

Upewnij sie, ze nie ma przecieku gazu i spalin na
potaczeniach.

Witacz urzadzenie za
gtownego ON/OFF.

Po uruchomieniu palnika sprawdZ szczelnosc
komory spalania (wydostawanie sie spalin)
wokot palnika i szczelnosc potaczen gazowych.
Sprawd?z cisnienie gazuiregulacje CO2 zgodnie
Z "Kontrola i regulacja palnika" Strona 41.

pomocg witacznika
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Kody

E 01

E 02

E 03

E 05

E 07

E 08

E 09

E 12

E13

E15

E 16

E17

E18

E19

E21

E 25

E 30

E 31

E 32

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Opis awarii

Brak zaptonu: Palnik nie uruchomit sie po 5
prébach zaptonu.

Btedny ptomien: Ptomien przed zaptonem.

Wysoka temp. kotta : Temperatura urzadze-
nia przekracza 105°C

Predkos¢ wentylatora: Btedna predkosc
wentylatora lub sygnat o predkosci jest
niewtasciwie odczytany przez sterownik
ACVMAX.

Wysoka temp. spalin: Temperatura spalin
przekracza dopuszczalny poziom.

Btad ptomienia: Brak ptomienia

Btad zaworu gazowego: Btad zaworu gazo-
wego

Btad wewnetrzny sterownika ACVMAX

Zbyt wiele préb resetowania: Liczba rese-
tow jest ograniczona do 5 préb w czasie 15
minut

Btad czujnika: Btad odczytu temperatury z
czujnika

Awaria czujnika zasilania: Temperatura
czujnika zasilania nie zmienia sie.

Awaria czujnika powrotu: Temperatura czuj-
nika powrotu nie zmienia sie.

Awaria czujnika: gwattowna zmiana tempe-
ratury czujnikdw zasilania lub powrotu.

Awaria ptomienia: Awaria ptomienia pod-
czas uruchomienia.

Btad wewnetrzny: A / D conversion error.

Btad wewnetrzny: CRC check error.

Zwarcie czujnika zasilania: Zwarcie w ob-
wodzie czujnika temperatury zasilania

Przerwa w czujniku zasilania: Przerwa w
obwodzie czujnika temperatury zasilania

Zwarcie czujnika c.w. : Zwarcie w obwodzie
czujnika temperatury cieptej wody

Rozwigzanie

1. Sprawdz zasilanie urzadzenia gazem.

2.Sprawdz podiaczenie przewodu zaptonowego w sterowniku.

3 Sprawdz elektrode czy nie jest uszkodzona i jej odlegtos¢ od
gtowicy palnika.

4 Sprawdz zawor gazowy i podtaczenia elektryczne do zaworu
gazowego.

1. SprawdzZ podtaczenie uziemienia.
2.Sprawdz elektrode czy nie jest zanieczyszczona.

Sprawdz co mogto wywotac wysoka temperature i zadziatanie
ogranicznika temperatury.

1. Sprawdz przeptyw wody w instalacji (zawory przyjrzejnikowe).

2. SprawdZ pompe i podtaczenia elektryczne pompy.

1. Sprawdz wentylator i okablowanie.

2.W normalnych warunkach jesli predkos¢ wentylatora rézni sie o
1000 rpm od nastawy, zostanie wyswietlony btad (po 60 sekun-
dach podczas pracy, po 30 sek przy uruchomieniu).

3.Wyjatek gdy aktualna predkosc wentylatora >3000 rpm przy
mocy maksymalnej.

1. Wymiennik ciepta moze wymagac czyszczenia.

2.Urzadzenie uruchomi sie automatycznie gdy temperatura po-
wrdéci do normy.

1. Wytacz urzadzenie.

2.Sprawdz i wyczysc elektrode.

3.Sprawdz przewody zasilania i uziemienia czy sa prawidtowo
podtaczone.

1. SprawdZ zawor gazowy i okablowanie.

2.Jesli problem nadal sie pojawia, wymien “ACVMAX”

1. Wytacz i wiacz urzadzenie aby powrdcito do normalnej pracy.

2.Jesli problem nadal sie pojawia, wymieri “ACVMAX”

1. Wytacz i wiacz urzadzenie aby powrdcito do normalnej pracy.
2.Jesli problem nadal sie pojawia, wymiert “ACVMAX”

Sprawdz czujniki temperatury zasilania i powrotu i ich okablowa-

nie.

1. Sprawdz czujnik temperatury zasilania i okablowanie czy nie
ma zwarcia czy innych uszkodzen.

2 Sprawdz przeptyw wody i jej zrdwnowazenie w uktadzie, po-
niewaz temperatura zasilania c.o. nie zmienia sie.

1. Sprawd? czujnik temperatury powrotu i jego umiejscowienie,
sprawdZ okablowanie czy nie ma zwarcia lub innych uszko-
dzen.

2.Sprawdz przeptyw wody jej zrdwnowazenie w uktadzie, ponie-
waz temperatura powrotu c.0. nie zmienia sie.

3.Awaria moze wystapi¢ przy matej mocy przy zasilaniu duzego
zbiornika.

Sprawdz czujniki temperatury zasilania i powrotu i ich okablowa-
nie.

Utrata ptomienia po uruchomieniu urzadzenia.

1. Sprawdz uktad kominowy czy jest drozny, dokonaj korekty
ustawien urzadzenia.

2.SprawdZ zaptonowa/jonizacyjna elektrode, czystosé, przerwe
pomiedzy elektrodami i odlegtos¢ od palnika.

Wytacz i wigcz urzadzenie, nacisnij OK aby kociot powrdcit do
normalnej pracy. Jesli btad nadal wystepuje, wymien sterownik
ACVMax.

Wytacz i wigcz urzadzenie aby powrdcito do normalnej pracy.

1. Sprawdz czujnik temperatury zasilania i jego okablowanie
2.Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

3.Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

1. Sprawdz czujnik temperatury zasilania i jego okablowanie.
2.Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

3.Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

1. Sprawdz czujnik temperatury cieptej wody i jego okablowanie.
2.Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

3.Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Opis awarii

Przerwa w czujniku c.w.: Przerwa w obwo-
dzie czujnika temperatury cieptej wody

Niskie napiecie: Zbyt niska wartos¢ napie-
cia zasilania energia elektryczng

Niski poziom wody: Poziom wody spadt
ponizej 0,07 MPa (0,7 bar).

Zwarcie czujnika powrotu: Zwarcie w ob-
wodzie czujnika temperatury powrotu

Przerwa w czujniku powrotu: Przerwa w
obwodzie czujnika temperatury powrotu.

Zwarcie czujnika temp. spalin: Zwarcie w
obwodzie czujnika temperatury spalin.

Przerwa w czujniku temp. spalin: Przerwa w
obwodzie czujnika temperatury powrotu.

Btad czujnika cisnienia wody: Uszkodzony
lub odtgczony czujnik ciSnienia wody

Otwarte styki presostatu ci$nienia gazu

Przerwa w obwodzie termostatu graniczne-
go: Rozwarty obwdd ogranicznika tempera-
tury

Zbyt wysoka temp. obiegu z mieszaczem

Zwarcie czujnika temp. obiegu z miesza-
czem

Przerwa w obwodzie czujnika temp. obiegu
Z mieszaczem

Powrét > Zasilanie: Temperatura powrotu
jest wyzsza niz temperatura zasilania.

Btad czujnika: Temperatury zasilania i po-
wrotu nie sg réwne.

Blokada ochrony Delta T - Delta T zbyt
wysoka

Zablokowania Delta T

Ostrzezenie pracy pompy - Pompa urzadze-
nia pracuje na granicy wydajnosci.

Awaria pompy: Awaria pompy

Przerwa w obwodzie termostatu graniczne-
go: Rozwarty obwdd zewnetrznego ogra-
nicznika.

Blokada Pompy: Pompa prébuje sie zrestar-
towac.

Rozwiagzanie

1. Sprawdz czujnik temperatury cieptej wody i jego okablowanie.
2.Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie
3.Po naprawie uruchom urzgdzenie ponownie.

Urzadzenie zresetuje sie automatycznie po osiggnieciu odpo-
wiedniego zasilania.

1. Podnies cisnienie wody do prawidtowych wartosci.

2.Urzadzenie automatycznie wraca do normalnej pracy po osia-
gnieciu prawidtowego ci$nienia wody.

1. Sprawd?z czujnik temperatury powrotu i jego okablowanie.

2.Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

3.Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

1. Sprawdz czujnik temperatury powrotu i jego okablowanie.

2.Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

3.Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

1. Sprawd?z czujnik temperatury spalin i jego okablowanie.

2.Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

3.Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

1. Sprawdz czujnik temperatury spalin i jego okablowanie.

2.Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

3.Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

1. Sprawdz czujnik cis$nienia wody i jego okablowanie.

2.Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

3.Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

1. Sprawdz cisnienie statyczne i dynamiczne gazu.

2.Sprawdz warunki, ktére spowodowaty otwarcie stykéw preso-
statu gazu.

3.Urzadzenie automatycznie powréci do normalnej pracy gdy
styki termostatu sie zamkna.

1. Sprawdz warunki, ktére spowodowaty otwarcie termostatu.

2.Urzadzenie automatycznie wykona RESET gdy obwdd zostanie
zamkniety

Sprawdz prawidtowos¢ dziatania zaworu mieszajacego.

1 SprawdZ czujnik temp. obiegu z mieszaczem i jego okablowa-

nie.

2.Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

3.Po naprawie uruchom urzgdzenie ponownie.

1 Sprawdz czujnik temp. obiegu z mieszaczem i jego okablowa-

nie.

2.Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

3.Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

Wystepuje gdy instalacja c.o. jest zimna a wymiennik c.w. ciepty;

gdy w trybie c.o. wystepuje zapotrzebowanie na c.w. - powrét

chwilowo bedzie wyzszy niz zasilanie c.o.; jesli przeptyw w urza-

dzeniu jest zbyt maty - sprawdz podtaczenia.

1. Sprawdz przeptyw wody w urzadzeniu.

2.Poczekaj kilka minut na wyréwnanie temperatury, urzadzenie
automatycznie wykona RESET gdy temperatury sie zrdwnaja.

3.Jesli urzadzenie nie wykona RESETU, sprawdZ czujniki i ich
okablowanie. Jesli to konieczne, wymien je.

1. SprawdzZ przeptyw w instalacji.

2. SprawdZ czy pompa nie jest zanieczyszczona oraz inne mozli-
wosci zablokowania. Wymien ja jesli to konieczne.

1. Sprawdz przeptyw w instalacji.

2. SprawdZ czy pompa nie jest zanieczyszczona oraz inne mozli-
wosci zablokowania. Wymien jg jesli to konieczne.

Pompa pracuje na granicy wydajnosci.

1. Sprawdz czy nie jest zanieczyszczona oraz inne mozliwosci
zablokowania.

2. Wymien ja jesli to konieczne.

Awaria pompy, sprawdZ prawidtowos¢ podtgczenia, wymien jesli
to konieczne.

1. Sprawdz warunki, ktére spowodowaty rozwarcie obwodu a
nastepne uruchom urzadzenie ponownie.

2.Urzadzenie wymaga resetu do ponownego uruchomienia.

SprawdZ czy nie jest zanieczyszczona oraz inne mozliwosci za-
blokowania. Wymien ja jesli to konieczne.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Opis awarii

Nieprawidfowa nastawa: nastawa parame-
tru poza zakresem.

Btad zgodnosci wersji oprogramowania:

Sterownik i wyswietlacz sa niekompatybilne.

Zwarcie w obwodzie czujnika: Zwarcie w
obwodzie czujnika temperatury systemu

Przerwa w obwodzie czujnika: Przerwa w
obwodzie czujnika temperatury systemu.

Zwarcie czujnika temp. zewn: Zwarcie w
obwodzie czujnika temperatury zewnetrz-
nej.

Btad wewnetrzny: Btad pamieci wyswietla-
cza

Btad czujnika zasilania: Btad czujnika tem-
peratury zasilania.

Przerwa czujnika temp. zewn.: Przerwa w
obwodzie czujnika temperatury zewnetrz-
nej.

Btad kaskady: Zmieniona konfiguracja
kaskady.

Btad BUS kaskady: Utracona komunikacja z
innymi urzadzeniami w kaskadzie.

Btad sterownika BUS: Utracona komuni-
kacja miedzy wyswietlaczem urzadzenia a
sterownikiem.

Rozwigzanie

1. Sprawdz nastawy c.o. i c.w. czy sg prawidtowe.
2.Urzadzenie uruchomi sie ponownie gdy nastawy beda prawi-
dtowe.

Jeden lub kilka komponentéw sg niekompatybilne. Wymien nie-
zgodne elementy.

1. SprawdZ czujnik temperatury systemu i jego okablowanie.
2.Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie
3.Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

1. Sprawdz czujnik temperatury systemu i jego okablowanie.
2.Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie
3.Po naprawie uruchom urzgdzenie ponownie.

1. Sprawdz czujnik temperatury zewnetrznej i jego okablowanie
2.Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie
3.Po naprawie uruchom urzgdzenie ponownie.

Wytacz i wigcz urzadzenie aby powrdcito do normalnej pracy.

1. SprawdzZ okablowanie miedzy wyswietlaczem a sterownikiem.

2.Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie
3.Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

1. Sprawdz czujnik temperatury zewnetrznej i jego okablowanie.

2.Jesli to konieczne, wymien czujnik lub jego okablowanie

3.Po naprawie uruchom urzadzenie ponownie.

1. Wykonaj test autodiagnozy jesli zamiana byta zamierzona lub
sprawdz okablowanie miedzy kottami.

2.Urzadzenie uruchomi sie automatycznie ponownie po napra-
wie.

1. Sprawdz okablowanie miedzy urzadzeniami.

2.Urzadzenie uruchomi sie automatycznie ponownie po napra-
wie.

1. Sprawdz okablowanie miedzy komponentami.

2.Urzadzenie uruchomi sie automatycznie ponownie po napra-
wie.
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Fragile - Breekbaar - Zerbrechlich - Fragil - Fragile - Ostroznie - Xpynkoe!

Keep dry - Maintenir au sec - Droog bewaren - Trocken aufbewahren - Manténgase seco - Tenere al riparo da
acqua e umidita - Chronic przed wilgocia - XpaHuTb B CyXxOM MecTe

Keep standing up - Maintenir en position verticale - Rechtop bewaren - Aufrecht stehen lassen - Manténgase de
pie - Mantenere in posizione verticale - Utrzymywac w pozycji stojacej - Pacnonaratb CTpOro BepT1MkanbHO

—
—

Sog)

Danger of tipping over - Risque de basculement - Omval gevaar - Kippgefahr - Riesgo de vuelco - Pericolo di
ribaltamento - Niebezpieczenstwo przewrdcenia - He onpoknapiBatb

F

Hand truck or pallet truck required for transport - Utiliser un diable ou un transpalettes pour le transport - Steek-
wagen of palletwagen gewenst voor transport - Sackkarre oder Palettenhubwagen fir Transport erforderlich
/I/[ - Use carretilla de mano o transpalet para el transporte - Carico pesante, utilizzare carrello a mano o transpal-
0 let per la movimentazione - Wozek reczny lub paletowy wymagany do transportu - ilcnonb3oBaHne py4dHori
TENEXKN ANS TPAHCMOPTUPOBKM

Gas Connection - Raccordement gaz - Gasaansluiting - Gasanschluss - Conexion de gas - Collegamento gas -
Podtaczenie gazu - lNoaknoveHne rasa

Condensate trap (ball syphon) - Siphon (condensats) - Sifon - Kondensatfalle (Ball-Syphon) - Recogida de conden-
sados (sifén de bola) - Sifone scarico condensa - Syfon kondensatu - CudoH ana otBegeHna KoHAeHcaTa

Domestic Hot Water circuit - Circuit sanitaire - Kring sanitair warm water (SWW) - Warmwasserkreislauf -Circuito de
agua caliente sanitaria - Acqua calda sanitaria - Obieg cieptej wody - KoHtyp TBC

czy - OTONUTE bHbIN KOHTYP

mi['_‘ Primary circuit - Circuit primaire - Primaire kring - Heizkreislauf - Circuito primario - Riscaldamento - Obieg grzew-
4 Electricity - Electricité - Elektriciteit - Elektrizitat - Electricidad - Sotto tensione - Elektrycznosc - DnektpuyecTtso

Alarm - Alarme - Alarma - Allarme - CurHan “ABapus”

Disposal and recycling - Mise au rebut et recyclage - Verwijdering en recycling - Entsorgung und Recycling - Elim-
inacion y reciclaje - Smaltimento e riciclaggio - wyrzucanie i recykling - Ytnnvsaumnsa n nepepaboTka

et ses accessoi

e recyeent O g Mise au rebut et recyclage des produits et notices (FRANCE uniquement)
- Consulter le livret FR.
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Essential instruction for safety (of persons and equipment)

Consigne essentielle a la sécurité (des personnes et du matériel)

Belangrijke instructies voor de veiligheid (van personen en materiaal)

Grundlegende Hinweise flr die Sicherheit (von Personen und Geraten)

Instruccion esencial para la seguridad (de las personas y del material)

Istruzione essenziale per la sicurezza (delle persone e delle apparecchiature)

Najwazniejsze instrukcje bezpieczenstwa (Bezpieczeristwo 0sdb i sprzetu)

OCHOBHbIE MHCTPYKUMA ANna obecnedeHna 6e30nacHOCTH (6€30NacHOCTb /ML U 060pYAOBaHNA)

Essential instruction for electrical safety (electrical hazard)

Consigne essentielle a la sécurité électrique (danger lié a la présence d'électricité)

Belangrijke voorschriften met betrekking tot de elektrische installatie (elektrisch gevaar)

Grundlegende Hinweise flr die elektrische Sicherheit (elektrische Gefahr)

Instruccion esencial para la seguridad eléctrica (peligro eléctrico)

Istruzione essenziale per la sicurezza elettrica (pericolo shock elettrico)

Najwazniejsze instrukcje dla bezpieczenstwa elektrycznego (Niebezpieczeristwo porazenia).

OCHOBHbIE MHCTPYKLUMS MO 3N1eKTPUYECKon 6€30MacHOCTM (ONACHOCTb MOPaXEHUS 1EKTPUYECKUM TOKOM)

Essential instruction for the correct operation of the appliance or the system

Consigne essentielle au bon fonctionnement de I'appareil ou de l'installation

Belangrijke instructie voor een correcte werking van het toestel of de installatie
Grundlegende Hinweise flir die korrekte Arbeitsweise der Anwendung oder des Systems
Instruccion esencial para el correcto funcionamiento del aparato o de la instalaciéon
Istruzione essenziale per il corretto funzionamento dell’apparecchio o dell'impianto
Najwazniejsze instrukcje dla prawidtowej pracy urzadzenia

OCHOBHbIE UHCTPYKUNS A9 KOPPEKTHOIO GYHKLIMOHNPOBAHUSA NPUOO pa Uan CUCTEMBI

General remark - Remarque a caractere général - Algemene opmerking - Generelle Hinweise - Nota general -
Nota generale - Uwaga ogdlna - O6ulee 3aMeyaHne

Safety valve connected to the sewage system - Soupape de sécurité raccordée a I'égout - Veiligheidsklep aang-
esloten op de riolering - Sicherheitsventil mit Verbindung an die Kanalisation - Vdlvula de seguridad que conectar
a la red de alcantarillado - Valvola di sicurezza (con scarico convogliato) - Zawor bezpieczeristwa podtgczony do
kanalizacji - CimBHOE 0TBEpPCTME NMPefoXPaHNTEIbHOIO KanaHa AO/MKHO ObiTb MOAKMOYEHO K APEHAXHOW IMHUN

Connection to the sewage system - Raccordement a I'égout - Aansluiting op de riolering - Verbindung zu Kana-
lisation - Conexion a la red de alcantarillado - Collegamento allo scarico - Podtaczenie do kanalizacji - CnmuBHoe
OTBEPCTUE AOMKHO ObITb MOAKMOUYEHO K APEHAXHON TUHUN

Dimensions - Afmetingen - Abmessungen - Dimensiones - Dimensioni - Wymiary - [a6apuTHble pa3mepsbl

Wiring diagrams - Schémas électriques - Elektrische schema's - Schaltplan - Esquemas eléctricos - schema elet-
trico - schematy potaczen - cxemMbl NOAKMOYEHNS

Information - Informatie - Informationen - Informaciones - Informazioni - Informacje - IHbopmauns

Assembly - Assemblage - Montage - Montaje - Montaggio - Montaz - MOHTax
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The part number (Code) and serial number (N°) of the e
appliance are indicated on its rating plate and must be
provided to ACV in case of warranty claim. Failure to
do so will make the claim void.

Le numéro d'article (Code) et le numéro de série (N°)
de I'appareil sont repris sur sa plaque signalétique et
doivent étre transmis a ACV dans le cas d'un appel en
garantie. A défaut, I'appel en garantie sera réputé nul.

Het serie nummer (N°) en artikel code (CODE) zijn vermeld
op een type plaat eigen aan het product, deze informatie
dient aan ACV medegedeeld te worden in geval van een
beschadiging aan het toestel welke onder de garantie
voorwaarden valt. In geval dat deze informatie niet kan
verstrekt worden vervalt de garantie.

Die Produktnummer (Code) und die Seriennummer (N°)
des Kessels, welche auf dem Typenschild angegeben
sind, miissen ACV im Falle einer Beanstandung
vorgelegt werden! Andernfalls wird die Beanstandung
nichtig gemacht. \_

R CORN GO D

E
D

Q F, H,

Q
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1 El nimero de pieza (Cddigo) y el nimero de serie (N°) del aparato vienen indicados en la placa de la misma y deben ser
~—— comunicadas a ACV en caso de reclamacién en garantia. En caso contrario, no se atendera la reclamacién.
=)

@

1 Il codice articolo (CODE) e la matricola (N°) dell'apparecchio indicati nella targhetta devono essere forniti ad ACV in caso
~— di richiesta garanzia. In caso contrario non sara possibile fare la verifica per la garanzia.

[

1 | Kod urzadzenia (CODE) i numer seryjny (N°) sa podane na tabliczce znamionowej. Sa one niezbedne w przypadku
— reklamacji urzadzenia. Ich uszkodzenie czy usuniecie spowoduje utrate gwarancji.

[ ]

1 Kog u cepuiiHbin HOMep YCTPOWCTBA, YKasaHHble Ha 3aBOACKOM WWIbAWKE, [O/MKHbl ObiTb NpeacTaB/ieHbl
~— NpoW3BOAMTENIO NPY BOZHUKHOBEHUM FrapaHTUIAHOIO cnyJas. bes npegoctaBneHus aToit UHGOpPMaLUKM NpomsBoAUTE b

B NpaBe O0TKa3aTbCs OT rapaHTUAHbIX 06A3aTeNbCTB.
HeatMaster TC Evo
25-35-45 70-85-120

A mm/mm 1780 2170
B mm/mMm 600 690
C mm/mm 708 787
D mm/Mm 80 100
E mm/mMm 125 150
F mm/mm 150 180
G mm/mMm 1680 2060
H mm/mMm 110 125
J(W) mm/mMm 1730 2110
K (=) mm/mMm 1623 2015
L (<=1 mm/mm 1417 1735
M (E_I) mm/mm 1305 1535
N (=>1) mm/mMm — 725
O (=>1t) mm/mMm 458 —
O (=M - Low temp - Basse temp. - Lage temp. -
N|.edertemp. - Baja temp. - Bassa terpp. - obieg z } mm/mm _ 525
mieszaczem - HU3KOTEMMNEPATYPHbIN OTOMUTENbHbIN
KOHTY )
P (=) mm/mMm 285 295
O [F1-Mm " 1 1.1/2
& [M] -3 " 1 1

D [F]-=>M Lowtemp - Basse temp. - Lage
temp. - Niedertemp. - Baja
temp. - Bassa temp. - obieg z “ — 1.1/2
mieszaczem - HU3KOTEMMEepaTypHbIN
OTOMUTE/IbHbBIN KOHTY

@ M] - ! 3/4 3/4
Min. & Flue pipe - cheminée - schouw

- Abgassystems - chimenea -

condotto fumi - kanat spalin - mm/mm 80 100

AbIMOOTBOAA

Drained weight - Poids a vide - Leeg gewicht - Leerge-
wicht - Peso a vacio - Peso a vuoto - Waga (pusty) - kg/kr 177 298
Macca nycroro)
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HeatMaster® 25 -35-45-70-85-120TC Evo y//é///////////////////////////% . //// /// /////
7 a il
i TR - | % S
Std 800 a . o
B (mm/wm) i 600 0 A % %
Std 400 % A %
C (mm/mm) Min 250 % A % %
Std 600 7 a % /
D (mm/mm) Min 400 % W %
' _

GAS CATEGORIES/CATEGORIES DE GAZ/GASCATEGORIEEN/GAS KATEGORIEN/CATEGORIAS GAS/
CATEGORIA GAS/KATEGORIE GAZOWE/KATETOPUN TA3A

G20 G25 G205 G25 G31
T done/Cenieniel Namnenns (mbaruten) 2 20 25 20525 30 37 50
Country/Pays/Land/  Category /Categorie/
Lander/Pais/Paese/ Kategorie/Categoria/
Kraj/cTpaHbl Kategoria/ Kateropus
AT lI2H3p ) °
12E(5)" °
BE 12E(R)™ °
I3p °
CH lI2H3p o ° °
cz lI2H3p ) °
oF lI2e3pP ® o
lI2ELL3P ° ) °
ES ll2H3P ) °
FI lI2H3p ® )
FR l12Er3P ° [ ° )
GB lI2H3p ® o
GR lI2H3p ) o
HR lI2H3p ) o
IE lI2H3p ) )
T lI2H3p [ o
LT lI2H3p ) °
Y] lI2E3P [ )
Y I2H °
AL lI2EK3p**+ [ °
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Isolate the external power supply

Couper l'alimentation électrique externe de l'appareil
Verbreek de externe elektrische voeding

Schalten Sie das Geréat stromlos

Aisle el suministro eléctrico externo del aparato
Interrompere I'alimentazione elettrica esterna
Odtacz urzadzenie od zasilania energia elektryczna
OTkAoUnTE 3/1EKTPONUTAHNE
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Concentric flue gas/air inlet box
Flue gas exhaust tube
Combustion chamber

. Stainless steel heat exchanger

gAwWN

ter production tank

Primary circuit separation disc
Indirect water pre-heater
Insulation

© 00y

sensor (flue gas)
. High efficiency circulator pump
1. NTC2 sensor (CH return)

the back)
. ACVMax Touch Control panel
. On-Off switch

temperature sensor)

. Automatic air vent
Gas pipe

. NTC1 sensor (CH supply)
Gas valve

- UK only)

=)

with fan

22. Airinlet

ES

1. Caja de entrada concéntrica de
salida de humos/entrada de aire

Conducto de humos
Cédmara de combustién
Intercambiador de acero inoxidable

ok wN

Acumulador de agua caliente
sanitaria “Tank-in-Tank” de acero
inoxidable

6. Disco de separacion del circuito
primario

Precalentador indirecto de agua
8. Aislamiento

9. Recipiente recuperador de
condensados + Sonda de
temperatura de humos NTC5

. Bomba de circulacién de alta
eficiencia

1. Sonda de retorno NTC2 circuito de

calefaccion

. Cuadro eléctrico (con fusibles de
repuesto en la parte posterior)

. Panel de mandos ACVMax Touch
con pantalla y manometro

. Interruptor de puesta en marcha

. Vaina de la sonda del acumulador
de ACS (con sonda de temperatura)

. Purgador de aire automatico
Tubo de gas

. Sonda de impulsién NTC1

. Valvula de gas

20. Valvula de seguridad ACS

21. Quemador modulante de premezcla

de aire/gas
22. Entrada de aire

Stainless steel “Tank-in-Tank” hot wa-

Condensate recovery dish + NTC5

. Electrical panel (with spare fuses at

. DHW tank dry well (Dip tube with

. DHW safety valve / (T&P relief valve

. Modulating air/gas premix burner

1

ok wN

o

18.
19.

20.

21

22.

22.

FR

Collecteur concentrique d’évacuation 1.
des fumées/admission d”air

Conduite de sortie des fumées 2.
Chambre de combustion 3
Echangeur en acier inoxydable 4.
Ballon d’eau chaude sanitaire «tank- 5.
in-tank» en inox
Disque de séparation du circuit 6.
primaire 7
Préchauffeur indirect de 'eau 8.
Isolation e}
Bac a condensats + sonde NTC5
(fumées) 10.
. Circulateur haut rendement .
Sonde NTC2 (Retour chauffage) 12
. Tableau électrique (avec fusibles de
rechange a l'arriere) 13
. Tableau de commande ACVMax 14
Touch 15
. Bouton marche/arrét
. Doigt de gant (plonge sanitaire avec 16
sonde de température) 17
. Purgeur automatique 18
Conduite de gaz 19
Sonde NTC1 (Départ chauffage)

Vanne gaz
Soupape de sécurité sanitaire

Brlleur modulant a prémélange air/
gaz et ventilateur

Entrée dair

IT

Connessione concentrica
ingresso aria/espulsione fumi

Tubo camino
Camera di combustione

Scambiatore in acciaio
inossidabile

Serbatoio di produzione d’acqua
calda “Tank-in- Tank” in acciaio
inossidabile

Disco di separazione del circuito
primario

Dispositivo di preriscaldamento
indiretto dell’acqua

Isolamento
Serbatoio di recupero della

condensa + Sonda temperatura .

fumi NTC5
Circolatore ad elevata efficienza
Sonda ritorno NTC2

Scheda elettrica (con fusibili di
ricambio)

Pannello comandi ACVMax

Touch con display e manometro 17

Interruttore generale on/off

Pozzetto acqua calda sanitaria
(con sonda NTC)

Spurgo automatico
Tubo gas

Sonda mandata NTC1
Valvola gas

. Valvola di sicurezza ACS

Bruciatore modulante a
premiscelazione ARIA/GAS

Tubo di aspirazione dell’aria

22.

S W

o

©®No

NL

Concentrisch lucht toevoer / rookgas
afvoer

Schouwpijp

Verbrandingskamer
Warmtewisselaar uit roestvrij staal
Boiler "Tank in Tank” (binnentank) uit
roestvrij staal

Scheidingsschijf van de primaire kring
Indirecte voorverwarmer van water
Isolatie

Recuperatiebak voor condenswater +
NTC5-rookgasvoeler

. Hoogrendement voedingspomp

NTC2-retourvoeler (CV)

. Elektriciteitsbord (met reserve

zekeringen aan de achterzijde).

. ACVMax Touch bedieningspaneel
. Aan/Uit schakelaar
. Warmwater tank voelerbuis

(dompelbuis met temperatuursensor)

. Automatische ontluchter

Gaspijp

. NTCl-aanvoervoeler (CV)
. Gasklep

Veiligheidsklep SWW

. Brander met voormenging van Gas/

Lucht
Lucht inlaat

PL

Koncentryczny adapter kominowy
Kanat spalinowy
Komora spalania

Wymiennik  ciepta
nierdzewnej

ze stali

Zasobnik cieptej wody ze stali
nierdzewnej

Ptyta separacyjna
Wstepne podgrzewanie wody
Izolacja

Separator kondensatu + Czujnik
temperatury spalin NTC5

Pompa  mieszajaca
sprawnosci

Czujnik powrotu NTC2

Panel podtaczen elektrycznych
Panel sterowniczy ACVMax Touch
Whytacznik gtowny kotta

Tuleja  pomiarowa
czujnikiem temperatury)

wysokiej

cw.  (z

Odpowietrznik automatyczny
Rura gazowa

Czujnik zasilania NTC1
Zawor gazowy

. Zawor bezpieczeristwa cw.

Modulowany  palnik
premix z wentylatorem

gazowy

. Wlot powietrza

A1010441_664Y8100 - C
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Konzentrischer Abgasanschluss
Abgasrohr

Brennkammer
Edelstahiwarmetauscher
Edelstahl “Tank-in-Tank”
Trinkwasserspeicher

Heizkreis Trennblech

Indirekter Vorwarmspeicher
Isolierung

Kondensatsammelbehalter + NTC5 -
Abgas-Temperaturfuhler

. Hocheffizienzumwalzpumpe

NTC2 - Riicklauf-Temperaturfuhler

. Elektrische Steuerung (mit

Ersatzsicherungen an der Riickseite).

. ACVMax Touch Bedienfeld mit

Display und Manometer

. Tauchhilse fir Trinkwasser mit NTC

Fuhler

. Ein/Aus Schalter
. Automatischer Entlufter (Heizkreis)

Gasdruckwéchter

. NTC1 - Vorlauf-Temperaturfihler
. Gasventil

20. WW-Sicherheitsventil

21

22

1.

Modulierender Luft/Gas Premix
Brenner mit Geblése

. Luftzufuhrrohr

RU

TepMuHan nogktoyYeHns
KOaKcuaIbHoOro AbIMOOTBOAA
[Matpy6ok oTBOAA NPOAYKTOB
cropaHvs

Kamepa cropanus

[MepBrYHbI TENNOOOMEHHMK 13
HepxaBetoLLel cTanm

Borinep v3 HepxaBetoLLel cTam “bak
B bake” ans nponse-Ba ropsiyei Boas!
PazpenvtensHas neperopoaka B
OTOMUTENBHOM KOHTYpe

Bak npeaBaputensHoro Harpesa
CaH1TapHOW BOAbI

Tennovsonauma

JloTok ansa cbopa KoHAeHcaTta + Temn.
natunk NTCS (yxoasLmx ra3os)
BbicokoaddekTnBHbI
LIMPKYNALMOHHbIA HAacoC

Temn. gatunk NTC2 (o6paTHast MHWA
OTOMNEHNS)

Bnok aBToMaTuky ynpasneHus
KOT/IOM (C 3anacHbIM1
npeaoXpaHUTeNaMmn Ha 3aaHen
CTEHKE)

[MaHenb ynpasneHua ACVMax Touch

[MNb3a ona faunka TemMnepartypbl
BC

InaBHbIV Bbiktouatens BKJ1/
BbIK/1

ABTOMATUYECKMIA BO3AYXOOTBOAUNK
(OTOMUTENBHBIN KOHTYP)

MNoaknioyeHre rasa

Temn. gatunk NTCT (nogatoLLas MH1s
OTOMNEHNS)

[a30BbI KNanaH
[NpenoxpanutenbHbli knanaH MBC

[MpemuKcHas ropenka Mogynaumen
MOLLIHOCTM

. Bosayxo3abopHbiii natpybok

17
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HEATMASTER® 70 - 85-120 TC EVO

NN

HeatMaster® 70-85 TC Evo HeatMaster® 120 TC Evo

B B 8 8B B
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Concentric flue gas/air inlet box

Flue gas exhaust tube

Combustion chamber

Stainless steel heat exchanger
Stainless steel “Tank-in-Tank” hot wa-
ter production tank (primary + DHW)
Primary circuit separation disc
Indirect water pre-heater

Insulation

Condensate recovery dish + NTC5
sensor (flue gas)

. High efficiency circulator pump

NTC2 sensor (CH return)

. Electrical panel (with spare fuses at

the back)

. ACVMax Touch Control panel
. On-Off switch
. DHW tank dry well (Dip tube with

temperature sensor)

. Automatic air vent

Gas pressure switch

. NTC1sensor (CH supply)
. Gas valve

20. DHW safety valve /(T & P relief valve

21

22.

LEFSEAEN

21

22.

- UK only)

Modulating air/gas premix burner
with fan
Air inlet

ES

Caja de entrada concéntrica de
salida de humos/entrada de aire

Conducto de humos
Cédmara de combustion
Intercambiador de acero inoxidable

Acumulador de agua caliente
sanitaria “Tank-in-Tank” de acero
inoxidable

Disco de separacion del circuito
primario

Precalentador indirecto de agua
Aislamiento

Recipiente recuperador de
condensados + Sonda de
temperatura de humos NTC5

. Bomba de circulacién de alta

eficiencia
Sonda de retorno NTC2

. Cuadro eléctrico (con fusibles de

repuesto en la parte posterior)

. Panel de mandos ACVMax Touch

con pantalla y manémetro

. Vaina de la sonda del acumulador

de ACS (con sonda de temperatura)

. Interruptor de puesta en marcha
. Purgador de aire automatico

Presostato de gas

. Sonda de impulsién NTC1
. Vélvula de gas
20.

Vélvula de seguridad ACS

Quemador modulante de premezcla
de aire/gas

Entrada de aire

1.

SIENEANN

o

~N
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FR

Collecteur concentrique d’évacuation
des fumées/admission d’air
Conduite de sortie des fumées
Chambre de combustion
Echangeur en acier inoxydable
Ballon d’eau chaude sanitaire «tank-
in-tank» en inox

Disque de séparation du circuit
primaire

Préchauffeur indirect de I'eau
Isolation

Bac a condensats + sonde NTC5
(fumées) (non visibles)

. Circulateur haut rendement

Sonde NTC2 (Retour chauffage)

. Tableau électrique (avec fusibles de

rechange a I'arriere)

. Tableau de commande ACVMax

Touch

. Doigt de gant (plonge sanitaire avec

sonde de température)

. Interrupteur marche-arrét
. Purgeur automatique

Pressostat gaz

18. Sonde NTC1 (Départ chauffage)
. Vanne gaz

20. Soupape de sécurité sanitaire

21

Brlleur modulant a prémélange air/
gaz et ventilateur

22.Entrée d’air

© ®

IT

Connessione concentrica
ingresso aria/espulsione fumi

Tubo camino
Camera di combustione

Scambiatore in acciaio
inossidabile

Serbatoio di produzione d’acqua
calda “Tank-in- Tank” in acciaio
inossidabile

Disco di separazione del circuito
primario

Dispositivo di preriscaldamento
indiretto dell'acqua

Isolamento

Serbatoio di recupero della
condensa + Sonda temperatura
fumi NTC5

Circolatore ad elevata efficienza
Sonda ritorno NTC2

Scheda ACVMax Touch (con
fusibili di ricambio)

Pannello comandi con display e
manometro

Interruttore generale on/off

Pozzetto acqua calda sanitaria
(con sonda NTC)

Spurgo automatico
Pressostato gas
Sonda mandata NTC1
Valvola gas

20. Valvola di sicurezza ACS

22.

Bruciatore modulante a
premiscelazione ARIA/GAS

Tubo di aspirazione dell’aria

1

22.

W

o1
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NL

Concentrisch lucht toevoer / rookgas
afvoer

Schouwpijp

Verbrandingskamer
Warmtewisselaar uit roestvrij staal
Boiler "Tank in Tank” (binnentank) uit
roestvrij staal

Scheidingsschijf van de primaire kring
Indirecte voorverwarmer van water
Isolatie

Recuperatiebak voor condenswater +
NTC5-rookgasvoeler

. Hoogrendement voedingspomp

NTC2-retourvoeler (CV)

. Elektriciteitsbord (met reserve

zekeringen aan de achterzijde).

. ACVMax Touch bedieningspaneel
. Warmwater tank voelerbuis

(dompelbuis met temperatuursensor)

. Aan-Uit schakelaar
. Automatische ontluchter

Drukschakelaar gas

. NTCl-aanvoervoeler (CV)

Gasklep
Veiligheidsklep SWW

. Brander met voormenging van Gas/

Lucht
Luchtinlaat

PL

Koncentryczny adapter kominowy
Kanat spalinowy

Komora spalania

Wymiennik  ciepta stali
nierdzewnej

Zasobnik cieptej wody ze stali
nierdzewnej

Ptyta separacyjna
Wstepne podgrzewanie wody
Izolacja

Separator kondensatu + Czujnik
temperatury spalin NTC5

Pompa  mieszajaca
sprawnosci

Czujnik powrotu NTC2

Panel podtaczen elektrycznych
Panel sterowniczy ACVMax Touch
Wytacznik gtéwny kotta

ze

wysokiej

Tuleja  pomiarowa
czujnikiem temperatury)

Odpowietrznik automatyczny
Rura gazowa

Czujnik zasilania NTC1
Zawdr gazowy

cw.  (z

. Zawdr bezpieczeristwa c.w.

Modulowany  palnik
premix z wentylatorem

gazowy

. Wlot powietrza

A1010441_664Y8100 - C
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Konzentrischer Abgasanschiuss
Abgasrohr

Brennkammer
Edelstahlwarmetauscher
Edelstahl “Tank-in-Tank”
Trinkwasserspeicher

Heizkreis Trennblech

Indirekter Vorwarmspeicher
Isolierung

Kondensatsammelbehalter + NTC5 -
Abgas-Temperaturfuhler

. Hocheffizienzumwalzpumpe

NTC2 - Rucklauf-Temperaturfihler

. Elektrische Steuerung (mit

Ersatzsicherungen an der Riickseite).

. ACVMax Touch Bedienfeld mit

Display und Manometer

. Tauchhtilse fur Trinkwasser mit NTC

Fuhler

. Ein/Aus Schalter
. Automatischer Entliifter (Heizkreis)

Gasdruckwachter

. NTC1 - Vorlauf-Temperaturfuhler
. Gasventil

. WW-Sicherheitsventil

. Modulierender Luft/Gas Premix

Brenner mit Geblase

. Luftzufuhrrohr

RU

TepMuHan NOAKIIOYEHNS
KOaKCKa/ibHOro AbiIMooTBOAA

[NaTpy60ok O0TBOAA MPOAYKTOB
cropaHust

Kamepa cropaHvs

[epBUYHbIN TENTOOOMEHHMK 13
HepXxaBeloLLel CTanu

Bowinep 13 HepxxaBetoLLen cranm
“Bak B bake” anst npon3s-Ba ropayen
BOAb!

PaspenutensHas neperopoaka B
OTOMUTENBHOM KOHTYpe

Bak npeaBaputenbHoro Harpesa
CaHVTapHOW BOAbI

Tennouzonauma

Jlotok Ans cbopa KoHaeHcaTa + Temn.
natunk NTC5 (yxoadawimx rasos) (He
rnokasaH)

BbicokoaddekTnBHbIN
LIMPKYNALNOHHBIN HACOC

Temn. gatuvk NTC2 (o6patHas nvHUs
oTonNeHNs)

Bnok aBTomaTtukm ynpasneHus
KOT/IOM (C 3anacHbIM1
NPEAOXPaHUTENSAMU Ha 3a[HEN
CTeHKe)

NaHenb ynpasnenua ACVMax Touch

Mnb3a 4N Aadvika TeMneparypel
BC

[naBHbIV BbikNto4aTens BKJ1/
BbIK/1

ABTOMATUYECKMIT BO3AYXOOTBOAUMK
(oTOMWTENBHBIN KOHTYP)

Pene gaBnexwvd rasa

Temn. gatuvk NTCT (nogatoLas MMHus
oTonNeHus)

[a30BbIM KNanaH

. [penoxpaHuTenbHblid knanaH MBC

MpemMvKcHasa ropenka Moaynaumen
MOLLHOCTU

. BozayxozabopHbii natpybok
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Discharge for built-in DHW safety
valve / (T & P relief valve - UK only)
outlet to be connected to the
sewage system

Gas connection [M]

Grommets for electrical wires (low
voltage control)

Domestic Hot Water outlet [M]
Heating supply connection (F]
Connection for provided heating
safety valve (to be installed).
Heating return connection [F] (HM
70-85-120 TC Evo only)

Heating return connection (HM 25 -
35 - 45 TC Evo) / Heating return for
low temp circuit (HM 70 - 85 -120 TC
Evo only)

Grommets for electrical wires (230 V)

. Domestic Hot Water inlet [M]

Flue connection

. Front bottom panel (stored for

transport)

ES

La salida de la vélvula de seguridad
de ACS integrada se debe conectar
a la red de alcantarillado

Conexion gas [M]

Pasacables para cables eléctricos
(control de baja tensién)

Salida de Agua Caliente Sanitaria [M]
|da del circuito de calefaccidn (F]

Conexion para la vélvula de
seguridad del circuito de calefaccion
(para instalar).

Retorno del circuito de calefaccion
[F](solo HM 70 - 85 - 120 TC Evo)

Retorno del circuito de calefaccion
(HM 25 - 35 - 45 TC Evo) / Retorno
del circuito de baja temperatura
(solo HM 70 - 85 - 120 TC Evo)

Pasacables para cables eléctricos
(230V)

. Entrada de Agua Caliente Sanitaria

M

. Conexion conducto de humos/

entrada de aire

. Panel frontal inferior (Quardado para

el transporte)

FR

1. Raccord de décharge de la soupape 1.

de sécurité sanitaire intégrée

Raccord gaz [M]

3. Passe-cables pour fils électriques
(basse tension)

4. Sortie eau chaude sanitaire [M]

5. Raccord départ chauffage [F]

6. Raccord pour la soupape de
sécurité du circuit chauffage (a
installer).

7. Retour chauffage [F] (HM 70 - 85 -
120 TC Evo uniquement)

8. Retour chauffage (HM 25 - 35 - 45
TC Evo) / Retour chauffage pour le
circuit basse température (HM 70 -
85 -120 TC Evo uniquement)

9. Passe-cables pour fils électriques
(230V)

10. Entrée eau chaude sanitaire [M]

1. Raccord cheminée

N

12. Panneau inférieur avant (stocké pour

le transport)

IT

1. Scarico valvola di sicurezza
sanitaria interna (da convogliare
ad uno scarico)

2. Collegamento gas [M]

3. Ingresso cavi elettrici (bassa
tensione)

4. Uscita acqua calda sanitaria [M]
5. Mandata riscaldamento [F]

6. Connessione per montaggio
valvola di sicurezza fornita (da
montare a cura dell'installatore)

7. Ritorno riscaldamento [F] (HM 70
- 85-120 TC Evo unicamente)

8. Ritorno riscaldamento (HM
25 -35 - 45 TC Evo) / Ritorno
riscaldamento per circuito bassa
temperatura (HM 70 - 85 - 120
TC Evo)

9. Ingresso cavi elettrici (230 V)

10. Ingresso acqua calda sanitaria
M]

1. Collegamento scarico fumi/
ingresso aria comburente

12. Pannello anteriore inferiore
(conservato per il trasporto)

w N

G

S

7.

NL

Aansluiting veiligheidsklep SWW
op de riolering

Gasaansluiting [M]

Doorvoer tules voor electro
kabels (lage spanning)

Uitgang sanitair warm water [M]
Vertrek verwarmingskring [F]
Aansluiting voor
verwarmingsveiligheidsklep (te
installeren).

Retour verwarmingskring [F]
(alleen HM 70 - 85 - 120 TC Evo)
Retour verwarmingskring

(HM 25 -35-45 TC Evo) /
Retour verwarmingskring lage
temperatuur (alleen HM 70 - 85 -
120 TC Evo)

Doorvoer tules voor electro
kabels (230 V)

. Ingang SWW [M]

Schouw aansluiting

. Onderste voorpaneel (opgeborgen

Voor transport)

PL

Wylot dla wbudowanego zaworu
bezp. cw.

Podtaczenie gazu [M]
Dtawiki przewodoéw
elektrycznych (sterowanie
niskonapieciowe)

Wylot cieptej wody [M]
Podtaczenie zasilania obiegu
c.o. [F]

Podtaczenie do zaworu
bezpieczerstwa (do
zainstalowania).

Podtaczenia powrotu c.o. [F]
(tylko HM 70 - 85 - 120 TC Evo)

Podtaczenia powrotu c.o. (HM 25
-35-45TC Evo)/ Podtaczenia
dla niskotemperaturowego
obiegu c.o. (tylko HM 70 - 85 -
120 TC Evo)

Dtawiki przewodoéw
elektrycznych (230 V)

Wiot zimnej wody [M]
Podtaczenie do komina

Panel przedni dolny
(przechowywany do transportu)

A1010441_664Y8100 - C
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Anschluss fir Sicherheitsventil
Trinkwasser, welches an eine
Kanalisation angeschlossen werden
muss

Gasanschluss [M]
Kabeldurchfiihrungen 24 Volt
Warmwasserausgang [M]
Heizungsvorlauf [F]

Anschluss fur Sicherheitsventil
Heizung

Heizungsriicklauf [F] (nur HM 70 - 85
-120 TC Evo)

Heizungsriicklauf (HM 25 - 35 - 45
TC Evo) / Heizungsrucklauf fur
Niedertemperatur-Heizkreis (nur HM
70-85-120 TC Evo)
Kabeldurchftihrungen 230 Volt

. Kaltwassereingang [M]

Abgasanschluss

. Untere Frontplatte (fir den Transport

aufbewahrt)

RU

CnvBHoOM nNaTpybok ot
NpPefoXPaHNTEeNbHOrO KnanaHa
[NoakntoyeHne rasa [M]
KabenbHble BBOADI
(HM3KOBO/IbHbBIE MOAKIIOYEHNSA)
[Nogaya ropsayen caHMTapHON
Bozbl B cuctemy BC [M]
BbiBOA TEnnoHocUTeNs B
cuctemy otonnenns [F]
[MaTpy6oK NoakItoHeHus
npeaoxpaHUTeNbHOrO KnanaHa.
BosBpart TennoHocuTenst B Koten
[F] (ronbko ana HM 70 - 85 - 120
TC Evo)

BosBpart TennoHocutens 8
koten (HM 25 - 35 - 45 TC Evo) /
Bosspart TennoHocutens B koten
- HU3KOTEMNEPATYPHbIN KOHTYP
(tonbko ana HM 70 - 85 - 120
TC Evo)

KabenbHble BBOAbLI ANA
anekTponoakntoyeHnii 2308
[Nogaya xonoaHOM caHWTapHOM
Bozbl [M]

[MoaknioyeHne AbIMOoTBOAA
HuxHAs nepeaHas

naHenb (yovpaetca ang
TPaHCNOPTUPOBKW)
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EXCELLENCE IN HOT WATER

EU DECLARATION OF CONFORMITY 14

Product type: Condensing boiler

Name and address of manufacturer: Groupe Atlantic Manufacturing Belgium SA
Rue Henry Becquerel, 1
B-7180 Seneffe
Belgium

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Model: HeatMaster 25 C Evo
HeatMaster 25 TC Evo
HeatMaster 35 TC Evo
HeatMaster 45 TC Evo
HeatMaster 70 TC Evo
HeatMaster 85 TC Evo
HeatMaster 120 TC Evo

We declare hereby that the appliance specified above is conform to the following
regulations and directives:

gigelélt?\tzm/ Description Date

(EU) 2016/426 Regulation relating to appliances burning gaseous fuels 09.03.2016
2009/125/EC Ecodesign Directive (implemented by EU regulation 813/2013) 21.10.2009
2014/35/EU Low Voltage Directive 26.02.2014
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive 26.02.2014

Relevant harmonised standards :
EN15502-1:2021 EN 60335-2-102:2016 EN 61000-3-2:2014

EN15502-2-1:2022 EN 55014-1& -2 EN 61000-3-3:2013

The notified body, (KIWA Nederlands B.V., Wilmersdorf 50, PO Box 137, 7300 AC APEL-
DOORN, The Netherlands [0063]) performed a Type Examination and issued the certifi-
cate(s) Nb 17GR0164/01, ID # 0063CQ3618

Signed for and on behalf of

Groupe Atlantic Manufacturing Belgium
< 2

Seneffe, 01/01/2024

Date R&D Director
Céline Coupain

A1010441_664Y8100 - C



ACV

EXCELLENCE IN HOT WATER

DECLARATION DE CONFORMITE A.R. 17/7/2009 - BE

(en accord avec la norme ISO/IEC 17050-1)

Nom et adresse du fabricant :

Nom et adresse du distributeur
sur le marché Belge

Groupe Atlantic Manufacturing Belgium SA
Rue Henry Becquerel, 1

B-7180 Seneffe

Belgique

Groupe Atlantic Manufacturing Belgium SA
Rue Henry Becquerel, 1

B-7180 Seneffe

Belgique

ACV

EXCELLENCE IN HOT WATER

2/4

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING K.B. 17/7/2009 - BE 34

(in overeenstemming met de norm ISO/IEC 17050-1)

Naam en adres van de fabrikant :

Naam en het adres van de

verdeler op de Belgische Markt :

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que I'appareil spécifié ci-apres, mis sur le
marché en Belgique est conforme au modéle type décrit dans la déclaration de conformité
CE et est produit et distribué suivant les exigences de I'A.R. du 17 juillet 2009 .

Description du produit :

Chaudiére a condensation

Groupe Atlantic Manufacturing Belgium SA
Rue Henry Becquerel, 1

B-7180 Seneffe

Belgié

Groupe Atlantic Manufacturing Belgium SA
Rue Henry Becquerel, 1

B-7180 Seneffe

Belgié

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de apparatuur zoals hierna beschreven
op de Belgische markt is gebracht, dat deze toestellen in overeenstemming zijn met het
type model beschreven in de bijhorende CE conformiteitsverklaring en geproduceerd en
gedistribueerd volgens de eisen opgenomen in het KB van juli 17, 2009.

Modele(s) :

HeatMaster 25 C Evo
HeatMaster 25 TC Evo
HeatMaster 35 TC Evo
HeatMaster 45 TC Evo
HeatMaster 70 TC Evo
HeatMaster 85 TC Evo
HeatMaster 120 TC Evo

Type product :

Condentiesketel

Modellen :

Organisme de contréle

KIWA (0063)

HeatMaster 25 C Evo
HeatMaster 25 TC Evo
HeatMaster 35 TC Evo
HeatMaster 45 TC Evo
HeatMaster 70 TC Evo
HeatMaster 85 TC Evo
HeatMaster 120 TC Evo

CE#:

0063CQ3618

Mesurés sur les produits suivants

Modele(s) CO - 0% 0, (ppm) NOx - 0% 0, (mg/kWh)
HeatMaster 25 C Evo 27 26,3
HeatMaster 25 TC Evo 27 24,6
HeatMaster 35 TC Evo 48 29,5
HeatMaster 45 TC Evo 63 33,2
HeatMaster 70 TC Evo 34 33,1
HeatMaster 85 TC Evo 51 29,3
HeatMaster 120 TC Evo 50 39,8

Seneffe, 01/01/2024

Keuringsorganisme KIWA (0063)
CE#: 0063CQ3618
op volg: pr
Modellen CO - 0% 0, (ppm) NOx - 0% 0, (mg/kWh)

HeatMaster 25 C Evo 27 26,3
HeatMaster 25 TC Evo 27 24,6
HeatMaster 35 TC Evo 48 29,5
HeatMaster 45 TC Evo 63 33,2
HeatMaster 70 TC Evo 34 331
HeatMaster 85 TC Evo 51 29,3
HeatMaster 120 TC Evo 50 39,8

Seneffe, 01/01/2024

2,

Date

——
R&D Director
Céline Coupain

[4) ACV

Datum

EXCELLENCE IN HOT WATER

KONFORMITATSERKLARUNG A.R. 17/7/2009 - BE

(In Ubereinstimmung mit der Norm ISO/IEC 17050-1)

Name und
Herstellers:

Name und Adresse des Handlers
auf dem belgischen Markt:

Adresse

des Groupe Atlantic Manufacturing Belgium SA
Rue Henry Becquerel, 1
B-7180 Seneffe
Belgien

Groupe Atlantic Manufacturing Belgium SA
Rue Henry Becquerel, 1

B-7180 Seneffe

Belgien

Z
irector R&D

Céline Coupain

a4

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das im Folgenden genannte, auf den
belgischen Markt gebrachte Geréat mit dem in der EG- Konformitatserklarung beschriebenen
Baumuster libereinstimmt und gemaB den AR-Anforderungen vom 17. Juli 2009 hergestellt
und vertrieben wird.

Produktbeschreibung

Brennwertkessel

Modellbeschreibung:

HeatMaster 25 C Evo
HeatMaster 25 TC Evo
HeatMaster 35 TC Evo
HeatMaster 45 TC Evo
HeatMaster 70 TC Evo
HeatMaster 85 TC Evo
HeatMaster 120 TC Evo

Prifstelle:

KIWA (0063)

CE#:

0063CQ3618

Gemessene Produkte

Modell CO -0% 0, (ppm) NOx - 0% 0, (mg/kWh)
HeatMaster 25 C Evo 27 26,3
HeatMaster 25 TC Evo 27 24,6
HeatMaster 35 TC Evo 48 29,5
HeatMaster 45 TC Evo 63 33,2
HeatMaster 70 TC Evo 34 331
HeatMaster 85 TC Evo 51 29,3
HeatMaster 120 TC Evo 50 39,8

Seneffe, 01/01/2024 -
—

Datum

& —Eraneb

Céline Coupain

A1010441_664Y8100 - C
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Cross-Reference Table - Evo Models

APPLICABILITY : 664Y8100 - Rev A - HeatMaster 25 - 35 - 45 - 70 -85 - 120 TC Evo
E 664Y8200 - Rev A - HeatMaster 25C Evo
664Y8300 - Rev A - WaterMaster 25 (X) - 35 - 45 (X) - 70- 85 - 120 Evo

Ref. ACV Groupe Atlantic Ref. ACV Groupe Atlantic
1. 537D6287 786251 34. 537D6190 786201
2. 537D6184 786195 35, 537D6191 786202
3. 537D6185 786196 36. 537D6306 786263
4. 10800301 784474 37 537D6307 786264
5. 537D6290 786254 38. 537D6219 786225
6. 537D6300 786257 39. 537D6220 786226

40. 537D6221 786227
7. 537D6301 786258

4. 537D6222 786228
8. 537D621 786217

42. 537D6203 786211
9. 537D6212 786218

43. 537D6204 786212
10. 537D6213 786219

44, 537D6193 786203
. 537D6197 786205

45. 537D6229 786231
12 53/D6198 786206 46. 537D6308 786265
13. 7D627 78624
3 53/D6275 86249 47. 537D6310 786267
14. 537D6186 786197

48. 537D6223 786229
15. 537D6187 786198

49. 537D6226 786230
16. 537D6188 786199

50. 537D6266 786246
17. 537D6516 786362

51. 537D6448 786301
8. 53/D6271 786248 52. 537D6182 786193
19 53/D6302 786259 53. 537D6183 786194
20. 53/D6303 786260 54. 537D6194 786204
21. 537D6304 786261 55 37D6267 786247
22. S37D6517 786363 56. 537D6451 786303
23. 537D6214 786220 57 537D6209 786215
24. 537D6215 786221 53, 537D6210 786216
25. 537D6216 786222 50, 53706208 786214
26. 7D6217 78622

6 S37D6 86223 60. 537D6231 786232

27. 537D6199 786207

61. 537D6405 786287
28. 537D6200 786208

62. 537D6207 786213
29. 537D6201 786209

63. 537D6293 786256
30. 537D6189 786200

64. 537D6172 786191
31. 537D6305 786262
32. 537D6218 786224
33 537D6202 786210

Chimney components - Evo: A1008961 - ADD8120 « A
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